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COMPTE RENDU TECHNIQUE
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1.  Travaux de premier établissement

1. 1.  Descriptif des travaux de premier établissement

La fibre optique a été tirée sur 80 % du linéaire de la branche principale.��

Pour mémoire, en 2019, les travaux de déploiement du réseau de chaleur étaient :

·

·

·

o   

o   

o   

o   

Pour mémoire, en 2018, les travaux de déploiement du réseau de chaleur étaient :

·

·

Pour mémoire, en 2017, les travaux de déploiement du réseau de chaleur étaient :

·

·

·

1. 2.  Descriptif des installations réalisées

En 2020, 20 nouveaux raccordements ont été réalisés :

· 1 pour le Centre pénitentiaire · 1 pour le Ministère de l'Europe des Affaires Etrangères :

· 3 pour la Ville de Nantes : o   MEAE Breil IV

o   GS Les Plantes · 8 pour des copropriétés :

o   GS Paul Gauguin

o   Gymnase du Breil o   Résidence Les Muguets

o   Résidence Bois Saint Louis

· 4 pour la Ville d'Orvault : o   Résidence 48-52 Hector Berlioz

o   Résidence Les Plantes

o   GS Bois Saint Louis o   Résidence Québec (mise en serive 2021)

o   Ferrière Maternelle o   Bagatelle Ilot J

o   Ferrière Elémentaire o   Résidence Maurice Barrès

o   Ferrière Gymnase o   Plaisance

· 1 pour la Ville de St Herblain : · 1 pour la région Pays de la Loire

o   GS des Grands Bois o   Lycée Monge Externat

En 2020, nous avons réalisé  différents tronçons du réseau de chaleur, ce qui porte le total cumulé depuis le début des travaux à 30 338 mètre-

linéaires de réseau enterré.

Le 25 février 2020 le réseau de chaleur Nantes nord Chézine a été mis en service, puisque les premiers abonnés ont été alimentés par de 

l'énergie provenant des nouveaux outils de production.

La réalisation de différents tronçons du réseau de chaleur, ce qui porte le total cumulé depuis le début des travaux à 22 000 mètre-

linéaires de réseau enterré,

Les travaux de construction de la chaufferie centrale d’appoint et secours à la cité navale à Couëron, sur toute l'année 2019,

Les travaux les plus significatifs pour la pose du réseau entérré ont été : Passage de la Route de Rennes, du pont Truin, le fonçage sous 

le tramway sur la Route de Vannes ainsi que le passage en tranchée ouverte dans la RN 444.

La réalisation de différents tronçons du réseau de chaleur, ce qui portait le cumulé à 9 000 mètre-linéaires,

Le début des travaux de construction de la chaufferie centrale d’appoint et secours à la cité navale à Couëron à partir d'octobre 2018,

La création de 4 mini réseaux sur les quartiers de Boissière, Bout des Pavés, Breil-Malville et Chêne des Anglais, desservant chacun 

deux abonnés,

Le remplacement des moteurs de cogénération présents dans chacun des quartiers,

La mise en place de réseau sous voierie en amont des travaux de réalisation des lignes de Chronobus.

Passage de la Route de Rennes

Passage du Pont Truin,

Fonçage sous le tramway Route de Vannes,

Passage en tranchée ouverte sur la RN444

Page 12

---

Compte Rendu Activité 2020



· 1 pour Nantes Métropole Habitat :

o   SCCV Bout des Pavés (mise en service 2021)

Les ouvrages à l’issue de l'année 2020 comptent donc les 44 points de livraison de la chaleur ou sous-stations  :

· 8 pour Nantes Métropole Habitat : · 2 pour le Ministère de l'Europe des Affaires Etrangères :

o   Boissière o   MEAE Breil I

o   Bout des Pavés o   MEAE Breil IV

o   Breil-Malville

o   Chêne des Anglais · 1 pour La Nantaise Habitation :

o   Les Anglais

o   Bout des Landes o   Le Breil

o   Paraguay / Petite Sensive

o   SCCV Bout des Pavés (mise en service 2021)

· 10 pour la Ville de Nantes : · 16 pour des copropriétés :

o   Groupe Scolaire Georges Brassens o   Le Cellini

o   Crèche Vanille-Chocolat o   Hermès

o   Groupe Scolaire Jacques Prévert o   2 rue Eugène Bégarie

o   Centre socioculturel Boissière o   4 rue Eugène Bégarie

o   Mano o   22 rue Clovis Constant

o   Médiathèque Luce Courville o   24/26 rue Clovis Constant

o   Groupe Scolaire F. Dolto o   Le Clos des Landes

o   GS Les Plantes o   Primavera

o   GS Paul Gauguin o   Résidence Les Muguets

o   Gymnase du Breil

o   Résidence Bois Saint Louis

· 4 pour la Ville d'Orvault : o   Résidence 48-52 Hector Berlioz

o   Résidence Les Plantes

o   GS Bois Saint Louis o   Résidence Québec (mise en serive 2021)

o   Ferrière Maternelle o   Bagatelle Ilot J

o   Ferrière Elémentaire o   Résidence Maurice Barrès

o   Ferrière Gymnase o   Plaisance

· 1 pour la Ville de St Herblain : · 1 pour le Centre pénitentiaire

o   GS des Grands Bois · 1 pour la région Pays de la Loire

o   Lycée Monge Externat

1. 3.  Dépenses par tranche des travaux de premier établissement

· 2.369 M€ HT pour l'année 2017,

· 8.108 M€ HT pour l'année 2018,

· 20.107 M€ HT pour l'année 2019,

· 9.092 M€ HT pour l'année 2020.  

Le total des investissements pour chacune des années est indiqué dans le Compte d’Exploitation Prévisionnel joint en annexe.

Le montant total des investissements depuis le début de la délégation de service public est de 39.676 M€ HT, réparti annuellement de la

manière suivante :

Page 13

---

Compte Rendu Activité 2020



Le graphique ci-dessous présente le détail annuel des investissements par tranche :

1. 4.  Dossier des ouvrages executes (DOE)

La réalisation des DOE à la charte Idex Novaé et à la charte Nantes Métropole est en cours sur l’exercice 2020.

Figure 1 : MONTANT ANNUEL DES TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT PAR TRANCHE

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000

Maîtrise d'Ouvrage

Maîtrise d'Œuvre

Bureaux de Contrôle et d'Etudes

Assurance

Communication

Chaufferie Secours

Cogénérations

Chaufferie Bois Bout des Landes

Réseau

Sous-station Relance

Sous-stations Abonnés

Frais financiers

Maîtrise
d'Ouvrage

Maîtrise
d'Œuvre

Bureaux de
Contrôle et

d'Etudes
Assurance

Communicatio
n

Chaufferie
Secours

Cogénérations
Chaufferie

Bois Bout des
Landes

Réseau
Sous-station

Relance
Sous-stations

Abonnés
Frais

financiers

2 017 342 027 120 434 13 241 4 944 1 747 821 4 200 114 817 21 550

2 018 850 266 1 057 712 148 993 43 330 14 148 71 580 916 896 4 380 139 2 753 12 304 610 368

2 019 778 202 372 440 29 809 36 126 26 372 3 309 792 142 623 516 760 13 663 607 484 312 195 201 552 131

2 020 368 554 154 070 12 402 5 352 606 700 2 285 5 645 965 1 312 305 983 960
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2.  Evolution générale des ouvrages

2. 1.  Evolution générale des ouvrages du réseau Nord Chezine

2. 1. 1.  Chaufferie d’appoint et de secours de la cite navale a Couëron

2. 1. 2.  Boissière

* La centrale de cogénération a été arrêtée le 1er Avril 2020 à 0:00.

* La centrale de cogénération a été mise en service le 1er novembre 2020 à 0:00.

2. 1. 3.  Bout des Pavés

* La centrale de cogénération a été arrêtée le 1er Avril 2020 à 0:00.

* La centrale de cogénération n'a pas été remise en service en dehors des essais de contrôle de bon fonctionnment.

2. 1. 4.  Breil-Malville

* La centrale de cogénération a été arrêtée le 1er Février 2020 à 0:00.

* La centrale de cogénération n'a pas été remise en service en dehors des essais de contrôle de bon fonctionnment.

2. 1. 5.  Chêne des Anglais

* La centrale de cogénération a été arrêtée le 1er Avril 2020 à 0:00.

* La centrale de cogénération n'a pas été remise en service en dehors des essais de contrôle de bon fonctionnment.

Danstocker 1999 3663 kW th

Chaudière

1990 kW th

Type

1 501 kW e

1 636 kW th

2012

REMEHA

Atlantic guillot LRR

2005 - Révision 30 000 

heures en 2017

Chaudière HOVAL

Equipements Marque Type Année Puissance

Cogénération GE – JENBACHER JMS 420 GS-N.L
2005 - Révision 30 000 

heures en 2017
1 413 kW e - 1 500 kW th

Chaudière

Chaudière

Cogénération GE – JENBACHER JMS 420 GS-N.L B02 2017

nc

Equipements Marque Type

Atlantic Guillot BT 700 1996 1 120 kW th

Cogénération

Chaudière

Marque Type Année Puissance

Année Puissance

Equipements

2 006 kW e

1 924 kW th

Equipements Marque

Chaudière Atlantic Guillot

Cogénération GE – JENBACHER JMS 420 GS-N.L 1 413 kW e - 1 500 kW th

nc

2 850 kW th

Chaudière HOVAL St PLUS

1 120 kW th

St PLUS

Equipements

VIESSMANN

GE – JENBACHER JMS 612 GS-N.L F12 2017

2009 2 500 kW th

Marque Type

1997 2 900 kW th

Chaudière VIESSMANN

2 850 kW th

PAROMAT 1998

Année Puissance

Chaudière

Atlantic Guillot PAROMAT 2009 4 500 kW th

Année Puissance

Chaudière n°1 ATLANTIC GUILLOT LRR57 2019 6000 kW th

Chaudière n°2 ATLANTIC GUILLOT LRR57 2019 6000 kW th

Chaudière n°3 ATLANTIC GUILLOT LRR57 2019 6000 kW th
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2. 1. 6.  Les Anglais

2. 1. 7.  Bout des Landes

2. 1. 7. 1.  Gaz

2. 1. 7. 2.  Bois

2. 1. 8.  Bois Saint Louis

2. 1. 9.  Centre Pénitentiaire

Filtration fumée TECHFIDIS AF-0204 2014

Centrale hydraulique grille FLUIDAP T9915 S10 2014

Centrale hydraulique silo FLUIDAP T9916 S50 2014

Chaudière bois COMPTE-R C150 DTH-P

2010

Année Puissance

2014

Chaudière gaz Atlantique Guillot

1740 kWChaudière gaz Atlantique Guillot Totaltub ST 1997

SQL 35-00

Chaudière gaz Atlantique Guillot LRR

Pompes de charge Grundfos TP 125-70/6 2010

1 250 kW

Chaudière

Puissance

Chaudière gaz

COMELEC P202

GUILLOT

GUILLOT TOTALTUB type S 1997 640 kW

Equipements Marque Type Année

Equipements Marque Type Année Puissance

1900 kW

Equipements

Siemens

Type Année

2014 1 500 kW

LRR49 2005 1 650 kW

Chaudière gaz GUILLOT TOTALTUB 2007 640 kW

Chaudière gaz

2009

Equipements Marque Type Année

Type

Puissance

Chaudière SECCACIER TRIVAREX type 7

Extracteur silo

2006 1600 kW

Compresseur d'air ABAC GENESIS 7.5-500 2014

PuissanceMarque

Centrale hydraulique convoyeur FLUIDAP T13619540 2014

GUILLOT TOTALTUB ST

Chaudière gaz Atlantique Guillot LRR 2010 1990 kW

Equipements Marque

Brûleur Cuenod

LRK 30

Electrovanne

1990 kW

Chaudière gaz Atlantique Guillot LRR

C285 GX507

Brûleur Cuenod AGP C200

Electrovanne Siemens SQL 35-00

2010

2010 1990 kW

Brûleurs (1,2 et 3)

Pompe de charge Salmson LRC 410

Pompe de charge Salmson LRL 208

Cuenod C210GX 507 2010 260-2100 kW

Page 16

---

Compte Rendu Activité 2020



2. 2.  Evolution générale des ouvrages du réseau de Saint Jean de Boiseau

Les installations du réseau de Saint Jean de Boiseau pour 2020 sont les mêmes que pour l'année 2019.

Qé

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

1

1

100

1

1

1

1

1

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

97

119

1190

97

19

14

1500

3

3

45

3

3

3

30

3

3

Chaufferie Chaudières gaz n°1 2008brûleur gaz CUENOD C43

armoire électrique 2008

Chaufferie Chaudières gaz n°1 2008chaudière gaz GUILLOT LRP 12 - 440 KW

Année MES

Chaufferie

Chaufferie Chaufferie

Chaufferie Chaudières gaz n°2 pompe de charge GRUNDFOS UPSE62-60/2 F 2008

Chaufferie Chaudières gaz n°1

2008pompe de charge GRUNDFOS UPSE62-60/2 FChaufferie Chaudière bois

Sous-ensemble Désignation

ensemble de tuyauterie 2008

Chaufferie Chaufferie contrôleur de débit JOHNSON CONTROL F61 2008

Chaufferie Chaufferie liaison électrique 2008

Chaudière bois 2008chaudière bois FROLING Turbomat 500 KW

Ensemble

Chaufferie Chaufferie compteur de chaleur sortie chaufferie 2008

Chaufferie Chaufferie appareil de service SIEMENS RMZ 791 2008

Chaufferie Chaufferie
pompe de relevage EP GRUNDFOS UNILIFIT KP 

350 A 1
2008

Chaufferie Chaufferie
pressostat manque d'eau JOHNSON CONTROL 

P77
2008

Chaufferie Chaufferie sonde à plongeur SIEMENS QAE 2120.010 2008

pompe de charge GRUNDFOS UPSE62-60/2 F 2008

Chaufferie Chaudières gaz n°2 brûleur gaz CUENOD C43

Chaufferie Chaufferie calorifuge 2008

Chaufferie Chaudières gaz n°2 chaudière gaz GUILLOT LRP 12 - 440 KW

Chaufferie Chaufferie module extension SIEMENS RMZ 789 2008

Chaufferie Chaufferie

Chaufferie Chaufferie séparateur d'air FLAMCO Flexair 125 S 2008

Chaufferie Chaufferie servo moteur V3V SIEMENS SQX 32.00 2008

Chaufferie Chaufferie télésurveillance 2008

Chaufferie Chaufferie thermostat de sécurité SIEMENS RAK-ST.030FP 2008

Chaufferie Chaufferie
régulateur de cascade chaudières SIEMENS RMK 

770
2008

Chaufferie Chaufferie robinetterie 2008

Chaufferie Distribution réseau
pompe tranche 1 GRUNDFOS MAGNA D 32-120 

F
2008

Chaufferie Distribution réseau pompe tranche 2 GRUNDFOS TPED 50-290/2-S 2008

2008

Pavillons sous-stations individuelles TEEPEECAL 2008

Chaufferie Chaufferie sonde extérieure SIEMENS QAC 22 2008

Chaufferie Chaufferie vannes 3 voies SIEMENS VXF 31.80 2008

Chaufferie Chaufferie
vase d'expansion PNEUMATEX COMPRESSO 

1000 litres
2008

Pavillons ballon émaillé 200 litres 2008

Pavillons compteurs de chaleur 2008

purgeur 2008

Pavillons liaison B

Réseau enterré réseau tube pré isolé 2008

Sous-stations collectives 2008

Sous-stations collectives

Sous-stations collectives

Pavillons sous-stations individuelles CALEFI SATK32 2020

Réseau enterré chambres de vanne 2008

calorifuge 2008

liaison B

Sous-stations collectives

2008

ballon émaillé 350 litres 2008

Sous-stations collectives

armoires électriques

filtre 2008

2008Sous-stations collectives

Sous-stations collectives

compteur de chaleur KAMSTRUP 2008

Sous-stations collectives
échangeur à plaques INOX  de 40 KW CIAT 

PWA16
2008

Sous-stations collectives liaisons électriques
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Qé

3

45

3

3

12

Sous-stations collectives sonde à plongeur

Sous-stations collectives 2008

2008

Ensemble Sous-ensemble Désignation Année MES

tuyauteries

vannes d'isolement 2008

Sous-stations collectives vannes 2 voies 2008

Sous-stations collectives vannes d'équilibrage 2008

Sous-stations collectives
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3.  Liste des Abonnés

3. 1.  Réseau Nord Chézine

Le réseau Nord Chézine est composé de 41 abonnés comme vu précédemment.

SST07b Résidence les Plantes

SST09 Les Anglais NMH

SST09 Copro 1 Les Anglais_24/26 C. Constant

SST09 Copro 2 Les Anglais_22 C.Constant

SST09 Copro 3 Les Anglais_2 Eugène Bégarie

SST09 Copro 4 Les Anglais_4 Eugène Bégarie

SST36 Le Cellini

SST39 48/52 Berlioz

SST40 Les Muguets

SST43 Plaisance

SST51 Résidence Bois Saint Louis

SST53 Boissière

SST64 Maurice barrès

SST65 Bout des Pavés

SST71 Paraguay / Petite Sensive

SST76 Mano

SST78 Chêne des Anglais

SSTS04 Bagatelle Ilot J

Total Résidentiel

SST04 GS Grand Bois

SST08 GS Jacques Prévert

SST08b Gymnase du Breil

SST17 MAE Breil IV

SST22 GS Les plantes

SST47 Elementaire Ferrière

SST047b Maternelle ferrière

SST48 Gymnase Ferrière

SST50 GS Bois Saint Louis

SST60 Lycée Monge Externat

SST67 Paul Gauguin

SST81

SSTN116 Centre Pénitentiaire

Total Tertiaire

Total Général

8

28 988

195

167

325

1 197

7 025

36 013

1 236

767

391

400

GS F.Dolto

Puissances 

souscrites (kW)
Sites

SST07

Hermès

Le Clos des Landes

158

20

8

8

SST82

SSTN104

89

1 079

40

713

420

3 854

284

2 192

800

5 129

68

547

Primavera

1 030

99

4 255

Bout des Landes

92

779

4 282

129

3 810

125

95

268

160

SST

71

Nombre de 

logements

Breil-Malville

SSTN119

103

CSC Boissière

Résidentiel

20

2 143

113

74

120

186

SSTN124

SSTN125

20

40

40

12 + commerces

Abonnés

172

SST06

27

112

134

380

2 946

2 300

27

Le Breil

27

250

Tertiaire

SST18 MAE Breil I

SST66 Crèche Vanille Chocolat

SST74 GS Georges Brassens

SST77 Médiathèque L. Couville

8 807

101

195
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3. 2.  Réseau de Saint Jean de Boiseau

Le réseau de Saint Jean de Boiseau est composé de 119 sous-stations :

· 3 collectives ayant une puissance unitaire de 38.4 kW

· 116 individuelles ayant des puissances variant de 5 à 8 kW

6.6

6.6

8145610

sans objet

sans objet

8145613

8256801

8256819

7.2

6.4sans objet

6.5

44119

6.5

6.6

6.5

8

8145611

8145612

6.8

7.38145608

8145609

sans objet

sans objet

6.6

8145614

8145616

sans objet

sans objet6673581

8117157

8145607

sans objet

8256818

8256829

8256830

01/08/2020

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

8256804

8256820

8256796

8256797

sans objet

sans objet

8256806 sans objet

sans objet

8256802

8256803

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

8256828

6.4

6.6

6.2

sans objet

8256800

sans objet

sans objet

8256798

8256799

sans objet

7

6.5

6.5

7

8256805

7

6.8

6.9

6.7

7

6.5

6.6

6.6

6.1

6.7

6.7

sans objet

8256811

8256807 sans objet

7.4

6.4

7.2

6.5

6.5

6.5

6.5

38.4

sans objet 6.4

Numéro compteur permettant d’identifier la sous-

station
Puissance souscrite exprimée en kW

38.4

38.4

sans objet

Date de départ / Date d’arrivée

sans objet

8256807

8256822

8256808

8256809

8256794

8256795

sans objet

sans objet

8256801

8256812

8256813

8256815

8256816

8256817

8256810

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

8256821

5.6

7

6.5

6.2

38.4sans objet

6673581

6673580

Le tableau ci-dessous présente les puissances de chacune des sous-stations ainsi que les changements d’abonnés (avec dates de départ et 

d’arrivée).

Changement d’abonné :

6673580

sans objet 6.5
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8256884

5.9

6.9

5

8256889

8256890

8256888

8256878

6.7

6.4

5

7.9

sans objet

sans objet

sans objet

44166

sans objet

sans objet

6.7

5.9

sans objet

sans objet

sans objet

6.4

6.4

6.4

6.9

44181

sans objet

sans objet

sans objet

8256867

7.8

6.9

6.5

6.5

6.4

sans objet

sans objet

8256858

8256859

8256863

8256864

8256865

sans objet

8256869

8256860

8256861

8256868

sans objet

sans objet

6.7

sans objet

sans objet

6.1

6.7

7

sans objet

6

8256846

8256844

sans objet

sans objet

6.7

6.5

6.5

6.5

sans objet

6.7

6.1

6.4

sans objet

Numéro compteur permettant d’identifier la sous-

station

Changement d’abonné :

Date de départ / Date d’arrivée

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

8256881

8256882

sans objet

8256880

6

6.5

6.7

6.7

8256854

8256855

6.4

6.7

6.4

6.5

6.4

6.4

5.9

6.7

6.4

6.4

5.8

sans objet8256856

8256857

sans objet

sans objet

sans objet

8256873

44187

8256885

8256887

8256876 sans objet

sans objet

8256876

6.5

6.4

6.3

Puissance souscrite exprimée en kW

8256837

8256843

8256877

8256878

8256866

8256872

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

8256870

8256871

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

8256849

sans objet

8256851

sans objet

sans objet

8256831

8256832

8256833

8256847

8256848

8256851

8256875

8256845

sans objet

8256853

8256852

8256891

8256862

8256879

sans objet 6.4

8256889 sans objet

sans objet

sans objet

5.9

8256852

8256834

8256835

8256836

7.8

6.4

sans objet

sans objet

7.9

sans objet

sans objet

6.9

6.4

7.1

6.7

7.9

8256850

Page 21

---

Compte Rendu Activité 2020



sans objet

6.5

67178181

8256901

sans objet

sans objet

8256892

8256893

sans objet

43862

8264457

8746520

6.4

6.7

6.4sans objet

7

6.4

5.5

6.4

67389276

sans objet

sans objet

8256895

7.2

sans objet

6.5

8256894

6.4

sans objet

sans objet

sans objet

6.6

6.7

8264453

8264455

sans objet

67178182

sans objet

6.7

sans objet

sans objet

sans objet 6

6.4

6.5

8264456

8256900

878.7

sans objet

sans objet

TOTAL

6.5

8256896

6.8

Numéro compteur permettant d’identifier la sous-

station

Changement d’abonné :

Puissance souscrite exprimée en kW

Date de départ / Date d’arrivée

8256898 sans objet 6.4

8256902 sans objet 6.7

8256902

8256899

8256897

8256898

6.7

6.2

67443380

67389277

44179

44161
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4.  Gestion des énergies et quantités

4. 1.  Quantités de combustible gaz

4. 1. 1.  Réseau Nord Chézine

L’ensemble du réseau Nord Chézine a eu une consommation d’énergie primaire de 64 GWh PCS sur la période considérée. L'arrêt des centrales

cogénération s'est effectué le 1er avril, le démarrage s’est quant à lui effectué le 1er novembre. La répartition est la suivante :

Figure 2 : CONSOMMATION CHAUFFERIES NORD CHEZINE EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Figure 3 : REPARTITION DU COMBUSTIBLE GAZ DES CHAUFFERIES NORD CHEZINE

Pour ce réseau nous distinguerons le gaz utilisé par les chaudières et le gaz utilisé par les cogénérations de janvier à mars et de novembre à

décembre.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Gaz chaufferie 2 504 3 328 3 427 2 746 1 871 870 511 646 1 493 5 769 3 516 3 012

Gaz cogénération 11 932 7 828 9 169 - - - - - - 17 2 934 2 747

DJU 294 238 256 127 89 63 - - - 164 220 322

 -
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 16 000

D
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h
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Boissière Gaz
15 224 MWh PCS

24%

Bout des Pavés Gaz
13 252 MWh PCS

21%Breil Malville Gaz
10 019 MWh PCS

16%

Chêne des Anglais Gaz
11 427 MWh PCS

18%

Autres chaufferie Gaz
8 976 MWh PCS

14%

Cité Navale
4 154 MWh PCS

7%
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4. 1. 1. 1.  Ensemble des chaufferies décentralisées

L’ensemble des chaufferies décentralisées a eu une consommation d'énergie primaire de 60 GWh PCS sur la période considérée. Les 4

cogénérations ont fonctionné durant 12 mois en continu et 8 mois en Mise à Disposition du Système Electrique (MDSE).

Figure 5 : CONSOMMATION CHAUFFERIES DECENTRALISEES EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Figure 6 : REPARTITION PAR UTILITE DU COMBUSTIBLE GAZ DES CHAUFFERIES DECENTRALISEES

Figure 4 : REPARTITION PAR UTILITE DU COMBUSTIBLE GAZ DES CHAUFFERIES NORD CHEZINE

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Gaz chaufferie 2 504 3 328 3 281 2 746 1 871 870 511 646 826 3 059 3 516 2 383

Gaz cogénération 11 932 7 828 9 169 - - - - - - 17 2 934 2 747

DJU 294 238 256 127 89 63 - - - 164 220 322

 -
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 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

D
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W

h
 P

C
S

Gaz chaufferie
25 541 MWh PCS

42%

Gaz cogénération
34 627 MWh PCS

58%

Bois Saint Louis Gaz chaufferie
0%

Centre pénitentiaire Gaz 
chaufferie

2%

Boissière Gaz chaufferie
2%

Bout des Pavés chaufferie
8%

Breil Malville chaufferie
10%

Chêne des Anglais chaufferie
6%

Boissière Gaz cogénération
22%

Bout des Pavés cogénération
12%

Breil Malville cogénération
6%

Chêne des Anglais cogénération
13%

Les Anglais Gaz chaufferie
2%

Bout des landes Gaz chaufferie
6%

Le Breil Gaz chaufferie
2%

Paraguay Gaz chaufferie
2%

Le Cellini Gaz chaufferie
0%

Cité Navale
6%

Autre
10%
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4. 1. 1. 2.  Cité Navale Couëron

La chaufferie de la Cité Navale de Couëron a eu une consommation d'énergie primaire de 4.154 GWh PCS sur la période considérée. Les

consommations de février et mars sont dû aux essais de performances des chaudières dans le cadre de la mise en service.

Figure 7 : REPARTITION DU COMBUSTIBLE GAZ DES CHAUFFERIES DECENTRALISEES

Figure 8 : REPARTITION PAR UTILITE DU COMBUSTIBLE GAZ DES CHAUFFERIES DECENTRALISEES

Figure 9 : CONSOMMATION CITE NAVALE EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Boissière Gaz
15 224 MWh PCS

26%

Bout des Pavés Gaz
13 252 MWh PCS

23%

Breil Malville Gaz
10 019 MWh PCS

17%
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11 427 MWh PCS
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Chêne des Anglais chaufferie
6%
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cogénération

14%
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6%

Le Breil Gaz chaufferie
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Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Gaz général facture gaz - 1 146 - - - - - 667 2 711 - 629

DJU 294 238 256 127 89 63 - - - 164 220 322
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4. 1. 1. 3.  Détail par site

4. 1. 1. 3. 1.  Boissière

4. 1. 1. 3. 2.  Boût des Pavés

Le réseau de Bout des Pavés a eu une consommation de 13.252 GWh PCS sur la période considérée. 

Le réseau de Boissière a eu une consommation de 15.578 GWh PCS sur la période considérée. 

Figure 12 : CONSOMMATION CHAUFFERIE BOUT DES PAVES EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Figure 10 : CONSOMMATION CHAUFFERIE BOISSIERE EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Figure 11 : REPARTITION PAR UTILITE DU COMBUSTIBLE GAZ CHAUFFERIE BOISSIERE

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Gaz chaufferie 45 - - 330 275 - - - - 577 - -

Gaz cogénération 2 784 2 721 3 192 - - - - - - 0 2 921 2 732

DJU 294 238 256 127 89 63 - - - 164 220 322
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4. 1. 1. 3. 3.  Breil-Malville

Le réseau de Breil Malville a eu une consommation de 10.019 GWh PCS sur la période considérée. 

Figure 13 : REPARTITION PAR UTILITE DU COMBUSTIBLE GAZ CHAUFFERIE BOUT DES PAVES

Figure 14 : CONSOMMATION CHAUFFERIE BREIL-MALVILLE EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Figure 15 : REPARTITION PAR UTILITE DU COMBUSTIBLE GAZ CHAUFFERIE BREIL-MALVILLE
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4. 1. 1. 3. 4.  Chêne des Anglais

4. 1. 1. 3. 5.  Les Anglais

Le réseau de Chêne des Anglais a eu une consommation de 12.343 GWh PCS sur la période considérée. 

Figure 16 : CONSOMMATION CHAUFFERIE CHENE DES ANGLAIS EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Le réseau Les Anglais a eu une consommation de 1431 MWh PCS sur la période considérée. Il n'y a pas de consommation gaz au mois de

décembre dû à un passage sur RCU total sans besoin de démarrage des chaudières.

Figure 17 : REPARTITION PAR UTILITE DU COMBUSTIBLE GAZ CHAUFFERIE CHENE DES ANGLAIS

Figure 18 : CONSOMMATION CHAUFFERIE LES ANGLAIS EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL
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4. 1. 1. 3. 6.  Bout des landes

4. 1. 1. 3. 7.  Le Breil

Le réseau Bout des landes a eu une consommation de 3.705 GWh PCS sur la période considérée. Installation prise en charge par le réseau Nord

Chézine depuis Octobre 2019.

Figure 20 : CONSOMMATION CHAUFFERIE LE BREIL EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Figure 19 : CONSOMMATION CHAUFFERIE BOUT DES LANDES EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Le réseau Le Breil a eu une consommation de 1028 MWh PCS sur la période considérée. Cette installation est passée consommatrice du RCU

au 1er Octobre 2020, il n'y a donc plus de production gaz depuis cette date.
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4. 1. 1. 3. 8.  Paraguay / Petite sensive

4. 1. 1. 3. 9.  Le Cellini

Le réseau le Cellini a eu une consommation de 101 MWh PCS sur la période considérée. Cette installation est passée consommatrice du RCU au

1er Octobre 2020, il n'y a donc plus de production gaz depuis cette date.

Le réseau Paraguay / Petite Sensive a eu une consommation de 997 MWh PCS sur la période considérée. Cette installation est passée

consommatrice du RCU au 1er Octobre 2020, il n'y a donc plus de production gaz depuis cette date.

Figure 22 : CONSOMMATION CHAUFFERIE LE CELLINI EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Figure 21 : CONSOMMATION CHAUFFERIE PARAGUAY / PETITE SENSIVE EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL
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4. 1. 1. 3. 10.  Bois Saint-Louis

4. 1. 1. 3. 11.  Centre pénitentiaire

Le réseau Bois Saint-Louis a eu une consommation de 288 MWh PCS sur la période considérée. Installation prise en charge par le réseau Nord

Chézine depuis le 1er Octobre 2020. Il n'y a pas de consommation gaz au mois de décembre dû à un passage sur RCU total sans besoin de

démarrage des chaudières.

Figure 23 : CONSOMMATION CHAUFFERIE LE CELLINI EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Le réseau Centre pénitentiaire a eu une consommation de 1427 MWh PCS sur la période considérée. Installation prise en charge par le réseau

Nord Chézine depuis le 1er Octobre 2020.

Figure 24 : CONSOMMATION CHAUFFERIE LE CELLINI EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL
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4. 1. 2.  Réseau de Saint Jean de Boiseau

4. 2.  Quantités de combustible biomasse

4. 2. 1.  Réseau Nord Chézine

Sans objet pour la période considérée

4. 2. 2.  Réseau de Saint Jean de Boiseau

Le réseau de Saint Jean de Boiseau a eu une consommation de 2.169 GWh PCS sur la période considérée.

Figure 25 : CONSOMMATION CHAUFFERIE SAINT JEAN DE BOISEAU EN COMBUSTIBLE GAZ - MENSUEL

Le réseau de Saint Jean de Boiseau a eu une consommation de bois de 260 MWh PCI sur la période considérée.

Figure 26 : CONSOMMATION CHAUFFERIE SAINT JEAN DE BOISEAU EN COMBUSTIBLE BIOMASSE - MENSUEL
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4. 3.  Quantités de chaleur achetées

4. 3. 1.  Réseau Nord Chézine

4. 3. 2.  Réseau de Saint Jean de Boiseau

Sans objet pour la période considérée.

4. 4.  Quantités de chaleur produites

4. 4. 1.  Réseau Nord Chézine

Le réseau Nord Chézine a acheté 13.383 GWh Utiles sur la période considérée au Centre de Traitement et Valorisation des Déchets Arc en Ciel

2034.

Figure 27 : QUANTITE DE CHALEUR ACHETEES DU RESEAU NORD CHEZINE - MENSUEL

Le réseau Nord Chézine a produit 35.837 GWh Utiles sur la période considérée.

Figure 28 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIES NORD CHEZINE - MENSUEL
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4. 4. 1. 1.  Ensemble des chaufferies décentralisées

L'ensemble des chaufferies décentralisées a produit 34.011 GWh Utiles sur la période considérée.

Figure 29 : REPARTITION PAR PRODUCTION DE CHALEUR CHAUFFERIES NORD CHEZINE

Figure 30 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIES DECENTRALISEES - MENSUEL

Figure 31 : REPARTITION PAR PRODUCTION DE CHALEUR CHAUFFERIES DECENTRALISEES
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4. 4. 1. 2.  Cité Navale Couëron

4. 4. 1. 3.  Détail par site

La chaufferie de Boissière a produit 6.165 GWh Utiles sur la période considérée.

La chaufferie Cité Navale a produit 1.826 GWh Utiles sur la période considérée.

Figure 34 : REPARTITION PAR PRODUCTION DE CHALEUR CHAUFFERIE BOISSIERE

Figure 32 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE CITE NAVALE COUERON - MENSUEL

Figure 33 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE BOISSIERE - MENSUEL
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4. 4. 1. 3. 2.  Bout des Pavés

4. 4. 1. 3. 3.  Breil-Malville

La chaufferie de Bout des Pavés a produit 6.539 GWh Utiles sur la période considérée.

La chaufferie de Breil-Malville a produit 7.802 GWh Utiles sur la période considérée.

Figure 35 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE BOUT DES PAVES - MENSUEL

Figure 36 : REPARTITION PAR PRODUCTION DE CHALEUR CHAUFFERIE BOUT DES PAVES

Figure 37 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE BREIL-MALVILLE - MENSUEL
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4. 4. 1. 3. 4.  Chêne des Anglais

Figure 39 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE CHENE DES ANGLAIS - MENSUEL

Figure 40 : REPARTITION PAR PRODUCTION DE CHALEUR CHAUFFERIE CHENE DES ANGLAIS

Figure 38 : REPARTITION PAR PRODUCTION DE CHALEUR CHAUFFERIE BREIL-MALVILLE

La chaufferie du Chêne des Anglais a produit 6.26 GWh Utiles sur la période considérée.
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4. 4. 1. 3. 5.  Les Anglais

4. 4. 1. 3. 6.  Bout des landes

4. 4. 1. 3. 7.  Le Breil

Figure 42 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE BOUT DES LANDES - MENSUEL

Figure 43 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE LE BREIL - MENSUEL

La chaufferie Les Anglais a produit 1163 MWh Utiles sur la période considérée.

Le réseau Bout des Landes a produit 2.874 GWh Utiles sur la période considérée.

La chaufferie du Breil a produit 721 MWh Utiles sur la période considérée. Plus de production à partir du 1er Octobre 2020.

Figure 41 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE LES ANGLAIS - MENSUEL
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4. 4. 1. 3. 8.  Paraguay / Petite Sensive

4. 4. 1. 3. 9.  Le Cellini

4. 4. 1. 3. 10.  Bois Saint Louis

La chaufferie de Bois Saint Louis a produit 253 MWh Utiles sur la période considérée.

Figure 46 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE BOIS SAINT LOUIS - MENSUEL

La chaufferie Paraguay / Petite Sensive a produit 864 MWh Utiles sur la période considérée.

La chaufferie Le Cellini a produit 85 MWh Utiles sur la période considérée.

Figure 44 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE PARAGUAY / PETITE SENSIVE - MENSUEL

Figure 45 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE LE CELLINI - MENSUEL
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4. 4. 1. 3. 11.  Centre pénitentiaire

4. 4. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

Le réseau du Centre pénitentiaire a produit 1285 MWh Utiles sur la période considérée.

Figure 47 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE CENTRE PENITENTIAIRE - MENSUEL

Le réseau de Saint Jean de Boiseau a produit 1.731 GWh Utiles sur la période considérée.

Figure 48 : QUANTITE DE CHALEUR PRODUITE CHAUFFERIE SAINT JEAN DE BOISEAU - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Chaleur chaufferie 223 199 220 122 102 108 69 78 89 120 209 192
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4. 5.  Quantités d’électricité produites

4. 5. 1.  Réseau Nord Chézine

4. 5. 1. 1.  Ensemble des chaufferies décentralisées

L’électricité est produite par les cogénérations installées dans les chaufferies de Boissière, Bout des Pavés, Breil-malville et Chêne des Anglais.

L'ensemble des chaufferies raccordées au 1er janvier 2020 a produit 11.441 GWh Electriques sur la période considérée.

Figure 49 : QUANTITE D'ELECTRICITE PRODUITE CHAUFFERIES DECENTRALISEES - MENSUEL

Figure 50 : REPARTION D'ELECTRICITE PRODUITE PAR CHAUFFERIES DECENTRALISEES
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4. 5. 1. 2.  Détail par site

4. 5. 1. 2. 1.  Boissière

4. 5. 1. 2. 2.  Bout des Pavés

Figure 51 : QUANTITE D'ELECTRICITE PRODUITE CHAUFFERIE BOISSIERE - MENSUEL

Figure 52 : QUANTITE D'ELECTRICITE PRODUITE CHAUFFERIE BOUT DES PAVES - MENSUEL

La cogénération Bout des Pavés a produit 2.675 GWh Electriques sur la période considérée.

La cogénération Boissière a produit 4.61 GWh Electriques sur la période considérée.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Elec cogé 826 865 981 - - - - - - 1 1 2
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4. 5. 1. 2. 3.  Breil-Malville

4. 5. 1. 2. 4.  Chêne des Anglais

4. 5. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

Figure 54 : QUANTITE D'ELECTRICITE PRODUITE CHAUFFERIE CHENE DES ANGLAIS - MENSUEL

La cogénération Breil Malville a produit 1.175 GWh Electriques sur la période considérée.

Sans objet pour la période considérée

Figure 53 : QUANTITE D'ELECTRICITE PRODUITE CHAUFFERIE BREIL-MALVILLE - MENSUEL

La cogénération Chêne des Anglais a produit 2.981 GWh Electriques sur la période considérée.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Elec cogé 941 925 1 109 - - - - - - 2 2 1
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4. 6.  Quantités de chaleur vendue

4. 6. 1.  Réseau Nord Chézine

4. 6. 1. 1.  Détail par site

4. 6. 1. 1. 1.  Boissière

La SST Boissière NMH a consommé 6.201 GWh Utiles sur la période considérée.

La SST CSC Boissière a consommé 98 MWh Utiles sur la période considérée.

Figure 56 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE CHAUFFERIE BOISSIERE - MENSUEL

Les sous-stations de NMH ont consommé 31.75 GWh Utiles sur la période considérée.

L'ensemble du réseau Nord Chézine a assuré une livraison de chaleur de 43.163 GWh Utiles sur la période considérée.

Le réseau de Boissière a assuré une livraison de chaleur de 6.299 GWh Utiles sur la période considérée.

Figure 55 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE RESEAU NORD CHEZINE - MENSUEL

Les autres sous-stations ont consommé 11.42 GWh Utiles sur la période considérée.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

SST CSC Boissière 19 16 18 6 5 - - - - 3 15 16

SST Boissière NMH 1 137 941 1 077 301 243 - - - - 524 974 1 004
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Autres SST 938 767 753 177 59 25 7 68 34 1 989 2 894 3 706
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4. 6. 1. 1. 2.  Bout des Pavés

4. 6. 1. 1. 3.  Breil-Malville

Le réseau de Breil-Malville a assuré une livraison de chaleur de 7.979 GWh Utiles sur la période considérée.

La SST Bout des Pavés NMH a consommé 6.49 GWh Utiles sur la période considérée.

La SST Crèche Vanille Chocolat a consommé 71 MWh Utiles sur la période considérée.

Figure 58 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE CHAUFFERIE BREIL-MALVILLE - MENSUEL

Le réseau de Bout des Pavés a assuré une livraison de chaleur de 6.561 GWh Utiles sur la période considérée.

Figure 57 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE CHAUFFERIE BOUT DES PAVES - MENSUEL

La SST Breil-Malville NMH a consommé 7.337 GWh Utiles sur la période considérée.

La SST GS Prévert a consommé 286 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST MAE Breil I a consommé 356 MWh Utiles sur la période considérée.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

SST MAE Breil I 63 64 48 19 0 - - - - 33 60 69

SST GS Prévert 53 49 38 11 7 - - 7 2 14 55 52

SST Breil-Malville NMH 1 253 1 124 1 080 450 361 58 76 39 56 618 1 156 1 066
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4. 6. 1. 1. 4.  Chêne des Anglais

4. 6. 1. 1. 5.  Les Anglais

La SST 22 Clovis Constant a consommé 52 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST 24/26 Clovis Constant a consommé 128 MWh Utiles sur la période considérée.

Le réseau de Chêne des Anglais a assuré une livraison de chaleur de 7.509 GWh Utiles sur la période considérée.

Le réseau des Anglais a assuré une livraison de chaleur de 1293 MWh Utiles sur la période considérée.

Figure 59 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE CHAUFFERIE CHENE DES ANGLAIS - MENSUEL

Figure 60 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE CHAUFFERIE LES ANGLAIS - MENSUEL

La SST 4 Bégarie a consommé 85 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST Chêne des Anglais NMH a consommé 7.302 GWh Utiles sur la période considérée.

La SST GS Brassens a consommé 91 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST La Mano a consommé 54 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST Médiathèque Luce Courville a consommé 62 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST Les Anglais NMH a consommé 964 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST Hermès a consommé 0 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST 2 Bégarie a consommé 63 MWh Utiles sur la période considérée.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

SST 24/26 Clovis Constant 23 18 20 10 6 13 17 21

SST 22 Clovis Constant 10 8 8 4 2 2 8 11

SST 4 Bégarie 11 9 9 5 3 28 9 11

SST 2 Bégarie 11 9 10 5 3 5 9 11

SST Hermès - - - - - - - -

SST Les Anglais NMH 210 165 177 88 52 70 52 151
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4. 6. 1. 1. 6.  Bout des Landes

4. 6. 1. 1. 7.  Le Breil

La SST Clos des Landes a consommé 83 MWh Utiles sur la période considérée.

La SST Primavera a consommé 256 MWh Utiles sur la période considérée.

Le réseau de Bout des Landes a assuré une livraison de chaleur de 4.013 GWh Utiles sur la période considérée.

La sous-station Résidence Le Breil a consommé 1319 MWh Utiles sur la période considérée. Cette sous-station n'a plus de chaufferie

productrice depuis le 01/10/2020. Elle est donc consommateur du RCU depuis cette date.

La SST Bout des Landes NMH a consommé 3.453 GWh Utiles sur la période considérée.

La SST GS Dolto a consommé 221 MWh Utiles sur la période considérée.

Figure 61 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE CHAUFFERIE BOUT DES LANDES - MENSUEL

Figure 62 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION LE BREIL - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

SST Clos des Landes 12 9 10 4 4 4 1 6 4 5 9 15

SST Primavera 38 30 32 13 9 - - 40 12 17 29 36

SST GS Dolto 37 29 34 12 11 12 1 2 10 15 28 31

SST Bout des Landes NMH 541 431 509 230 209 146 136 58 74 270 344 504
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4. 6. 1. 1. 8.  Paraguay / Petite Sensive

4. 6. 1. 1. 9.  Le Cellini

4. 6. 1. 1. 10.  Bois Saint Louis

Figure 64 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION LE CELLINI - MENSUEL

La sous-station de Bois Saint Louis a consommé 1258 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 65 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION BOIS SAINT LOUIS - MENSUEL

La sous-station de Paraguay a consommé 1431 MWh Utiles sur la période considérée. Cette sous-station n'a plus de chaufferie productrice

depuis le 01/10/2020. Elle est donc consommateur du RCU depuis cette date.

La sous-station Le Cellini a consommé 133 MWh Utiles sur la période considérée. Cette sous-station n'a plus de chaufferie productrice depuis

le 01/10/2020. Elle est donc consommateur du RCU depuis cette date.

Figure 63 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION PARAGUAY / PETITE SENSIVE - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

SST Le Cellini 24 18 20 7 3 3 3 3 3 14 15 19
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Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

SST petite Sensive 311 237 250 65 - - - - - 92 219 256
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Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

SST Bois Saint Louis - - - - - - - - - 200 427 631
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4. 6. 1. 1. 11.  Centre pénitentiaire

4. 6. 1. 1. 12.  Paul Gaugin

4. 6. 1. 1. 13.  GS Grand Bois

La sous-station de Centre pénitentiaire a consommé 1285 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 66 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION CENTRE PENITENTIAIRE - MENSUEL

La sous-station de GS Grand Bois a consommé 66 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 68 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION GS DES GRANDS BOIS - MENSUEL

Figure 67 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION PAUL GAUGUIN - MENSUEL

La sous-station de Paul Gaugin a consommé 65 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

GS Grand Bois - - - - - - - - - 8 21 36
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Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Paul Gauguin - - - - - - - - - 13 24 28
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4. 6. 1. 1. 14.  Maurice Barres

4. 6. 1. 1. 15.  GS Les plantes

4. 6. 1. 1. 16.  MAE Le Breil IV

Figure 70 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION GS LES PLANTES - MENSUEL

La sous-station de MAE Le Breil IV a consommé 843 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 71 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION MEAE Breil IV - MENSUEL

La sous-station de GS Les plantes a consommé 28 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

La sous-station de Maurice Barres a consommé 111 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 69 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION RESIDENCE MAURICE BARRES - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

MAE Breil IV - - - - - - - - - 165 377 302

DJU 294 238 256 127 89 63 - - - 164 220 322
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4. 6. 1. 1. 17.  GS Bois Saint Louis

4. 6. 1. 1. 18.  48/52 Berlioz

4. 6. 1. 1. 19.  Lycée Monge Externat

La sous-station de Lycée Monge Externat a consommé 56 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service le 18 Décembre 2020.

Figure 74 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION LYCEE MONGE EXTERNAT - MENSUEL

La sous-station de 48/52 Berlioz a consommé 67 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 73 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION 48/52 HECTOR BERLIOZ - MENSUEL

La sous-station de GS Bois Saint Louis a consommé 83 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 72 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION GS BOIS SAINT LOUIS - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Lycée Monge - - - - - - - - - - - 56
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4. 6. 1. 1. 20.  Maternelle Ferrière

4. 6. 1. 1. 21.  Elementaire Ferrière

4. 6. 1. 1. 22.  Gymnase Ferrière

Figure 75 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION MATERNELLE FERRIERE - MENSUEL

La sous-station de Gymnase Ferrière a consommé 38 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 77 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION GYMNASE FERRIERE - MENSUEL

La sous-station de Elementaire Ferrière a consommé 59 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 76 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION ELEMENTAIRE FERRIERE - MENSUEL

La sous-station de Maternelle Ferrière a consommé 36 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Gymnase Ferrière - - - - - - - - - - 13 25
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4. 6. 1. 1. 23.  Résidence Les Plantes

4. 6. 1. 1. 24.  Gymnase du Breil

4. 6. 1. 1. 25.  Les Muguets

Figure 78 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION RESIDENCE LES PLANTES - MENSUEL

La sous-station de Les Muguets a consommé 229 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Figure 80 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION RESIDENCE LES MUGUETS - MENSUEL

La sous-station de Gymnase du Breil a consommé 0 MWh Utiles sur la période considérée. La mise en service étant décalée, pas de

consommation pour 2020.

Figure 79 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION GYMNASE DU BREIL - MENSUEL

La sous-station de Résidence Les Plantes a consommé 16 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service le 16 Décembre 2020.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Les Muguets - - - - - - - - - 61 81 87
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4. 6. 1. 1. 26.  Bagatelle Ilot J

4. 6. 1. 1. 27.  Plaisance

Figure 81 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION BAGATELLE ILOT J - MENSUEL

Figure 82 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SOUS-STATION PLAISANCE - MENSUEL

La sous-station de Bagatelle Ilot J a consommé 19 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service le 19 Novembre 2020.

La sous-station de Plaisance a consommé 2368 MWh Utiles sur la période considérée. Mise en service au 1er Octobre 2020.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Bagatelle Ilot J - - - - - - - - - - 8 12

DJU 294 238 256 127 89 63 - - - 164 220 322
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Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Plaisance RCU - - - - - - - - - 768 662 937
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4. 6. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

4. 7.  Livraison de biomasse

4. 7. 1.  Réseau Nord Chézine

4. 7. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

Figure 84 : LIVRAISON BIOMASSE SAINT JEAN DE BOISEAU - MENSUEL

Il y a eu 54 Tonnes de Bois livrées à la chaufferie de Saint Jean de Boiseau sur la période considerée

Le réseau de Saint Jean de Boiseau a assuré une livraison de chaleur de 0.911 GWh Utiles sur la période considérée.

Sans objet pour la période considérée

Figure 83 : QUANTITE DE CHALEUR VENDUE SAINT JEAN DE BOISEAU - MENSUEL

Le détail est présenté en ANNEXE 1 - QUANTITES DE CHALEUR VENDUES AUX ABONNES DE SAINT JEAN DE BOISEAU.

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Livraison Bois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.9 35.76
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4. 8.  Observatoire de l’évolution de prix de chacune des énergies utilisées pendant la période considérée

4. 8. 1.  Réseau Nord Chézine

4. 8. 1. 1.  Cité Navale Couëron

Le coût moyen sur l'exercice est de 29.23 € HT / MWh PCS gaz pour l'ensemble de réseau Nord Chézine, le détail mensuel est présenté dans le

graphique suivant :

Le coût moyen d'achat de la chaleur issue du Centre de Tri et de Valorisation des Déchets est de : 18.82 € HT / MWh utile pour l'ensemble du

réseau Nord Chézine, le détail mensuel est présenté dans le graphique suivant :

Figure 85 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE CTVD - MENSUEL

Le coût moyen sur l'exercice est de 28.88 € HT / MWh PCS gaz pour l'ensemble des chaufferies raccordées au 1er Octobre 2019, le détail

mensuel est présenté dans le graphique suivant :

Figure 85 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ NORD CHEZINE - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
Coût

moyen
annuel

Nord Chézine 26.07 24.35 22.51 30.87 32.91 52.00 40.43 59.74 41.96 33.10 36.46 38.46 29.23
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Figure 86 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ CITE NAVALE COUERON - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
Coût

moyen
annuel

Cité Navale Couëron - 818.70 27.53 - - - - - 23.44 28.47 - 31.27 28.88

 -

 100.00

 200.00
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4. 8. 1. 2.  Ensemble des chaufferies décentralisées

4. 8. 1. 3.  Détail par site

4. 8. 1. 3. 1.  Boissière

Le coût moyen sur l'exercice est de 29.3 € HT / MWh PCS gaz pour l'ensemble des chaufferies raccordées au 1er Janvier 2019, le détail mensuel

est présenté dans le graphique suivant :commentaire à reprendre

Figure 88 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ BOISSIERE - MENSUEL

Figure 87 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ CHAUFFERIES DECENTRALISEES - MENSUEL

Le coût moyen sur l'exercice est de 32.35 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie de Boissière, selon détail :

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
Coût
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Boissière 25.25 23.04 21.43 37.28 45.36 - - - - 61.70 57.04 54.81 32.35
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4. 8. 1. 3. 2.  Bout des Pavés

4. 8. 1. 3. 3.  Breil-Malville

4. 8. 1. 3. 4.  Chêne des Anglais

Le coût moyen sur l'exercice est de 26.9 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie de Chêne des Anglais, selon détail :

Figure 89 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ BOUT DES PAVES - MENSUEL

Figure 90 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ BOUT DES PAVES - MENSUEL

Figure 91 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ CHENE DES ANGLAIS - MENSUEL

Le coût moyen sur l'exercice est de 30.78 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie de Breil-Malville, selon détail :

Le coût moyen sur l'exercice est de 26.73 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie de Bout des Pavés, selon détail :

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
Coût
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Breil-Malville 25.39 26.31 25.17 31.05 35.04 74.27 - 94.41 90.89 93.98 28.39 49.33 30.78
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4. 8. 1. 3. 5.  Les Anglais

4. 8. 1. 3. 6.  Bout des Landes

4. 8. 1. 3. 7.  Le Breil

Figure 92 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ LES ANGLAIS - MENSUEL

Le coût moyen sur l'exercice est de 33.11 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie des Anglais, selon détail :

Le coût moyen sur l'exercice est de 26.14 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie de Bout des Landes, selon détail :

Le coût moyen sur l'exercice est de 35.28 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie du Breil, selon détail :

Figure 93 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ BOUT DES LANDES - MENSUEL

Figure 94 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ LE BREIL - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
Coût

moyen
annuel

Les Anglais 31.94 29.33 27.28 27.82 - - - 678.57 445.66 96.00 32.49 - 33.11
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4. 8. 1. 3. 8.  Paraguay / Petite Sensive

4. 8. 1. 3. 9.  Le Cellini

4. 8. 1. 3. 10.  Bois Saint Louis

Figure 96 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ LE CELLINI - MENSUEL

Figure 95 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ PARAGUAY / PETITE SENSIVE - MENSUEL

Le coût moyen sur l'exercice est de 42.54 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie Bois Saint Louis, selon détail :

Figure 97 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ BOIS SAINT LOUIS - MENSUEL

Le coût moyen sur l'exercice est de 34.17 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie de Paraguay / Petite Sensive, selon détail :

Le coût moyen sur l'exercice est de 28.84 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie Le Cellini, selon détail :
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Coût

moyen
annuel

Le Cellini - 11.78 9.75 114.08 - - 113.38 - 50.24 82.30 - - 28.84

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

€
 H

T
 /

 M
W

h
 P

C
S

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
Coût

moyen
annuel

Paraguay 32.70 30.58 28.71 31.46 - - - - - - - - 34.17

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

 35.00

 40.00

€
 H

T
 /

 M
W

h
 P

C
S

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
Coût

moyen
annuel

Bois Saint Louis - - - - - - - - - 46.27 34.52 - 42.54

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

 35.00

 40.00

 45.00

 50.00

€
 H

T
 /

 M
W

h
 P

C
S

Page 61

---

Compte Rendu Activité 2020



4. 8. 1. 3. 11.  Centre pénitentiaire

4. 8. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

Le coût moyen sur l'exercice est de 31.57 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie du Centre pénitentiaire, selon détail :

Figure 98 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ CENTRE PENITENTIAIRE - MENSUEL

Le coût moyen sur l'exercice est de 28 € HT / MWh PCS gaz pour la chaufferie de Saint Jean de Boiseau, selon détail :

Figure 99 : EVOLUTION DU PRIX DE L'ENERGIE GAZ SAINT JEAN DE BOISEAU - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
Coût

moyen
annuel

Saint Jean de Boiseau 30.05 27.51 25.47 25.93 25.08 24.13 24.54 25.17 79.17 61.34 32.14 32.70 28.00
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4. 9.  Pourcentage d’énergies renouvelables et de récuperation

4. 9. 1.  Réseau Nord Chézine

4. 9. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

Figure 100 : COUVERTURE D'ENERGIE RENOUVELABLES NORD CHEZINE - MENSUEL

Figure 101 : COUVERTURE BIOMASSE CHAUFFERIE SAINT-JEAN DE BOISEAU - MENSUEL

Le pourcentage d'énergie renouvelables pour la période considérée est de 27 %, il était de 0% lors de la période précédente. Le démarrage de

la livraison de chaleur du CTVD s'est effectué à partir du 25 février 2020.

Le pourcentage d'énergie renouvelables pour la période considérée est de 14 %, il était de 36% pour la période précédente. Une tentative de

redémarrage a été effectué au mois de juin, mais a revelé de nouveaux problèmes sur la chaudière biomasse. Nouveau redémarrage courant 

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz MWh PCI 179 196 174 131 102 84 76 71 103 212 99 142

Conso bois MWh PCI - - - - - 74 - - - - 32 154
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4. 10.  Rendements par générateur

4. 10. 1.  Rendement thermique des centrales de cogénération

4. 10. 1. 1.  Nord Chézine

4. 10. 1. 2.  Détail par site

4. 10. 1. 2. 1.  Boissière

Figure 103 : RENDEMENT THERMIQUE CENTRALE DE COGENERATION BOISSIERE - MENSUEL

Le rendement thermique annuel pour la centrale de congénération de Boissière est de 38 % , selon détail :

Figure 102 : RENDEMENT THERMIQUE CENTRALES DE COGENERATION NORD CHEZINE - MENSUEL

Le rendement thermique sur la période considérée pour les 4 cogénérations Nord Chézine est de 34 % , le détail mensuel est présenté dans le

graphique ci-dessous :

Seule la cogénération de Boissière a démarré pour les mois de novembre et décembre 2020. Pour les 3 autres cogénération, les faibles 

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 2 505 2 449 2 873 2 629 2 459

Production chaleur [MWh u] 1 003 923 1 054 909 1 002

Rendement Thermique 40% 38% 37% 35% 41%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

R
e

n
d

e
m

e
n

t

M
W

h

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 10 739 7 045 8 252 2 640 2 472

Production chaleur [MWh u] 3 780 2 240 2 575 910 1 004
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4. 10. 1. 2. 2.  Bout des Pavés

4. 10. 1. 2. 3.  Breil-Malville

4. 10. 1. 2. 4.  Chêne des Anglais

Figure 104 : RENDEMENT THERMIQUE CENTRALE DE COGENERATION BOUT DES PAVES - MENSUEL

Figure 105 : RENDEMENT THERMIQUE CENTRALE DE COGENERATION BREIL-MALVILLE - MENSUEL

Figure 106 : RENDEMENT THERMIQUE CENTRALE DE COGENERATION CHENE DES ANGLAIS - MENSUEL

Le rendement thermique annuel pour la centrale de cogénération de Bout des Pavés est de 32 % , selon détail :

Le rendement thermique annuel pour la centrale de cogénération de Breil-Malville est de 35 % , selon détail :

Le rendement thermique annuel pour la centrale de cogénération de Chêne des Anglais est de 28 % , selon détail :

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 2 421.77 2 139.58 2 500.28 4 4

Production chaleur [MWh u] 753 647 826 1 1
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Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 2 500 2 391 2 879 5 4

Production chaleur [MWh u] 870 651 695 - -
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Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 3 312 65 0 3 6

Production chaleur [MWh u] 1 154 19 - - 1
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4. 10. 2.  Rendement électrique des centrales de cogeneration

4. 10. 2. 1.  Nord Chézine

4. 10. 2. 2.  Détail par site

4. 10. 2. 2. 1.  Boissière

Figure 108 : RENDEMENT ELECTRIQUE CENTRALE DE COGENERATION BOISSIERE - MENSUEL

Figure 107 : RENDEMENT ELECTRIQUE CENTRALES DE COGENERATION NORD CHEZINE - MENSUEL

Le rendement électrique annuel pour la centrale de cogénération de Boissière est de 36 % , selon détail :

Le rendement électrique sur la période considérée pour les 4 cogénérations Nord Chézine est de 37 % , le détail mensuel est présenté dans le

graphique ci-dessous :

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 2 505 2 449 2 873 2 629 2 459

Production elec [MWh u élec] 799 903 1 053 961 894
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Conso gaz [MWh PCI] 10 739 7 045 8 252 2 640 2 472

Production elec [MWh u élec] 3 707 2 722 3 144 965 899
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4. 10. 2. 2. 2.  Bout des Pavés

4. 10. 2. 2. 3.  Breil-Malville

4. 10. 2. 2. 4.  Chêne des Anglais

Le rendement électrique annuel pour la centrale de cogénération de Bout des Pavés est de 38 % , selon détail :

Le rendement électrique annuel pour la centrale de cogénération de Breil-Malville est de 35 % , selon détail :

Le rendement électrique pour la centrale de cogénération de Chêne des Anglais est de 38 % , selon détail :

Figure 111 : RENDEMENT ELECTRIQUE CENTRALE DE COGENERATION CHENE DES ANGLAIS - MENSUEL

Figure 109 : RENDEMENT ELECTRIQUE CENTRALE DE COGENERATION BOUT DES PAVES - MENSUEL

Figure 110 : RENDEMENT ELECTRIQUE CENTRALE DE COGENERATION BREIL-MALVILLE - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 3 312 65 0 3 6

Production elec [MWh u élec] 1 141 29 - 1 2
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Conso gaz [MWh PCI] 2 421.77 2 139.58 2 500.28 4 4

Production elec [MWh u élec] 826 865 981 1 2
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4. 10. 3.  Rendement total des centrales de cogeneration

4. 10. 3. 1.  Nord Chézine

4. 10. 3. 1. 1.  Boissière

Figure 113 : RENDEMENT TOTAL CENTRALE DE COGENERATION BOISSIERE - MENSUEL

Le rendement total annuel pour la centrale de cogénération de Boissière est de 74 % , selon détail :

Le rendement total sur la période considérée pour les 4 cogénérations Nord Chézine est de 70 % , le détail mensuel est présenté dans le

graphique ci-dessous :

Figure 112 : RENDEMENT TOTAL CENTRALES DE COGENERATION NORD CHEZINE - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 10 739 7 045 8 252 2 640 2 472

Production elec [MWh u élec] 3 707 2 722 3 144 965 899

Production chaleur [MWh u] 3 780 2 240 2 575 910 1 004

Rendement total 70% 70% 69% 71% 77%
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4. 10. 3. 1. 2.  Bout des Pavés

4. 10. 3. 1. 3.  Breil-Malville

4. 10. 3. 1. 4.  Chêne des Anglais

Figure 114 : RENDEMENT TOTAL CENTRALE DE COGENERATION BOUT DES PAVES - MENSUEL

Figure 116 : RENDEMENT TOTAL CENTRALE DE COGENERATION CHENE DES ANGLAIS - MENSUEL

Le rendement total annuel pour la centrale de cogénération de Breil-Malville est de 69 % , selon détail :

Le rendement total annuel pour la centrale de cogénération de Chêne des Anglais est de 67 % , selon détail :

Figure 115 : RENDEMENT TOTAL CENTRALE DE COGENERATION BREIL-MALVILLE - MENSUEL

Le rendement total annuel pour la centrale de cogénération de Bout des Pavés est de 69 % , selon détail :

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc

Conso gaz [MWh PCI] 2 421.77 2 139.58 2 500.28 4 4

Production elec [MWh u élec] 826 865 981 1 2

Production chaleur [MWh u] 753 647 826 1 1

Rendement total 65% 71% 72% 66% 62%
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4. 11.  Quantités consommées d’électricité en kWh et d’eau en m3

4. 11. 1.  Electricité en kWh

4. 11. 1. 1.  Ensemble du réseau Nord Chézine

4. 11. 1. 2.  Ensemble des chaufferies décentralisées

Figure 118 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE NORD CHEZINE - MENSUEL

La consommation d'électricité totale annuel pour Nord Chézine est de 2259.8 MWh, selon détail :

La consommation d'électricité totale annuel pour l'ensemble des chaufferies décentralisées est de 1465.84 MWh, selon détail :

Figure 117 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE NORD CHEZINE - MENSUEL

Janv Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc
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4. 11. 1. 3.  Cité Navale Couëron

4. 11. 1. 4.  Sous-station de Relance

4. 11. 1. 5.  Détail par site

4. 11. 1. 5. 1.  Boissière

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie de Boissière est de 53.79 MWh, selon détail :

La consommation d'électricité totale annuelde la chaufferie Cité Navale est de 609.97 MWh, selon détail :

Figure 119 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE CHAUFFERIE CITE NAVALE - MENSUEL

La consommation d'électricité totale annuel de la sous-station de Relance est de 183.99 MWh, selon détail :

Figure 120 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE SOUS-STATION DE RELANCE - MENSUEL

Figure 121 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE BOISSIERE - MENSUEL
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4. 11. 1. 5. 2.  Bout des Pavés

4. 11. 1. 5. 3.  Breil-Malville

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie de Boût des Pavés est de 655.19 MWh, selon détail :

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie de Breil Malville est de 522.52 MWh, selon détail :

Figure 122 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE BOUT DES PAVES - MENSUEL

Figure 123 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE BREIL-MALVILLE - MENSUEL

Réinjection de l'électricité produite par la cogénération en chaufferie durant la période hivernale pour cette installation.
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4. 11. 1. 5. 4.  Chêne des Anglais

4. 11. 1. 5. 5.  Les Anglais

4. 11. 1. 5. 6.  Bout des Landes Gaz

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie des Anglais est de 64.49 MWh, selon détail :

Figure 125 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE LES ANGLAIS - MENSUEL

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie de Chêne des Anglais est de 285.75 MWh, selon détail :

Figure 126 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE BOUT DES LANDES GAZ - MENSUEL

Figure 124 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE CHENE DES ANGLAIS - MENSUEL

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie de Bout des Landes Gaz est de 40.19 MWh, selon détail :
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4. 11. 1. 5. 7.  Bout des Landes Bois

4. 11. 1. 5. 8.  Bois Saint Louis

4. 11. 1. 6.  Réseau Saint Jean de Boiseau

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie de Saint Jean de Boiseau est de 39.72 MWh, selon détail :

Figure 128 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE BOIS SAINT LOUIS - MENSUEL

Figure 127 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE BOUT DES LANDES BOIS - MENSUEL

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie de Bout des Landes Bois est de 24.22 MWh, selon détail :

La consommation d'électricité totale annuel pour la chaufferie de Bois Saint Louis est de 54.94 MWh, selon détail :

Figure 129 : CONSOMMATION D'ELECTRICITE SAINT JEAN DE BOISEAU - MENSUEL
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4. 11. 2.  Eau en m3

4. 11. 2. 1.  Réseau Nord Chézine

4. 11. 2. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

· Appoint d'eau régulier, dû aux remplacement de sous-stations et recherche d'une éventuelle fuite sur le réseau.

La consommation d'eau totale annuel pour la chaufferie de Saint Jean de Boiseau est de 17 m3, selon détail :

Figure 131 : CONSOMMATION D'EAU SAINT JEAN DE BOISEAU - MENSUEL

La consommation d'eau totale annuel pour le réseau de Nord Chézine est de 697 m3, selon détail :

Figure 130 : CONSOMMATION D'EAU NORD CHEZINE- MENSUEL
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5.  Gestion de la conduite et de la maintenance des installations

5. 1.  Moyens mis a disposition

5. 1. 1.  Police d’assurance et leurs avenants

5. 1. 2.  Ressources humaines, matérielles et organisationnelles

·

·

·

·

·

5. 1. 3.  Accidents

5. 1. 3. 1.  Réseau Nord Chézine

· Sans objet pour la période considérée

5. 1. 3. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

Sans objet pour la période considérée

5. 1. 4.  Matériel d’exploitation et de sécurité

Les éléments sont joints en ANNEXE 2  - POLICES D'ASSURANCES.

Les différents éléments sont joints en : .

ANNEXE 3 - CONTRAT D'EXPLOITATION NANTES NORD CHEZINE

ANNEXE 4 - CONTRAT D'EXPLOITATION NANTES NORD CHEZINE (AVENANT 1)

ANNEXE 6 - CONVENTION FRAIS GENERAUX

·

ANNEXE 7 - CONVENTION D'ASSISTANCE

ANNEXE 5 - CONTRAT D'EXPLOITATION SAINT JEAN DE BOISEAU
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5. 1. 5.  Détail annuel des missions sous-traitées

5. 1. 5. 1.  Réseau Nord Chézine

·

·

·

·

·

· Le contrôle des compteurs est assuré par le constructeur de ceux-ci.

5. 1. 5. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

· Sans objet pour la période considérée

5. 2.  Contrôles périodiques et règlementaires

5. 2. 1.  Résultats des analyses périodiques de l’eau distribuée

5. 2. 1. 1.  Réseau Nord Chézine

·

·

5. 2. 1. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

·

5. 2. 2.  Résultats des analyses périodiques de l’eau distribuée

5. 2. 2. 1.  Contrôle des rejets atmospheriques

5. 2. 2. 1. 1.  Réseau Nord Chézine

·

5. 2. 2. 1. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

· Sans objet pour la période considérée

5. 2. 2. 2.  Contrôle des compteurs d’énergie

5. 2. 2. 2. 1.  Réseau Nord Chézine

· Les contrôles initiaux ont été réalisés dans le cadre des travaux de premier établissement.

 

5. 2. 2. 2. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

· Sans objet pour la période considérée.

·

ANNEXE 8 - CONTRAT DE MAINTENANCE COGENERATION GRANDE BOISSIERE

Le contrôle des rejets atmosphériques des 3 chaudières gaz à la chaufferie Cité Navale de Couëron a été réalisé du 9 au 12 Mars 2020, le 

rapport détaillé est joint :

Les analyses de l'eau distribuée sont jointes en :

ANNEXE 9 - CONTRAT DE MAINTENANCE COGENERATION BOUT DES PAVES

ANNEXE 10 - CONTRAT DE MAINTENANCE COGENERATION BREIL MALVILLE

ANNEXE 11 - CONTRAT DE MAINTENANCE COGENERATION CHENE DES ANGLAIS

Les prestations de conduite, d’exploitation et de maintenance des 4 centrales de cogénérations sont assurées par CLARKE ENERGY. 

Les contrats correspondants sont joints en :

ANNEXE 12 - ANALYSE DE LA QUALITE D'EAU RESEAU NORD CHEZINE

ANNEXE 13 - CONTRÔLE REJETS ATMOPHERIQUES COUËRON CHAUDIERES

Maintien en conditionnement du réseau.

Les contrôles initiaux seront réalisés lors du remplacement des sous-stations dont le planning d’exécution est aujourd’hui fixé au 

2ème semestre 2021.
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5. 3.  Moyens mis a disposition

5. 3. 1.  Justificatif du dimensionnement de l'appoint-secours et bilan des essais annuels

· Sans objet pour la période considérée

5. 3. 2.  Journal des pannes et interventions

5. 3. 2. 1.  Réseau Nord Chézine

Sur le réseau Nord Chézine en 2020, les interventions sont au nombre de 689, représentant 3384 heures. Le détail est présenté dans 

le graphique ci-dessous :

Figure 132 : DETAIL PAR TYPES D'INTERVENTION - RESEAU NORD CHEZINE

·

(Evolution générale de l’état des ouvrages et matériels exploités, les travaux d’entretien, de renouvellement et de modernisation effectués, les 

adaptations à envisager).
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5. 3. 2. 2.  Réseau Saint Jean de Boiseau

5. 3. 2. 2. 1.  Chaufferie

Les pannes sont récurrentes sur les appareils biomasse : transport du bois par vis, ramonage automatique, décendrage par vis.

5. 3. 2. 2. 2.  Réseau

·

5. 3. 2. 2. 3.  Sous-stations

·

5. 3. 2. 2. 4.  Ballons d'eau chaude sanitaire

·

5. 4.  Heures de marche (mois par mois) des générateurs

·

Lors du 1er semestre 2020 nous avons procédé à la sélection d'un modèle de sous-station en remplacement des équipements

existants. Le produit retenu présente d'une part un échangeur dédié au chauffage et d'autre part un échangeur dédié à la production

d'eau chaude sanitaire ; l'objectif étant de supprimer les ballons de stockages et les problèmatiques liés au calcaire. Le premier

remplacement a eu lieu en juin. A la fin de l'exercice nous avons remplacé 19 sous-stations.

Sans objet pour la période considérée.

· Sur le réseau de Saint Jean de Boiseau en 2020, les interventions sont au nombre de 315, représentant 914 heures. Le détail est 

présenté dans le graphique ci-dessous :

Figure 133 : DETAIL PAR TYPES D'INTERVENTION - RESEAU SAINT JEAN DE BOISEAU

Compte tenu du nombre conséquents de changement de ballons avec le même symptôme : fuite au niveau de l’enveloppe ou du

serpentin à cause de calcaire. Nous avons choisi une nouvelle technologie de porduction. Les ballons n'ont été remplacés que lors du

1er semestre. A partir de juin nous avons stoppé le rempalcement des ballons pour passer au remplacement des complets des sous-

stations et dépose définitive des ballons.

Sans objet pour la période considérée, les installations techniques utilisées ne permettent pas de produire cette information.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE
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1.  1.2-M1 TAUX D'INTERRUPTION PONDERE DU SERVICE 

1. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Sans objet sur la période considérée

1. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Sans objet sur la période considérée

2.  1.2-C1 TAUX D'INTERRUPTION LOCAL DU SERVICE

2. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Sans objet sur la période considérée

2. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Sans objet sur la période considérée

3.  1.4-M1 PUISSANCE SOUSCRITE AU KM

3. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Puissance souscrite : kW

· Kilomètres de réseau : km

1 187 kW/km

3. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Puissance souscrite : kW

· Kilomètres de réseau : km

307 kW/km

Evolution entre l’exercice en cours et l’exercice précédent de différents indicateurs d’exploitations référencés et décrits dans le document « 

Indicateurs de performance pour les réseaux de chaleur et de froid » publié par l'Institut de la Gestion Déléguée en mars 2009.

36 013

Puissance souscrite au km = 

30.34

878.7

2.86

Puissance souscrite au km = 
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4.  1.4-C1 DEVELOPPEMENT

4. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Puissance souscrite début d'exercice : kW

· Puissance souscrite fin d'exercice : kW

50%

4. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

Aucune évolution de puissance souscrite au cours de la période considérée, le développement est donc de 0%

5.  2.1-M1 BOUQUET ENERGETIQUE

5. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Chaudières gaz : 25 326 MWh u soit : 51.5%

· Cogénération gaz : 10 511 MWh u soit : 21.4%

· CTVD : 13 383 MWh u soit : 27.2%

5. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Chaudières gaz : 85.8%

· Chaudière bois : 14.2%

6.  2.1-M2 EMISSION DE CARBONE

6. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· MWh PCS gaz : 64 322

· MWh Electriques produits : 11 436

· MWh CTVD : 13 383

Emiission de carbone = 0.133 t/MWh

6. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· MWh PCI gaz :

· MWh PCI bois :

Emiission de carbone = 0.20  t/MWh

23 979

36 013

Développement = 

1 569.35           

260.25              
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7.  2.1-C2 REJETS DE POLLUANTS

7. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· ANNEXE 13 - CONTRÔLE REJETS ATMOPHERIQUES COUËRON CHAUDIERES

7. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Sans objet sur la période considérée

8.  2.2-M1 FACTEUR DE RESSOURCE PRIMAIRE

8. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· MWh PCS gaz :

· MWh électriques produits :

· MWh électriques consommés :

· MWh utiles livrés :

Facteur de ressource primaire =

8. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· MWh PCI gaz :

· MWh PCI bois

· MWh électriques consommés :

· MWh utiles livrés :

Facteur de ressource primaire =

9.  2.2-M2 CONSOMMATION D'EAU SUR LE RESEAU

9. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Eau consommée (m3) :

· MWh utiles livrés :

Consommation d'eau sur le réseau = 0.0162 m3/MWh

64 322

11 436

2 260

43 163

Le contrôle des rejets atmosphériques des 3 chaudières gaz à la chaufferie Cité Navale de Couëron a été réalisé du 9 au 12 Mars 2020.

697                    

43 163              

1 569                

260                    

2.04                  

40                      

911                    

0.94                  
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9. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Eau consommée (m3) : 17

· MWh utiles livrés : 911

Consommation d'eau sur le réseau = 0.019 m3/MWh

10.  2.3-M1 COUT DES SINISTRES

10. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Poste de transfroamtion électrique haute tension de la chaufferiedécentralisée du Breil Malville

· Fuite sur arrivée réseau primaire dans la sous-station Plaisance

· Fuite sur arrivée réseau primaire dans la chaufferie décentralisée Breil Malville

10. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

·

11.  2.3-C1 FREQUENCE ET GRAVITE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

11. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

·

11. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

·

12.  3.1-M1 RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS

12. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Travaux de gros entretien et renouvellement :

· Part fixe des recettes tarifaires :

Renouvellement des installations = 9.46%

12. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Travaux de gros entretien et renouvellement :

· Part fixe des recettes tarifaires :

Renouvellement des installations = 1.71%

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.

Trois sinistres sont déclarés sur l'année 2020, leurs expertises respectives sont toujours en cours :

Sans objet pour la période concernée.

165 691 €           

1 751 942 €        

912 €                   

53 445 €             
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13.  4.1-M1 PRIX MOYEN DU MWH

13. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· Recettes d'énergie thermique : € TTC

· Energie thermique livrée : MWh

Renouvellement des installations = € TTC / MWh

13. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Recettes d'énergie thermique : € TTC

· Energie thermique livrée : MWh

Renouvellement des installations = € TTC / MWh

14.  4.1-C1 POIDS D LA PART PROPORTIONNELLE AUX CONSOMMATIONS

14. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

· R1 : € TTC

· Recette d'énergie thermique : € TTC

Poids de la part proportionnelle aux consommations = 38%

14. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· R1 : € TTC

· Recette d'énergie thermique : € TTC

Poids de la part proportionnelle aux consommations = 48%

15.  4.2-C1 RECLAMATIONS

15. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

·

15. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

·

16.  4.3-C1 REUNIONS AVEC LES REPRESENTANTS DES USAGERS

16. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

·

Différentes réclamations sur la période qui ont été traitées individuellement ou collectivement lors de la commission des usagers.

43 163

69.59

109 317

911

3 003 828

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.

120.06

1 155 529

3 003 828

52 933

109 317
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16. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Réunion des usagers du réseau de Saint Jean de Boiseau effectuée le 10 Décembre 2020.

17.  4.4-M1 ACTIONS ET INITIATIVES ENGAGEES PAR L'OPERATEUR A L'ATTENTION DES ABONNES

17. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

·

17. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

·

·

·

·

·

18.  6.1-C1 INFORMATION DES CITOYENS

18. 1.  Réseau de chaleur de Nord Chézine

L’information est réalisée selon les différents vecteurs :

· Site internet

· Twitter

· Flyer travaux

· Panneau de chantier

· Plaquette commerciale

· Réunion publique

18. 2.  Réseau de chaleur de Saint Jean de Boiseau

· Réunions d’information sur le changement de mode d’exploitation du réseau de chaleur lors de la commission des usagers.

Les informations essentiels au bon fonctionnement : pression dans l'installation secondaire et réglage du thermostat 

d'ambiance

Création d'une plaquette d'information à coller sur les sous-stations individuelles dans les logements reprenant les informations 

suivantes :

Coordonnées complètes pour les demandes de dépannage, téléphone et mail en fonction des horaires

Coordonnées complètes pour les démarches administratives, téléphone et mail en fonction des horaires

Adresse postale de NOVAÉ

Sans objet pour la période concernée.

Nombre, nature et contenu des actions (conseils aux abonnés, certificats d'économies d'énergie, mise à disposition de données sur la 

consommation au m² habitable pour le logement, au m² SHON pour le tertiaire, existence d'une disposition dans le contrat)
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COMPTE RENDU ENVIRONNEMENTAL
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1.  CERTIFICATION ISO 14001

· Les enjeux externes et internes ;

· Les obligations de conformité ;

· Nos unités organisationnelles, fonctions et limites physiques ;

· Nos activités, produits et services ;

· Notre autorité et notre capacité de maîtrise et d’influence.

2.  CONTROLES DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

· ANNEXE 13 - CONTRÔLE REJETS ATMOPHERIQUES COUËRON CHAUDIERES

3.  Mesures prises pour le respect de la législation sur les installations classées

· Sans objet pour la période considérée, il n'y a pas de système de mesure en continu sur le périmètre de la DSP.

4.  ACTIONS MENEES EN FAVEUR DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE

· Sans objet sur la période considérée

5.  Les éventuels certificats d'économies d'énergies obtenus sur l'année

· Sans objet sur la période considérée

6.  LE RESPECT DES NORMES QUANT AUX EFFLUENTS, FUMEES ET DECHETS

· Voir le paragraphe précédent : « Contrôles des installations classées pour la protection de l’environnement »

Evolution entre l’exercice en cours et l’exercice précédent de différents indicateurs d’exploitations référencés et décrits dans le document « 

Indicateurs de performance pour les réseaux de chaleur et de froid » publié par l'Institut de la Gestion Déléguée en mars 2009.

La vocation de Novaé est d’exploiter et d’entretenir le réseau de chaleur urbain. De fait, la démarche de certification ISO 14001 initiée est en 

lien avec cette vocation. Cette démarche, commencée depuis 2017, s’est prolongée lors de séances de travail bimestrielles au cours des 

années 2018, 2019 et 2020.

Pour définir le domaine d’application, nous nous sommes appuyés sur les exigences de l’ISO 14001v2015 qui stipule notamment que le 

domaine d’application (Chapitre 4.3) doit prendre en considération :

En associant les exigences et compte tenu de l’organisation de Novaé, de ses ressources, de ses liens avec Idex Energies (convention en 

annexe), les éléments relatifs à la conception, l’exploitation du chantier sont gérés par Idex Energies et sont donc couverts par son certificat 

ISO 140001.

Les contrôles des rejets atmosphériques des chaudières gaz et fuel domestique de la chaufferie de Couëron ont été réalisés en mars 2020.
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7.  LE NOMBRE D’ALERTES A LA POLLUTION, ET LEUR DUREE

· Sans objet sur la période considérée

8.  LE NOMBRE ET LA NATURE DES PLAINTES DEPOSEES PAR LES RIVERAINS

· Sans objet sur la période considérée

9.  LE MONTANT DES TAXES PARAFISCALES ACQUITTEES AU TITRE DE LA POLLUTION

· Sans objet sur la période considérée
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COMPTE RENDU FINANCIER
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1.  INTRODUCTION

· Continuité de l'exploitation,

· Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

· Indépendance des exercices,

·

2.  RAPPORTS GENERAUX ET SPECIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

·

·

·

·

·

·

·

Le rapport du commissaire aux comptes est disponible en ANNEXE 14 -  RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

En date du 4 Septembre 2017, l'Associé Unique a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 décembre

de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2017. L'exercice social en cours, ouvert le 1er octobre 2016, aura donc une

durée exceptionnelle de quinze mois s'étendant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.

Suite à la modification de date de clôture par l'Associé Unique en date du 4 septembre 2017, la société NOVAE est sortie du périmètre

d'Intégration fiscale de façon rétroactive le 1 Octobre 2016.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan 

Comptable Général, modifié par le règlement 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, de régularité et de sincérité afin de donner une image 

fidèle de patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, conformément aux règles de base suivantes :

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, telles qu'elles résultent de 

l'application du nouveau plan comptable.

En date du 4 Septembre 2017, l'Associé Unique a décidé d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 490.000€ par

émission au pair de 490.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1€ chacune, afin de porter le capital social de la Société de

10.000€ à 500.000€.

En date du 4 Septembre 2017, l'Associé Unique a décidé de modifier la dénomination sociale de la société d'Idex Infrastructure 2 au

profit de NOVAE.

En date du 4 Septembre 2017, l'Associé Unique a décidé de transférer le siège social de la société du 148-152 Route de la Reine-92100

Boulogne-Billancourt au 1, rue de la Pierre Anne, CS 1 44344 Bouguenais Cedex.

En date du 4 Septembre 2017, la société IDEX a démissionné de son mandat de Président au profit de la société IDEX TERRITOIRES.

Conformément à l'article 7 de la convention de Délégation de Service Public signé entre Nantes Métropole et Idex Infra, la société Idex

Infrastructure 2 a été choisie comme société dédiée pour porter l'affaire.
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3.  COMPTE D’EXPLOITATION

Le Compte d'Exploitation Prévisionnel est joint en ANNEXE 15 - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

3. 1.  RECETTES PAR TYPE

3. 1. 1.  CHIFFRES D’AFFAIRES R1

Le CA R1 de 2020 s'élève à 1145461 €HT dont :

3. 1. 1. 1.  Nantes Nord Chézine

Le chiffre d'affaire R1 pour Nantes Nord Chézine s'élève à 1095288 €HT, répartis de la manière suivante :

· Autres HT

· Boissière HT

· Bout des Pavés HT

· Breil Malville HT

· Chêne des Anglais HT

· Bout des Landes HT

· Les Anglais HT

· Plaisance HT

3. 1. 1. 2.  Saint Jean de Boiseau

Le chiffre d'affaire R1 pour Saint Jean de Boiseau s'élève à 50173 € HT.

Ci-après les recettes R1 par mois, telles que comptabilisées :

Ci-après le prix de vente R1 unitaire TTC par mois :

3. 1. 2.  CHIFFRES D’AFFAIRES R2

Le CA R2 de 2020 s'élève à 1805387 €HT dont :

3. 1. 2. 1.  Nantes Nord Chézine

Le chiffre d'affaire R2 pour Nantes Nord Chézine s'élève à 1751942 €HT, répartis de la manière suivante :

· Boissière HT

· Bout des Pavés HT

· Breil Malville HT

· Chêne des Anglais HT

· Bout des Landes HT

· Les Anglais HT

· Centre pénitentiaire HT

· Bois Saint Louis HT

· Autres HT

60 741 €              

177 459 €            

157 825 €            

136 407 €            

239 712 €            

185 822 €            

89 775 €              

47 548 €              

35 728 €              

37 488 €              

67 837 €              

293 871 €            

253 242 €            

545 899 €            

298 445 €            

49 098 €              

170 333 €            
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3. 1. 2. 2.  Saint Jean de Boiseau

Le chiffre d'affaire R2 pour Saint Jean de Boiseau s'élève à 53445 €HT.

Ci-après les recettes R2 par mois, telles que comptabilisées :

Ci-après le prix de vente R2 unitaire TTC par mois :

3. 1. 3.  AUTRES PRODUITS

·        

3. 1. 3. 1.  FRAIS DE RACCORDEMENT

·        

3. 1. 3. 2.  RECETTES LIEES AUX QUOTAS DE CO2

·        

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.
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3. 1. 3. 3.  RECETTES ELECTRIQUES

· Cogénération Boissière HT

· Cogénération Bout des Pavés HT

· Cogénération Breil Malville HT

· Cogénération Chêne des Anglais HT

Ci-après les recettes électriques par mois et par cogénération, telles que comptabilisées :

3. 2.  CHARGES P1

A. Nantes Nord Chézine : 2 047 973€ HT

B. Saint Jean de Boiseau : 60 835€ HT

3. 2. 1.  CHARGES BOIS

3. 2. 2.  CHARGES CTVD

3. 2. 3.  CHARGES GAZ THERMIQUE

Le détail des factures gaz sont en ANNEXE 16 - MÉMOIRE DES FACTURES GAZ 2020.

Les charges de gaz thermique en 2020 s'élèvent à 1 004 755€ HT dont :

552 440 €            

364 142 €            

Les charges CTVD sont de 245 223€ HT et concernent uniquement Nord Chézine

477 659 €            

479 002 €            

Les recettes électriques s'élèvent à 1 873 243 HT sur l'année 2020 déclinées par cogénération de la manière suivante :

Les charges R1 s'élèvent au total à 2 108 809€ HT dont :

Les charges bois s'élèvent à 0 € HT pour Nantes Nord Chézine et à 4 826€ HT pour Saint Jean de Boiseau.

SITE Mois
Nb

Heures

Nb

Heures 

théorique

Production

 facturé
Dispo Prix du gaz

Acheminement 

du gaz

Approvisionne

ment du gaz
Taxes Carbone

Rémunération 

du gaz

 Part 

Proportionnelle 

[Gestion 

CR16]

prime à 

l'énergie 

mensuelle

PF PV

janv-20 744 744 993 585 97.5% 21 918            6 150              1 967              16 662            8 932              55 631            7 452              46 534            63 083    

févr-20 696 696 938 637 98.4% 17 093            5 810              1 859              15 741            8 335              48 837            7 040              46 534            55 877    

mars-20 744 744 998 297 97.9% 16 851            6 179              1 977              16 741            7 288              49 036            7 487              60 494            56 524    

nov-20 720 720 966 579 98.0% 26 098            6 099              1 914              16 210            9 424              59 744            7 278              46 713            67 023    

déc-20 744 744 985 235 96.7% 31 222            6 217              1 951              16 522            10 798            66 710            7 419              46 713            74 129    

Total 3 624 3 624 1 951 814 39.3% 126 455 14 697 0 254 611          141 152  

janv-20 744 744 1 022 769 100.3% 22 562            6 331              2 025              17 152            9 195              57 265            7 639              46 534            64 904    

févr-20 696 696 889 981 93.3% 16 207            5 509              1 762              14 925            7 903              46 306            6 658              46 534            52 964    

mars-20 744 744 941 061 92.3% 15 885            5 825              1 863              15 782            6 870              46 225            7 050              38 966            53 275    

nov-20 720 720 0 0.0% 38                  9                    3                    23                  14                  -                  -                  46 713            -          

déc-20 744 744 0 0.0% 48                  10                  3                    25                  17                  -                  -                  46 713            -          

Total 3 624 3 624 0 0.0% 0 0 0 271 316          -          

janv-20 744 744 1 423 453 100.7% 31 401            8 811              2 818              23 871            12 797            79 699            10 547            64 897            90 247    

févr-20 0 0 0 0.0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  64 897            -          

mars-20 744 744 0 0.0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  91 662            -          

nov-20 720 720 0 0.0% 25                  6                    2                    16                  9                    -                  -                  65 146            -          

déc-20 744 744 0 0.0% 65                  13                  4                    35                  23                  -                  -                  65 146            -          

Total 3 624 3 624 0 0.0% 378 272          -          

janv-20 744 744 1 046 543 100.5% 23 087            6 478              2 072              17 551            9 408              58 596            7 735              48 032            66 331    

févr-20 696 696 966 905 99.2% 17 607            5 985              1 914              16 215            8 586              50 308            7 174              48 032            57 482    

mars-20 744 744 1 051 708 101.0% 17 753            6 510              2 082              17 637            7 677              51 660            7 855              69 583            59 515    

nov-20 720 720 0 0.0% 48                  11                  4                    30                  17                  -                  -                  48 218            -          

déc-20 744 744 0 0.0% 45                  9                    3                    24                  16                  -                  -                  48 218            -          

Total 3 624 3 624 0 0.0% 0 0 0 279 917          -          

Chene des 

Anglais

Breil Malville

Bouts des 

Paves

Boissiere

Page 94

---

Compte Rendu Activité 2019



3. 2. 3. 1.  Nantes Nord Chézine

Les charges gaz thermique pour Nantes Nord Chézine s'élèvent à 948 745 €HT

· Chaufferie Boissière HT

· Chaufferie Bout des Landes Gaz HT

· Chaufferie Bout des Pavés HT

· Chaufferie Breil Malville HT

· Chaufferie Chêne des Anglais HT

· Chaufferie Les Anglais HT

· Chaufferie Autres HT

3. 2. 3. 2.  Saint Jean de Boiseau

Les charges gaz thermique pour Saint Jean de Boiseau s'élèvent à 56 010 €HT.

3. 2. 4.  CHARGES GAZ ELECTRIQUE

· Cogénération Boissière HT

· Cogénération Bout des Pavés HT

· Cogénération Breil Malville HT

· Cogénération Chêne des Anglais HT

· Autres HT

3. 3.  CHARGES P2

A. Nantes Nord Chézine : 1 519 744€ HT

B. Saint Jean de Boiseau : 50 580€ HT

3. 3. 1.  FRAIS DE PERSONNEL

3. 3. 2.  REDEVANCES VERSEES AU DELEGANT

· Redevance Ferme HT

·
HT

·
HT

· HT

3. 4.  CHARGES P3

A. Nantes Nord Chézine : 165 691 €HT

B. Saint Jean de Boiseau :  912 €HT

A partir du 01/01/2019 (et en rétroactif sur les années précédentes) 20% des frais de structure (Frais Généraux de Direction Régionale et Siège, 

honoraires commissaires aux comptes,  services bancaires) sont affectés à Saint Jean de Boiseau afin de refléter la réalité de gestion.

152 336 €            

100 068 €            

101 921 €            

279 074 €            

Les charges P2 s'élèvent au total à 1 570 324€ HT dont :

Les charges de personnel en 2020 sont de 237 571€ HT.

Ci-après les différentes redevances versées en 2020 pour un total de 543 584€ HT :

55 414 €              

Redevance d'Occupation du domaine public
318 852 €            

79 554 €              

54 972 €              

40 516 €              

1 910 €                 

247 242 €            

251 208 €            

84 056 €              

263 055 €            

Les charges gaz électriques s'élèvent à 847 470 €HT dont :

Redevances de mise à disposition du terrain
5 318 €                 

Redevance mise à disposition des 

équipements de production
164 000 €            

Les charges P3 s'élèvent au total à 166 603€ HT dont :
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3. 5.  AUTRES CHARGES

- les dotations d'exploitation dont :

* sur immobilisations / dotations aux amortissements : HT

· Bureaux Contrôle HT

· Chaufferie secours HT

· Cogénérations HT

· Maîtrise Œuvre HT

· Réseau HT

· Sous Station découplage HT

· Sous Stations HT

* sur actif circulant / dotations aux dépréciations : HT

* dotations aux provisions GER : HT

- reprise sur provisions GER : HT

- charges financières : HT

3. 6.  INVESTISSEMENTS

3. 7.  SUBVENTION

Novaé a touché la totalité de l'avance remboursable et la 1ère tranche de subvention de l'ADEME :

· Une avance remboursable de 2 774 769€ perçue le 09/10/2019

· Une subvention de 4 897 653.60€ perçue le 23/10/2019

La 3ème tranche a été perçue en mai 2021, la 4ème et dernière tranche sera perçue fin 2021.

1 746 €-                 

123 414 €-            

214 689 €-            

22 209 €-              

70 135 €-              

Sur 2020, d'autres charges ont impacté le résultat net pour 1 790 256€ HT :

1 001 766 €-         

562 621 €-            

6 966 €-                 

En 2020 la DSP a acquis pour 8 179 725€ d'immobilisations corporelles, soit un total au 31/12/2020 de 38 764 621€.

3 460 €                 

112 264 €            

26 876 €-              

699 629 €            
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4.  POLITIQUE PATRIMONIALE ET SITUATION DES BIENS ET IMMOBILISATIONS

4. 1.  L’ETAT DE SUIVI DU COMPTE DE GER

Les charges P3 s'élèvent au total à 166 603€ HT dont 165 691€ HT pour Nantes Nord Chézine et 912€ HT Saint Jean de Boiseau

4. 2.  UN INVENTAIRE COMPTABLE (VALEUR BRUTE, VNC)

4. 3.  INVESTISSEMENTS, SUBVENTIONS ET IMMOBILISATIONS

4. 3. 1.  INVESTISSEMENTS

4. 3. 2.  SUBVENTIONS ADEME

4. 3. 3.  IMMOBILISATIONS

Cf. le tableau des immobilisations en paragraphe 4. 2.

Un plan comptable a été mis en place en mars 2019 sur la société Novaé afin de suivre année par année les dépenses réalisées en GER selon le 

plan de dépenses prévu à la convention de DSP. 

En 2020 la DSP a acquis pour 8 179 725€ d'immobilisations corporelles, soit un total au 31/12/2019 de 38 764 621€.

L'ADEME participe au financement de l'opération relative "AAP Réseaux de chaleur 2017 - Création d'un réseau de chaleur de 33km sur le 

quartier Nord-Chézine (44)" dans le cadre du contrat référencé 1637C0344.

En 2020 Novaé n'a rien perçu.
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5.  EVOLUTIONS TECHNIQUES DE LA DELEGATION SUR LES CONDITIONS FINANCIERES DU SERVICE

·

6.  BUDGET PREVISIONNEL DE L’ANNEE N+1

7.  QUOTAS D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

·

8.  CONTRATS FOURNISSEURS

9.  ATTESTATIONS D’ASSURANCE ACTUALISEES

Ces éléments sont transmis en ANNEXE 2  - POLICES D'ASSURANCES.

10.  ATTESTATION ECRITE DE L’ETABLISSEMENT BANCAIRE DELIVRANT LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

·

11.  ETAT DES SINISTRES OU CONTENTIEUX (Y COMPRIS FISCAUX ET SOCIAUX)

11. 1.  RESEAU NORD CHEZINE

·

11. 2.  RESEAU SAINT JEAN DE BOISEAU

·

12.  ETAT DES IMPAYES ET DES NON VALEURS DE L’EXERCICE CLOS

Pas de retenue de garantie sur 2020.

Les impayés s'élèvent à 80 549.58€ TTC au 31/12/2020.

13.  ETAT DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Cf. paragraphe 3. 7.

14.  REDEVANCE D’INTERESSEMENT

·

Le CEP fourni présente le réel, le CEP et l'atterrissage de l'année N, ainsi que le CEP et l'atterrissage de l'année N+1 en annexe.

Ces éléments sont transmis en annexes.

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.

Sans objet pour la période concernée.

L'état détaillé des impayés au 31/12/2020 par client et par tranche de retard est transmis en ANNEXE 19 - ETAT DES CREANCES DETAILLE PAR 

CLIENT.
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15.  CONSOMMATION D’ENERGIE PROPRE A LA COLLECTIVITE

· Sans objet pour la période concernée.
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COMPTE DE RENOUVELLEMENT ET DE 

GROS ENTRETIEN
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1.  AU CREDIT

1. 1.  LA RECETTE ANNUELLE CORRESPONDANT AU TERME R23 DE LA TARIFICATION

En 2020 la recette R23 s'élève à 112 264€ HT dont :

A. Nantes Nord Chézine : 105 838€ HT

B. Saint Jean de Boiseau : 6 425€ HT

1. 2.  LES REPRISES SUR PROVISIONS EVENTUELLES

- 2018 : une reprise de 28 888€

- 2019 : une reprise de 39 947€

2.  AU DEBIT

2. 1.  LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTIVEMENT ENGAGES PAR LE TITULAIRE

Les charges P3 s'élèvent au total à 166 603€ HT dont :

A. Nantes Nord Chézine : € HT

B. Saint Jean de Boiseau : € HT

2. 2.  LES DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

Extrait du plan comptable 2018 Extrait du plan comptable 2019

- 2019 : une dotation de 83 619€

Extrait du plan comptable 2020

- 2020 : une dotation de 112 264€

soit un total de 269 151€.

Le plan comptable n'ayant été mis en place qu'en 2019, les dotations et reprises sur l'année 2019 correspondent aux rattrapages de dotations et 

reprises des années 2018 et 2019, à savoir :

- 2018 : une dotation complémentaire de 73 268€ (dotation 2018 de 92 221€ de laquelle on déduit la dotation déjà effectuée au 

31/12/2018 pour 18 953€)

La dotation de début d'exercice correspond à une dotation simplifiée plafonnée au chiffre d'affaire R23 du 4ème trimestre 2018, à savoir 18 953 

€ HT.

Le plan comptable n'ayant été mis en place qu'en 2019, les dotations et reprises sur l'année 2019 correspondaient aux rattrapages de dotations 

et reprises des années 2018 et 2019, à savoir :

165 691             

912                     
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La dotation de fin d'exercice s'élève donc à 192 393€ conformément à la provision cumulée de fin d'exercice du plan comptable.
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GESTION ET VALORISATION DES 

QUOTAS DE GAZ A EFFET DE SERRE
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·

·

·

·

·

·

·

·

·

Financement d'actions de performance environnementale :

Sans objet pour la période considérée

o    Sans objet pour la période considérée

Dans le cas où le solde du compte serait excédentaire, le TITULAIRE proposera au DELEGANT la cession de quotas sur le marché. Aucune cession

ne pourra se faire sans accord express du DELEGANT sur les quantités et les conditions financières de cette cession.

Pour inciter le TITULAIRE à valoriser au mieux ces quotas, un tiers de la recette sera versée au bénéfice du TITULAIRE, le solde sera affecté à un

compte dit « de performance environnementale » destiné à financer ultérieurement, en accord avec le DELEGANT, des travaux ou des

opérations contribuant à diminuer les gaz à effet de serre

Sans objet pour la période considérée

Achat de quotas :

Sans objet pour la période considérée

Les éventuelles recettes liées à la vente de « quotas excédentaires »

Les éventuelles certificats de compensation

o    Sans objet pour la période considérée

o    Sans objet pour la période considérée

o    Sans objet pour la période considérée

o    Sans objet pour la période considérée

o    Sans objet pour la période considérée

Les frais de gestion

Le TITULAIRE est responsable de la gestion d'un compte de suivi des «quotas d’émission de gaz à effet de serre ». A cet égard, il met à jour en

permanence ce compte provenant de la différence entre :

Les allocations de quotas d’émission

Les émissions déclarées et validées des installations

Les achats éventuels de quotas
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INFORMATIONS ET RELATIONS AVEC 

LES ABONNES
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1.  SITE INTERNET

·

·

·

2.  ACCUEIL TELEPHONIQUE

3.  REALISATION DE PUBLICATIONS SPECIFIQUES

3. 1.  LIVRET D'ACCUEIL A L'ABONNE

·

3. 2.  LETTRE ANNUELLE D'INFORMATION SUR LA VIE DU RESEAU

·

3. 3.  BROCHURE EXPLICATIVE DE LA TARIFICATION ET DE LA FACTURATION

·

3. 4.  UNE ENQUETE DE SATISFACTION PERIODIQUE SPECIFIQUE AU RESEAU DE CHALEUR

·

·

·

·

·

·

Evolution de sa facturation

Suivi et traitement des demandes d’intervention de l’année écoulée

La partie individuelle propre à chacun des abonnés est en cours de dévellopement.

La mise en place d’un service d’accueil téléphonique auquel l’ensemble des abonnés peut faire part de ses requêtes a été réalisée au démarrage

de la DSP. Ce numéro vert est indiqué sur le site internet, les flyers travaux et sur les documents remis aux abonnés.

Le rapport annuel spécifique est en cours d’établissement via le portail client mis en service en 2020 et couvrira les engagements suivants :

Suivi des données contractuelles de la police d’abonnement

Suivi des consommations de chaleur et d’eau chaude sanitaire et leur évolution par rapport aux années précédentes

Evolution tarifaire qui lui est appliquée

4.  UN RAPPORT ANNUEL A CHACUN DES ABONNES SYNTHETISANT POUR L'ENSEMBLE DES SOUS-STATIONS DE L'ABONNE LES 

DONNEES SUIVANTES

Sans objet pour la période considérée

Sans objet pour la période considérée

Sans objet pour la période considérée

Sans objet pour la période considérée

Le site internet est dors et déjà accessible pour la partie de suivi des travaux de voirie et des déviations associées. Les autres éléments sont en

cours d’établissement pour :

Le suivi de leurs consommations de chaleur et d’eau chaude sanitaire,

L’évolution de la tarification qui leur est appliquée,

Le suivi et le traitement des demandes d’intervention.
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FICHE DE SYNTHESE NANTES NORD 

CHEZINE
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Niveau d'investissement en puissance 

souscrite

* Investissement totale / 

P souscrite

* Investissement cumulé 

soustrait des subventions 

cumulées

€HT / kW Sans objet

Part de bois-énergie issu de la plaquette 

forestière
% 0

EBE du gestionnaire
* Chiffre d'affaires - 

dépenses
k€ 987 064

Niveau d'investissement en puissance de 

chaufferies
€HT / kW Sans objet

Chiffre d'affaires €HT 4 720 473

Ratio Résultats net / Dépenses % 23.35

Part d'énergie renouvelables dans le réseau 

de chaleur
% 27

Quantité de bois consommée pour les 

réseaux de chaleur
tonnes 0

Puissance installée énergie fatale (CTVD) MW 19.2

Puissance installée bois-énergie MW 1.5

Nombre d'incidents réseaux Unité 0

Puissance installée gaz et fioul MW 40.07

Tarif du R2 (conduite, maintenance, 

investissements réalisés par les 

concessionnaires

€TTC / kW 68.85

Coût du MWh

* Recettes d'énergie 

thermique totales TTC / 

Quantité d'énergie 

thermique livrée

€HT / MWh 65.96

Redevances perçues par NM k€ 379.6

Tarif du R1 (achat de combustible) €TTC / MWh 28.90

Puissance souscrite totale kW 36 013

Linéraire de réseau de chaleur * Public et privé km 30.34

Nombre d'équivalent logements desservis
* 9 MWh/eq.log à DJ 

Rigueur 1 (2060)
Unité Sans objet

Part d'énergie déstinée aux équipements % Sans objet

Nombre de logements desservis Unité 8 807

Nombre de logements sociaux desservis
 * Inclus dans le nombre 

de logements desservis
Unité

Données Commentaires Unités Valeurs

Quantité d'énergie acheminée * Livrée en sous-station MWh 43 163

Page 119

---

Compte Rendu Activité 2019



 

FICHE DE SYNTHESE SAINT JEAN DE 

BOISEAU
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Quantité d'énergie acheminée * Livrée en sous-station MWh 911

Nombre de logements sociaux desservis
 * Inclus dans le nombre 

de logements desservis
Unité 3

Nombre d'équivalent logements desservis
* 9 MWh/eq.log à DJ 

Rigueur 1 (2060)
Unité Sans objet

Part d'énergie déstinée aux équipements % Sans objet

Puissance souscrite totale kW

Données Commentaires Unités Valeurs

Nombre de logements desservis Unité 119

879

Linéraire de réseau de chaleur * Public et privé km 2

Redevances perçues par NM k€ 0

Tarif du R1 (achat de combustible) €TTC / MWh 54.19

Tarif du R2 (conduite, maintenance, 

investissements réalisés par les 

concessionnaires

€TTC / kW 53.55

Coût du MWh

* Recettes d'énergie 

thermique totales TTC / 

Quantité d'énergie 

thermique livrée

€HT / MWh 102.53

Nombre d'incidents réseaux Unité 0

Puissance installée gaz et fioul MW 0.84

Puissance installée énergie fatale (CTVD) MW Sans objet

Puissance installée bois-énergie MW 0.5

Part d'énergie renouvelables dans le réseau 

de chaleur
% 14

Quantité de bois consommée pour les 

réseaux de chaleur
tonnes 54

Chiffre d'affaires €HT 103 618

Ratio Résultats net / Dépenses % 7.75

EBE du gestionnaire
* Chiffre d'affaires - 

dépenses
k€ 8 709.59 €-                            

Niveau d'investissement en puissance de 

chaufferies
€HT / kW Sans objet

Niveau d'investissement en puissance 

souscrite

* Investissement totale / 

P souscrite

* Investissement cumulé 

soustrait des subventions 

cumulées

€HT / kW Sans objet

Part de bois-énergie issu de la plaquette 

forestière
% 100
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ANNEXE�1�-�QUANTITES�DE�CHALEUR�
VENDUES�AUX�ABONNES�DE�SAINT�

JEAN�DE�BOISEAU

---

Compte Rendu Activité 2019



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334183 154447 66.73 Relevé 0.92 MWh 31/01/2020

334183 154447 67.41 Relevé 0.68 MWh 29/02/2020

334183 154447 68.24 Relevé 0.83 MWh 31/03/2020

334183 154447 68.46 Relevé 0.22 MWh 30/04/2020

334183 154447 68.65 Relevé 0.19 MWh 31/05/2020

334183 154447 68.85 Relevé 0.2 MWh 30/06/2020

334183 154447 68.95 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334183 154447 69.05 Relevé 0.1 MWh 31/08/2020

334183 154447 0 Relevé 0.07 MWh CC 30/09/2020

334183 154447 0.03 Relevé 0.03 MWh 30/09/2020

334183 154447 0.22 Relevé 0.19 MWh 31/10/2020

334183 154447 0.79 Relevé 0.57 MWh 30/11/2020

334183 154447 1.59 Relevé 0.8 MWh 31/12/2020

334184 154449 66.08 Relevé 0.97 MWh 31/01/2020

334184 154449 66.85 Relevé 0.77 MWh 29/02/2020

334184 154449 67.78 Relevé 0.93 MWh 31/03/2020

334184 154449 67.98 Relevé 0.2 MWh 30/04/2020

334184 154449 68.2 Relevé 0.22 MWh 31/05/2020

334184 154449 68.38 Relevé 0.18 MWh 30/06/2020

334184 154449 68.49 Relevé 0.11 MWh 31/07/2020

334184 154449 68.61 Relevé 0.12 MWh 31/08/2020

334184 154449 68.76 Relevé 0.15 MWh 30/09/2020

334184 154449 69.18 Relevé 0.42 MWh 31/10/2020

334184 154449 70 Relevé 0.82 MWh 30/11/2020

334184 154449 70.89 Relevé 0.89 MWh 31/12/2020

334185 154450 62.68 Relevé 1.04 MWh 31/01/2020

334185 154450 63.48 Relevé 0.8 MWh 29/02/2020

334185 154450 64.5 Relevé 1.02 MWh 31/03/2020

334185 154450 64.81 Relevé 0.31 MWh 30/04/2020

334185 154450 65.09 Relevé 0.28 MWh 31/05/2020

334185 154450 65.3 Relevé 0.21 MWh 30/06/2020

334185 154450 65.44 Relevé 0.14 MWh 31/07/2020

334185 154450 65.59 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334185 154450 65.76 Relevé 0.17 MWh 30/09/2020

334185 154450 66.22 Relevé 0.46 MWh 31/10/2020

334185 154450 67.17 Relevé 0.95 MWh 30/11/2020

334185 154450 68.11 Relevé 0.94 MWh 31/12/2020

334186 154451 74.7 Relevé 1 MWh 31/01/2020

334186 154451 75.47 Relevé 0.77 MWh 29/02/2020

334186 154451 76.44 Relevé 0.97 MWh 31/03/2020

334186 154451 76.77 Relevé 0.33 MWh 30/04/2020

334186 154451 77.01 Relevé 0.24 MWh 31/05/2020

334186 154451 77.26 Relevé 0.25 MWh 30/06/2020

334186 154451 77.42 Relevé 0.16 MWh 31/07/2020

334186 154451 77.58 Relevé 0.16 MWh 31/08/2020

334186 154451 77.8 Relevé 0.22 MWh 30/09/2020

334186 154451 78.22 Relevé 0.42 MWh 31/10/2020

334186 154451 0 Relevé 0.4 MWh CC 30/11/2020

334186 154451 0.34 Relevé 0.34 MWh 30/11/2020

334186 154451 1.25 Relevé 0.91 MWh 31/12/2020

334187 154452 24.99 Relevé 0.94 MWh 31/01/2020

334187 154452 25.72 Relevé 0.73 MWh 29/02/2020

334187 154452 26.51 Relevé 0.79 MWh 31/03/2020

334187 154452 26.91 Relevé 0.4 MWh 30/04/2020

334187 154452 27.18 Relevé 0.27 MWh 31/05/2020

334187 154452 27.38 Relevé 0.2 MWh 30/06/2020

334187 154452 27.49 Relevé 0.11 MWh 31/07/2020

334187 154452 27.58 Relevé 0.09 MWh 31/08/2020

334187 154452 27.76 Relevé 0.18 MWh 30/09/2020

334187 154452 28.27 Relevé 0.51 MWh 31/10/2020

334187 154452 28.95 Relevé 0.68 MWh 30/11/2020

334187 154452 29.95 Relevé 1 MWh 31/12/2020

334188 154453 52.28 Relevé 0.7 MWh 31/01/2020

334188 154453 52.85 Relevé 0.57 MWh 29/02/2020

334188 154453 53.41 Relevé 0.56 MWh 31/03/2020

334188 154453 53.57 Relevé 0.16 MWh 30/04/2020

334188 154453 53.71 Relevé 0.14 MWh 31/05/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334188 154453 53.88 Relevé 0.17 MWh 30/06/2020

334188 154453 54 Relevé 0.12 MWh 31/07/2020

334188 154453 54.11 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334188 154453 54.24 Relevé 0.13 MWh 30/09/2020

334188 154453 54.24 Relevé 0 MWh 30/11/2020

334188 154453 54.24 Relevé 0 MWh 31/12/2020

334188 154453 1.16 Relevé 1.16 MWh CC 31/12/2020

334189 154455 55.96 Relevé 0.8 MWh 31/01/2020

334189 154455 56.53 Relevé 0.57 MWh 29/02/2020

334189 154455 57.22 Relevé 0.69 MWh 31/03/2020

334189 154455 57.42 Relevé 0.2 MWh 30/04/2020

334189 154455 57.62 Relevé 0.2 MWh 31/05/2020

334189 154455 57.85 Relevé 0.23 MWh 30/06/2020

334189 154455 58 Relevé 0.15 MWh 31/07/2020

334189 154455 58.12 Relevé 0.12 MWh 31/08/2020

334189 154455 0 Relevé 0.11 MWh CC 30/09/2020

334189 154455 0.02 Relevé 0.02 MWh 30/09/2020

334189 154455 0.18 Relevé 0.16 MWh 30/11/2020

334189 154455 0.45 Relevé 0.27 MWh 31/12/2020

334189 154455 1.04 Relevé 0.59 MWh 31/12/2020

334190 154456 71.04 Relevé 1 MWh 31/01/2020

334190 154456 71.8 Relevé 0.76 MWh 29/02/2020

334190 154456 72.6 Relevé 0.8 MWh 31/03/2020

334190 154456 72.79 Relevé 0.19 MWh 30/04/2020

334190 154456 72.99 Relevé 0.2 MWh 31/05/2020

334190 154456 73.19 Relevé 0.2 MWh 30/06/2020

334190 154456 73.29 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334190 154456 73.39 Relevé 0.1 MWh 31/08/2020

334190 154456 73.52 Relevé 0.13 MWh 30/09/2020

334190 154456 73.85 Relevé 0.33 MWh 31/10/2020

334190 154456 74.73 Relevé 0.88 MWh 30/11/2020

334190 154456 75.61 Relevé 0.88 MWh 31/12/2020

334191 154457 75.39 Relevé 1.18 MWh 31/01/2020

334191 154457 76.33 Relevé 0.94 MWh 29/02/2020

334191 154457 77.43 Relevé 1.1 MWh 31/03/2020

334191 154457 77.75 Relevé 0.32 MWh 30/04/2020

334191 154457 78.03 Relevé 0.28 MWh 31/05/2020

334191 154457 78.27 Relevé 0.24 MWh 30/06/2020

334191 154457 0 Relevé 0.12 MWh CC 31/07/2020

334191 154457 0.01 Relevé 0.01 MWh 31/07/2020

334191 154457 0.04 Relevé 0.03 MWh 31/08/2020

334191 154457 0.18 Relevé 0.14 MWh 30/09/2020

334191 154457 0.7 Relevé 0.52 MWh 31/10/2020

334191 154457 1.4 Relevé 0.7 MWh 30/11/2020

334191 154457 2.49 Relevé 1.09 MWh 31/12/2020

334192 154458 47.44 Relevé 0.67 MWh 31/01/2020

334192 154458 47.93 Relevé 0.49 MWh 29/02/2020

334192 154458 48.53 Relevé 0.6 MWh 31/03/2020

334192 154458 48.82 Relevé 0.29 MWh 30/04/2020

334192 154458 48.97 Relevé 0.15 MWh 31/05/2020

334192 154458 49.15 Relevé 0.18 MWh 30/06/2020

334192 154458 49.25 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334192 154458 49.36 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334192 154458 49.51 Relevé 0.15 MWh 30/09/2020

334192 154458 49.79 Relevé 0.28 MWh 31/10/2020

334192 154458 50.43 Relevé 0.64 MWh 30/11/2020

334192 154458 51.11 Relevé 0.68 MWh 31/12/2020

334193 154459 92.1 Relevé 1.29 MWh 31/01/2020

334193 154459 93.12 Relevé 1.02 MWh 29/02/2020

334193 154459 94.36 Relevé 1.24 MWh 31/03/2020

334193 154459 94.75 Relevé 0.39 MWh 30/04/2020

334193 154459 95.13 Relevé 0.38 MWh 31/05/2020

334193 154459 95.39 Relevé 0.26 MWh 30/06/2020

334193 154459 95.51 Relevé 0.12 MWh 31/07/2020

334193 154459 95.62 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334193 154459 95.82 Relevé 0.2 MWh 30/09/2020

334193 154459 96.43 Relevé 0.61 MWh 31/10/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334193 154459 97.59 Relevé 1.16 MWh 30/11/2020

334193 154459 98.7 Relevé 1.11 MWh 31/12/2020

334194 154460 83.78 Relevé 1.14 MWh 31/01/2020

334194 154460 84.64 Relevé 0.86 MWh 29/02/2020

334194 154460 85.69 Relevé 1.05 MWh 31/03/2020

334194 154460 85.99 Relevé 0.3 MWh 30/04/2020

334194 154460 86.26 Relevé 0.27 MWh 31/05/2020

334194 154460 86.54 Relevé 0.28 MWh 30/06/2020

334194 154460 86.7 Relevé 0.16 MWh 31/07/2020

334194 154460 86.86 Relevé 0.16 MWh 31/08/2020

334194 154460 87.09 Relevé 0.23 MWh 30/09/2020

334194 154460 87.71 Relevé 0.62 MWh 31/10/2020

334194 154460 88.79 Relevé 1.08 MWh 30/11/2020

334194 154460 89.76 Relevé 0.97 MWh 31/12/2020

334195 154461 81.66 Relevé 1.3 MWh 31/01/2020

334195 154461 82.62 Relevé 0.96 MWh 29/02/2020

334195 154461 83.78 Relevé 1.16 MWh 31/03/2020

334195 154461 84.18 Relevé 0.4 MWh 30/04/2020

334195 154461 84.52 Relevé 0.34 MWh 31/05/2020

334195 154461 84.87 Relevé 0.35 MWh 30/06/2020

334195 154461 85.11 Relevé 0.24 MWh 31/07/2020

334195 154461 85.28 Relevé 0.17 MWh 31/08/2020

334195 154461 85.56 Relevé 0.28 MWh 30/09/2020

334195 154461 85.9 Relevé 0.34 MWh 31/10/2020

334195 154461 86.86 Relevé 0.96 MWh 30/11/2020

334195 154461 87.87 Relevé 1.01 MWh 31/12/2020

334196 154462 104.15 Relevé 1.84 MWh 31/01/2020

334196 154462 105.55 Relevé 1.4 MWh 29/02/2020

334196 154462 106.97 Relevé 1.42 MWh 31/03/2020

334196 154462 107.17 Relevé 0.2 MWh 30/04/2020

334196 154462 107.34 Relevé 0.17 MWh 31/05/2020

334196 154462 107.51 Relevé 0.17 MWh 30/06/2020

334196 154462 107.6 Relevé 0.09 MWh 31/07/2020

334196 154462 107.71 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334196 154462 107.83 Relevé 0.12 MWh 30/09/2020

334196 154462 108.33 Relevé 0.5 MWh 31/10/2020

334196 154462 109.85 Relevé 1.52 MWh 30/11/2020

334196 154462 111.13 Relevé 1.28 MWh 31/12/2020

334197 154463 78.48 Relevé 1.26 MWh 31/01/2020

334197 154463 79.41 Relevé 0.93 MWh 29/02/2020

334197 154463 80.47 Relevé 1.06 MWh 31/03/2020

334197 154463 80.79 Relevé 0.32 MWh 30/04/2020

334197 154463 81.09 Relevé 0.3 MWh 31/05/2020

334197 154463 81.26 Relevé 0.17 MWh 30/06/2020

334197 154463 81.36 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334197 154463 81.48 Relevé 0.12 MWh 31/08/2020

334197 154463 81.67 Relevé 0.19 MWh 30/09/2020

334197 154463 82.23 Relevé 0.56 MWh 31/10/2020

334197 154463 83.3 Relevé 1.07 MWh 30/11/2020

334197 154463 84.35 Relevé 1.05 MWh 31/12/2020

334198 154464 91.66 Relevé 0.02 MWh 31/01/2020

334198 154464 91.67 Relevé 0.01 MWh 29/02/2020

334198 154464 91.68 Relevé 0.01 MWh 31/03/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0.01 MWh 30/04/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0 MWh 31/05/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0 MWh 30/06/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0 MWh 31/07/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0 MWh 31/08/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0 MWh 30/09/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0 MWh 31/10/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0 MWh 30/11/2020

334198 154464 91.69 Relevé 0 MWh 31/12/2020

334199 154465 75.21 Relevé 0.98 MWh 31/01/2020

334199 154465 75.87 Relevé 0.66 MWh 29/02/2020

334199 154465 76.62 Relevé 0.75 MWh 31/03/2020

334199 154465 76.81 Relevé 0.19 MWh 30/04/2020

334199 154465 76.96 Relevé 0.15 MWh 31/05/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334199 154465 77.15 Relevé 0.19 MWh 30/06/2020

334199 154465 77.25 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334199 154465 77.4 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334199 154465 77.52 Relevé 0.12 MWh 30/09/2020

334199 154465 77.9 Relevé 0.38 MWh 31/10/2020

334199 154465 78.65 Relevé 0.75 MWh 30/11/2020

334199 154465 79.56 Relevé 0.91 MWh 31/12/2020

334200 154466 73.98 Relevé 1.1 MWh 31/01/2020

334200 154466 74.81 Relevé 0.83 MWh 29/02/2020

334200 154466 75.67 Relevé 0.86 MWh 31/03/2020

334200 154466 75.93 Relevé 0.26 MWh 30/04/2020

334200 154466 76.17 Relevé 0.24 MWh 31/05/2020

334200 154466 76.45 Relevé 0.28 MWh 30/06/2020

334200 154466 76.62 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334200 154466 76.82 Relevé 0.2 MWh 31/08/2020

334200 154466 77.05 Relevé 0.23 MWh 30/09/2020

334200 154466 77.44 Relevé 0.39 MWh 31/10/2020

334200 154466 78.4 Relevé 0.96 MWh 30/11/2020

334200 154466 79.33 Relevé 0.93 MWh 31/12/2020

334201 154614 102.01 Relevé 1.26 MWh 31/01/2020

334201 154614 102.98 Relevé 0.97 MWh 29/02/2020

334201 154614 104.05 Relevé 1.07 MWh 31/03/2020

334201 154614 104.42 Relevé 0.37 MWh 30/04/2020

334201 154614 104.73 Relevé 0.31 MWh 31/05/2020

334201 154614 105.08 Relevé 0.35 MWh 30/06/2020

334201 154614 105.31 Relevé 0.23 MWh 31/07/2020

334201 154614 105.55 Relevé 0.24 MWh 31/08/2020

334201 154614 105.83 Relevé 0.28 MWh 30/09/2020

334201 154614 0 Relevé 0.38 MWh CC 31/10/2020

334201 154614 0.11 Relevé 0.11 MWh 31/10/2020

334201 154614 0.84 Relevé 0.73 MWh 30/11/2020

334201 154614 1.88 Relevé 1.04 MWh 31/12/2020

334202 154921 108.12 Relevé 1.72 MWh 31/01/2020

334202 154921 109.55 Relevé 1.43 MWh 29/02/2020

334202 154921 111.35 Relevé 1.8 MWh 31/03/2020

334202 154921 112.02 Relevé 0.67 MWh 30/04/2020

334202 154921 112.71 Relevé 0.69 MWh 31/05/2020

334202 154921 113.06 Relevé 0.35 MWh 30/06/2020

334202 154921 113.26 Relevé 0.2 MWh 31/07/2020

334202 154921 113.48 Relevé 0.22 MWh 31/08/2020

334202 154921 114.09 Relevé 0.61 MWh 30/09/2020

334202 154921 114.96 Relevé 0.87 MWh 31/10/2020

334202 154921 116.6 Relevé 1.64 MWh 30/11/2020

334202 154921 118.14 Relevé 1.54 MWh 31/12/2020

334203 154920 85.41 Relevé 1.28 MWh 31/01/2020

334203 154920 86.42 Relevé 1.01 MWh 29/02/2020

334203 154920 87.53 Relevé 1.11 MWh 31/03/2020

334203 154920 87.8 Relevé 0.27 MWh 30/04/2020

334203 154920 87.94 Relevé 0.14 MWh 31/05/2020

334203 154920 88.11 Relevé 0.17 MWh 30/06/2020

334203 154920 88.2 Relevé 0.09 MWh 31/07/2020

334203 154920 88.3 Relevé 0.1 MWh 31/08/2020

334203 154920 88.45 Relevé 0.15 MWh 30/09/2020

334203 154920 88.9 Relevé 0.45 MWh 31/10/2020

334203 154920 89.86 Relevé 0.96 MWh 30/11/2020

334203 154920 90.96 Relevé 1.1 MWh 31/12/2020

334204 154919 70.56 Relevé 1.17 MWh 31/01/2020

334204 154919 71.42 Relevé 0.86 MWh 29/02/2020

334204 154919 72.41 Relevé 0.99 MWh 31/03/2020

334204 154919 72.75 Relevé 0.34 MWh 30/04/2020

334204 154919 73.06 Relevé 0.31 MWh 31/05/2020

334204 154919 73.41 Relevé 0.35 MWh 30/06/2020

334204 154919 73.54 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334204 154919 73.68 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334204 154919 73.89 Relevé 0.21 MWh 30/09/2020

334204 154919 74.37 Relevé 0.48 MWh 31/10/2020

334204 154919 75.27 Relevé 0.9 MWh 30/11/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334204 154919 76.17 Relevé 0.9 MWh 31/12/2020

334205 154615 87.59 Relevé 1.24 MWh 31/01/2020

334205 154615 88.6 Relevé 1.01 MWh 29/02/2020

334205 154615 89.7 Relevé 1.1 MWh 31/03/2020

334205 154615 90.06 Relevé 0.36 MWh 30/04/2020

334205 154615 90.47 Relevé 0.41 MWh 31/05/2020

334205 154615 90.84 Relevé 0.37 MWh 30/06/2020

334205 154615 91.05 Relevé 0.21 MWh 31/07/2020

334205 154615 91.3 Relevé 0.25 MWh 31/08/2020

334205 154615 91.58 Relevé 0.28 MWh 30/09/2020

334205 154615 92.17 Relevé 0.59 MWh 31/10/2020

334205 154615 93.19 Relevé 1.02 MWh 30/11/2020

334205 154615 94.2 Relevé 1.01 MWh 31/12/2020

334206 154918 93.23 Relevé 0.9 MWh 31/01/2020

334206 154918 93.93 Relevé 0.7 MWh 29/02/2020

334206 154918 95.36 Relevé 1.43 MWh 31/03/2020

334206 154918 95.81 Relevé 0.45 MWh 30/04/2020

334206 154918 96.3 Relevé 0.49 MWh 31/05/2020

334206 154918 96.39 Relevé 0.09 MWh 30/06/2020

334206 154918 96.43 Relevé 0.04 MWh 31/07/2020

334206 154918 96.57 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334206 154918 96.67 Relevé 0.1 MWh 30/09/2020

334206 154918 96.71 Relevé 0.04 MWh 31/10/2020

334206 154918 96.78 Relevé 0.07 MWh 30/11/2020

334206 154918 97.32 Relevé 0.54 MWh 31/12/2020

334207 154917 60.62 Relevé 0.81 MWh 31/01/2020

334207 154917 61.18 Relevé 0.56 MWh 29/02/2020

334207 154917 61.87 Relevé 0.69 MWh 31/03/2020

334207 154917 62.1 Relevé 0.23 MWh 30/04/2020

334207 154917 62.36 Relevé 0.26 MWh 31/05/2020

334207 154917 62.61 Relevé 0.25 MWh 30/06/2020

334207 154917 62.77 Relevé 0.16 MWh 31/07/2020

334207 154917 62.95 Relevé 0.18 MWh 31/08/2020

334207 154917 63.13 Relevé 0.18 MWh 30/09/2020

334207 154917 63.34 Relevé 0.21 MWh 31/10/2020

334207 154917 63.86 Relevé 0.52 MWh 30/11/2020

334207 154917 64.5 Relevé 0.64 MWh 31/12/2020

334208 154694 82.1 Relevé 1.28 MWh 31/01/2020

334208 154694 83.1 Relevé 1 MWh 29/02/2020

334208 154694 84.17 Relevé 1.07 MWh 31/03/2020

334208 154694 84.45 Relevé 0.28 MWh 30/04/2020

334208 154694 84.83 Relevé 0.38 MWh 31/05/2020

334208 154694 85.11 Relevé 0.28 MWh 30/06/2020

334208 154694 85.28 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334208 154694 85.43 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334208 154694 85.67 Relevé 0.24 MWh 30/09/2020

334208 154694 86.2 Relevé 0.53 MWh 31/10/2020

334208 154694 0 Relevé 0.67 MWh CC 30/11/2020

334208 154694 0.63 Relevé 0.63 MWh 31/12/2020

334209 154613 79.33 Relevé 1.39 MWh 31/01/2020

334209 154613 80.46 Relevé 1.13 MWh 29/02/2020

334209 154613 81.59 Relevé 1.13 MWh 31/03/2020

334209 154613 81.81 Relevé 0.22 MWh 30/04/2020

334209 154613 81.99 Relevé 0.18 MWh 31/05/2020

334209 154613 82.2 Relevé 0.21 MWh 30/06/2020

334209 154613 82.33 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334209 154613 82.46 Relevé 0.13 MWh 31/08/2020

334209 154613 82.66 Relevé 0.2 MWh 30/09/2020

334209 154613 83.15 Relevé 0.49 MWh 31/10/2020

334209 154613 84.27 Relevé 1.12 MWh 30/11/2020

334209 154613 85.44 Relevé 1.17 MWh 31/12/2020

334210 154612 7.54 Relevé 1.45 MWh 31/01/2020

334210 154612 8.86 Relevé 1.32 MWh 29/02/2020

334210 154612 10.26 Relevé 1.4 MWh 31/03/2020

334210 154612 10.95 Relevé 0.69 MWh 30/04/2020

334210 154612 11.01 Relevé 0.06 MWh 31/05/2020

334210 154612 11.4 Relevé 0.39 MWh 30/06/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334210 154612 11.62 Relevé 0.22 MWh 31/07/2020

334210 154612 11.79 Relevé 0.17 MWh 31/08/2020

334210 154612 12.14 Relevé 0.35 MWh 30/09/2020

334210 154612 12.76 Relevé 0.62 MWh 31/10/2020

334210 154612 13.5 Relevé 0.74 MWh 30/11/2020

334210 154612 14.87 Relevé 1.37 MWh 31/12/2020

334211 154611 92.15 Relevé 1.24 MWh 31/01/2020

334211 154611 93.09 Relevé 0.94 MWh 29/02/2020

334211 154611 94.18 Relevé 1.09 MWh 31/03/2020

334211 154611 94.5 Relevé 0.32 MWh 30/04/2020

334211 154611 94.78 Relevé 0.28 MWh 31/05/2020

334211 154611 95.03 Relevé 0.25 MWh 30/06/2020

334211 154611 95.15 Relevé 0.12 MWh 31/07/2020

334211 154611 95.26 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334211 154611 95.43 Relevé 0.17 MWh 30/09/2020

334211 154611 95.92 Relevé 0.49 MWh 31/10/2020

334211 154611 0 Relevé 0.91 MWh CC 30/11/2020

334211 154611 0.94 Relevé 0.94 MWh 31/12/2020

334212 154610 86.33 Relevé 1.03 MWh 31/01/2020

334212 154610 87.23 Relevé 0.9 MWh 29/02/2020

334212 154610 88.18 Relevé 0.95 MWh 31/03/2020

334212 154610 88.4 Relevé 0.22 MWh 30/04/2020

334212 154610 88.61 Relevé 0.21 MWh 31/05/2020

334212 154610 88.82 Relevé 0.21 MWh 30/06/2020

334212 154610 88.93 Relevé 0.11 MWh 31/07/2020

334212 154610 89.08 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334212 154610 89.26 Relevé 0.18 MWh 30/09/2020

334212 154610 89.72 Relevé 0.46 MWh 31/10/2020

334212 154610 90.55 Relevé 0.83 MWh 30/11/2020

334212 154610 91.47 Relevé 0.92 MWh 31/12/2020

334213 154609 78.23 Relevé 1.12 MWh 31/01/2020

334213 154609 78.98 Relevé 0.75 MWh 29/02/2020

334213 154609 79.87 Relevé 0.89 MWh 31/03/2020

334213 154609 80.12 Relevé 0.25 MWh 30/04/2020

334213 154609 80.3 Relevé 0.18 MWh 31/05/2020

334213 154609 80.47 Relevé 0.17 MWh 30/06/2020

334213 154609 80.56 Relevé 0.09 MWh 31/07/2020

334213 154609 80.67 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334213 154609 80.82 Relevé 0.15 MWh 30/09/2020

334213 154609 81.23 Relevé 0.41 MWh 31/10/2020

334213 154609 82.08 Relevé 0.85 MWh 30/11/2020

334213 154609 82.98 Relevé 0.9 MWh 31/12/2020

334214 154608 104.92 Relevé 1.67 MWh 31/01/2020

334214 154608 106.11 Relevé 1.19 MWh 29/02/2020

334214 154608 107.76 Relevé 1.65 MWh 31/03/2020

334214 154608 108.17 Relevé 0.41 MWh 30/04/2020

334214 154608 108.48 Relevé 0.31 MWh 31/05/2020

334214 154608 108.84 Relevé 0.36 MWh 30/06/2020

334214 154608 109.07 Relevé 0.23 MWh 31/07/2020

334214 154608 109.33 Relevé 0.26 MWh 31/08/2020

334214 154608 109.75 Relevé 0.42 MWh 30/09/2020

334214 154608 110.52 Relevé 0.77 MWh 31/10/2020

334214 154608 112.03 Relevé 1.51 MWh 30/11/2020

334214 154608 113.48 Relevé 1.45 MWh 31/12/2020

334215 154607 92.62 Relevé 1.35 MWh 31/01/2020

334215 154607 93.67 Relevé 1.05 MWh 29/02/2020

334215 154607 94.84 Relevé 1.17 MWh 31/03/2020

334215 154607 95.14 Relevé 0.3 MWh 30/04/2020

334215 154607 95.45 Relevé 0.31 MWh 31/05/2020

334215 154607 95.71 Relevé 0.26 MWh 30/06/2020

334215 154607 95.86 Relevé 0.15 MWh 31/07/2020

334215 154607 96.04 Relevé 0.18 MWh 31/08/2020

334215 154607 96.27 Relevé 0.23 MWh 30/09/2020

334215 154607 96.85 Relevé 0.58 MWh 31/10/2020

334215 154607 97.95 Relevé 1.1 MWh 30/11/2020

334215 154607 99.03 Relevé 1.08 MWh 31/12/2020

334216 154606 14.45 Relevé 1.04 MWh 31/01/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334216 154606 15.27 Relevé 0.82 MWh 29/02/2020

334216 154606 16.15 Relevé 0.88 MWh 31/03/2020

334216 154606 16.59 Relevé 0.44 MWh 30/04/2020

334216 154606 16.9 Relevé 0.31 MWh 31/05/2020

334216 154606 17.11 Relevé 0.21 MWh 30/06/2020

334216 154606 17.23 Relevé 0.12 MWh 31/07/2020

334216 154606 17.34 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334216 154606 17.54 Relevé 0.2 MWh 30/09/2020

334216 154606 18.11 Relevé 0.57 MWh 31/10/2020

334216 154606 18.87 Relevé 0.76 MWh 30/11/2020

334216 154606 19.98 Relevé 1.11 MWh 31/12/2020

334217 154605 119.32 Relevé 1.85 MWh 31/01/2020

334217 154605 120.81 Relevé 1.49 MWh 29/02/2020

334217 154605 122.6 Relevé 1.79 MWh 31/03/2020

334217 154605 123.07 Relevé 0.47 MWh 30/04/2020

334217 154605 123.49 Relevé 0.42 MWh 31/05/2020

334217 154605 123.77 Relevé 0.28 MWh 30/06/2020

334217 154605 123.95 Relevé 0.18 MWh 31/07/2020

334217 154605 124.16 Relevé 0.21 MWh 31/08/2020

334217 154605 124.49 Relevé 0.33 MWh 30/09/2020

334217 154605 125.29 Relevé 0.8 MWh 31/10/2020

334217 154605 126.98 Relevé 1.69 MWh 30/11/2020

334217 154605 128.59 Relevé 1.61 MWh 31/12/2020

334218 154604 30.89 Relevé 0.97 MWh 31/01/2020

334218 154604 31.69 Relevé 0.8 MWh 29/02/2020

334218 154604 32.67 Relevé 0.98 MWh 31/03/2020

334218 154604 32.98 Relevé 0.31 MWh 30/04/2020

334218 154604 33.3 Relevé 0.32 MWh 31/05/2020

334218 154604 33.6 Relevé 0.3 MWh 30/06/2020

334218 154604 33.77 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334218 154604 34.01 Relevé 0.24 MWh 31/08/2020

334218 154604 34.27 Relevé 0.26 MWh 30/09/2020

334218 154604 34.74 Relevé 0.47 MWh 31/10/2020

334218 154604 35.82 Relevé 1.08 MWh 30/11/2020

334218 154604 36.84 Relevé 1.02 MWh 31/12/2020

334219 154603 3.77 Relevé 0.95 MWh 31/01/2020

334219 154603 4.44 Relevé 0.67 MWh 29/02/2020

334219 154603 5.16 Relevé 0.72 MWh 31/03/2020

334219 154603 5.52 Relevé 0.36 MWh 30/04/2020

334219 154603 5.96 Relevé 0.44 MWh 31/05/2020

334219 154603 6.29 Relevé 0.33 MWh 30/06/2020

334219 154603 6.53 Relevé 0.24 MWh 31/07/2020

334219 154603 6.78 Relevé 0.25 MWh 31/08/2020

334219 154603 7.03 Relevé 0.25 MWh 30/09/2020

334219 154603 7.49 Relevé 0.46 MWh 31/10/2020

334219 154603 8.13 Relevé 0.64 MWh 30/11/2020

334219 154603 8.95 Relevé 0.82 MWh 31/12/2020

334220 154602 120.72 Relevé 1.53 MWh 31/01/2020

334220 154602 121.98 Relevé 1.26 MWh 29/02/2020

334220 154602 123.47 Relevé 1.49 MWh 31/03/2020

334220 154602 123.87 Relevé 0.4 MWh 30/04/2020

334220 154602 124.26 Relevé 0.39 MWh 31/05/2020

334220 154602 124.66 Relevé 0.4 MWh 30/06/2020

334220 154602 124.85 Relevé 0.19 MWh 31/07/2020

334220 154602 125.08 Relevé 0.23 MWh 31/08/2020

334220 154602 125.45 Relevé 0.37 MWh 30/09/2020

334220 154602 126.09 Relevé 0.64 MWh 31/10/2020

334220 154602 127.24 Relevé 1.15 MWh 30/11/2020

334220 154602 128.41 Relevé 1.17 MWh 31/12/2020

334221 154601 91.59 Relevé 1.33 MWh 31/01/2020

334221 154601 92.69 Relevé 1.1 MWh 29/02/2020

334221 154601 93.95 Relevé 1.26 MWh 31/03/2020

334221 154601 94.4 Relevé 0.45 MWh 30/04/2020

334221 154601 94.84 Relevé 0.44 MWh 31/05/2020

334221 154601 95.24 Relevé 0.4 MWh 30/06/2020

334221 154601 95.44 Relevé 0.2 MWh 31/07/2020

334221 154601 95.69 Relevé 0.25 MWh 31/08/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334221 154601 96.05 Relevé 0.36 MWh 30/09/2020

334221 154601 96.67 Relevé 0.62 MWh 31/10/2020

334221 154601 97.8 Relevé 1.13 MWh 30/11/2020

334221 154601 98.86 Relevé 1.06 MWh 31/12/2020

334222 154600 50.36 Relevé 0.62 MWh 31/01/2020

334222 154600 50.89 Relevé 0.53 MWh 29/02/2020

334222 154600 51.44 Relevé 0.55 MWh 31/03/2020

334222 154600 51.6 Relevé 0.16 MWh 30/04/2020

334222 154600 51.81 Relevé 0.21 MWh 31/05/2020

334222 154600 52.04 Relevé 0.23 MWh 30/06/2020

334222 154600 52.17 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334222 154600 52.32 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334222 154600 52.49 Relevé 0.17 MWh 30/09/2020

334222 154600 52.72 Relevé 0.23 MWh 31/10/2020

334222 154600 53.18 Relevé 0.46 MWh 30/11/2020

334222 154600 53.66 Relevé 0.48 MWh 31/12/2020

334223 154599 78.78 Relevé 1.3 MWh 31/01/2020

334223 154599 79.87 Relevé 1.09 MWh 29/02/2020

334223 154599 81.02 Relevé 1.15 MWh 31/03/2020

334223 154599 81.51 Relevé 0.49 MWh 30/04/2020

334223 154599 81.92 Relevé 0.41 MWh 31/05/2020

334223 154599 82.17 Relevé 0.25 MWh 30/06/2020

334223 154599 82.33 Relevé 0.16 MWh 31/07/2020

334223 154599 82.54 Relevé 0.21 MWh 31/08/2020

334223 154599 82.8 Relevé 0.26 MWh 30/09/2020

334223 154599 83.51 Relevé 0.71 MWh 31/10/2020

334223 154599 84.69 Relevé 1.18 MWh 30/11/2020

334223 154599 85.82 Relevé 1.13 MWh 31/12/2020

334224 154598 72.79 Relevé 0.92 MWh 31/01/2020

334224 154598 73.46 Relevé 0.67 MWh 29/02/2020

334224 154598 74.34 Relevé 0.88 MWh 31/03/2020

334224 154598 74.72 Relevé 0.38 MWh 30/04/2020

334224 154598 74.88 Relevé 0.16 MWh 31/05/2020

334224 154598 75.1 Relevé 0.22 MWh 30/06/2020

334224 154598 75.23 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334224 154598 75.37 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334224 154598 75.54 Relevé 0.17 MWh 30/09/2020

334224 154598 75.83 Relevé 0.29 MWh 31/10/2020

334224 154598 76.67 Relevé 0.84 MWh 30/11/2020

334224 154598 77.59 Relevé 0.92 MWh 31/12/2020

334225 154596 67.66 Relevé 1.33 MWh 31/01/2020

334225 154596 68.68 Relevé 1.02 MWh 29/02/2020

334225 154596 69.86 Relevé 1.18 MWh 31/03/2020

334225 154596 70.44 Relevé 0.58 MWh 30/04/2020

334225 154596 70.96 Relevé 0.52 MWh 31/05/2020

334225 154596 71.52 Relevé 0.56 MWh 30/06/2020

334225 154596 71.88 Relevé 0.36 MWh 31/07/2020

334225 154596 72.26 Relevé 0.38 MWh 31/08/2020

334225 154596 72.69 Relevé 0.43 MWh 30/09/2020

334225 154596 73.16 Relevé 0.47 MWh 31/10/2020

334225 154596 73.92 Relevé 0.76 MWh 30/11/2020

334225 154596 74.85 Relevé 0.93 MWh 31/12/2020

334226 154595 75.57 Relevé 1.11 MWh 31/01/2020

334226 154595 76.47 Relevé 0.9 MWh 29/02/2020

334226 154595 77.52 Relevé 1.05 MWh 31/03/2020

334226 154595 77.81 Relevé 0.29 MWh 30/04/2020

334226 154595 78.13 Relevé 0.32 MWh 31/05/2020

334226 154595 78.44 Relevé 0.31 MWh 30/06/2020

334226 154595 78.64 Relevé 0.2 MWh 31/07/2020

334226 154595 78.84 Relevé 0.2 MWh 31/08/2020

334226 154595 79.08 Relevé 0.24 MWh 30/09/2020

334226 154595 79.5 Relevé 0.42 MWh 31/10/2020

334226 154595 0 Relevé 0.79 MWh CC 30/11/2020

334226 154595 0.04 Relevé 0.04 MWh 31/12/2020

334226 154595 1.15 Relevé 1.11 MWh 31/12/2020

334227 154594 122.4 Relevé 1.43 MWh 31/01/2020

334227 154594 123.62 Relevé 1.22 MWh 29/02/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334227 154594 125.02 Relevé 1.4 MWh 31/03/2020

334227 154594 125.45 Relevé 0.43 MWh 30/04/2020

334227 154594 125.87 Relevé 0.42 MWh 31/05/2020

334227 154594 126.23 Relevé 0.36 MWh 30/06/2020

334227 154594 126.4 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334227 154594 126.54 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334227 154594 126.86 Relevé 0.32 MWh 30/09/2020

334227 154594 127.62 Relevé 0.76 MWh 31/10/2020

334227 154594 129.15 Relevé 1.53 MWh 30/11/2020

334227 154594 130.53 Relevé 1.38 MWh 31/12/2020

334228 154593 87.86 Relevé 1.31 MWh 31/01/2020

334228 154593 88.89 Relevé 1.03 MWh 29/02/2020

334228 154593 90.19 Relevé 1.3 MWh 31/03/2020

334228 154593 90.5 Relevé 0.31 MWh 30/04/2020

334228 154593 90.73 Relevé 0.23 MWh 31/05/2020

334228 154593 90.99 Relevé 0.26 MWh 30/06/2020

334228 154593 91.16 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334228 154593 91.32 Relevé 0.16 MWh 31/08/2020

334228 154593 91.52 Relevé 0.2 MWh 30/09/2020

334228 154593 92.03 Relevé 0.51 MWh 31/10/2020

334228 154593 93.17 Relevé 1.14 MWh 30/11/2020

334228 154593 94.24 Relevé 1.07 MWh 31/12/2020

334229 154592 79.02 Relevé 1.06 MWh 31/01/2020

334229 154592 79.85 Relevé 0.83 MWh 29/02/2020

334229 154592 80.82 Relevé 0.97 MWh 31/03/2020

334229 154592 81.05 Relevé 0.23 MWh 30/04/2020

334229 154592 81.23 Relevé 0.18 MWh 31/05/2020

334229 154592 81.39 Relevé 0.16 MWh 30/06/2020

334229 154592 81.49 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334229 154592 81.61 Relevé 0.12 MWh 31/08/2020

334229 154592 81.75 Relevé 0.14 MWh 30/09/2020

334229 154592 82.01 Relevé 0.26 MWh 31/10/2020

334229 154592 82.81 Relevé 0.8 MWh 30/11/2020

334229 154592 83.64 Relevé 0.83 MWh 31/12/2020

334230 154542 3.67 Relevé 1.08 MWh 31/01/2020

334230 154542 4.35 Relevé 0.68 MWh 29/02/2020

334230 154542 5.07 Relevé 0.72 MWh 31/03/2020

334230 154542 5.43 Relevé 0.36 MWh 30/04/2020

334230 154542 5.7 Relevé 0.27 MWh 31/05/2020

334230 154542 5.91 Relevé 0.21 MWh 30/06/2020

334230 154542 6.03 Relevé 0.12 MWh 31/07/2020

334230 154542 6.16 Relevé 0.13 MWh 31/08/2020

334230 154542 6.17 Relevé 0.01 MWh 30/09/2020

334230 154542 6.17 Relevé 0 MWh 31/10/2020

334230 154542 6.42 Relevé 0.25 MWh 30/11/2020

334230 154542 7.56 Relevé 1.14 MWh 31/12/2020

334231 154541 70.87 Relevé 0.73 MWh 31/01/2020

334231 154541 71.45 Relevé 0.58 MWh 29/02/2020

334231 154541 72.07 Relevé 0.62 MWh 31/03/2020

334231 154541 72.23 Relevé 0.16 MWh 30/04/2020

334231 154541 72.4 Relevé 0.17 MWh 31/05/2020

334231 154541 72.55 Relevé 0.15 MWh 30/06/2020

334231 154541 72.63 Relevé 0.08 MWh 31/07/2020

334231 154541 72.77 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334231 154541 73 Relevé 0.23 MWh 30/09/2020

334231 154541 73.51 Relevé 0.51 MWh 31/10/2020

334231 154541 74.38 Relevé 0.87 MWh 30/11/2020

334231 154541 75.1 Relevé 0.72 MWh 31/12/2020

334232 154540 92.63 Relevé 1.36 MWh 31/01/2020

334232 154540 93.78 Relevé 1.15 MWh 29/02/2020

334232 154540 95.25 Relevé 1.47 MWh 31/03/2020

334232 154540 95.64 Relevé 0.39 MWh 30/04/2020

334232 154540 96.05 Relevé 0.41 MWh 31/05/2020

334232 154540 0 Relevé 0.1 MWh CC 30/06/2020

334232 154540 0.03 Relevé 0.03 MWh 30/06/2020

334232 154540 0.08 Relevé 0.05 MWh 31/07/2020

334232 154540 0.12 Relevé 0.04 MWh 31/08/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334232 154540 0.3 Relevé 0.18 MWh 30/09/2020

334232 154540 0.82 Relevé 0.52 MWh 31/10/2020

334232 154540 1.44 Relevé 0.62 MWh 30/11/2020

334232 154540 2.32 Relevé 0.88 MWh 31/12/2020

334233 154539 94.07 Relevé 1.38 MWh 31/01/2020

334233 154539 95.21 Relevé 1.14 MWh 29/02/2020

334233 154539 96.53 Relevé 1.32 MWh 31/03/2020

334233 154539 96.92 Relevé 0.39 MWh 30/04/2020

334233 154539 97.31 Relevé 0.39 MWh 31/05/2020

334233 154539 97.55 Relevé 0.24 MWh 30/06/2020

334233 154539 97.69 Relevé 0.14 MWh 31/07/2020

334233 154539 97.84 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334233 154539 98.08 Relevé 0.24 MWh 30/09/2020

334233 154539 98.68 Relevé 0.6 MWh 31/10/2020

334233 154539 99.8 Relevé 1.12 MWh 30/11/2020

334233 154539 100.97 Relevé 1.17 MWh 31/12/2020

334234 154538 89.86 Relevé 1.27 MWh 31/01/2020

334234 154538 90.87 Relevé 1.01 MWh 29/02/2020

334234 154538 92.11 Relevé 1.24 MWh 31/03/2020

334234 154538 92.61 Relevé 0.5 MWh 30/04/2020

334234 154538 93.02 Relevé 0.41 MWh 31/05/2020

334234 154538 93.36 Relevé 0.34 MWh 30/06/2020

334234 154538 93.51 Relevé 0.15 MWh 31/07/2020

334234 154538 93.73 Relevé 0.22 MWh 31/08/2020

334234 154538 94.07 Relevé 0.34 MWh 30/09/2020

334234 154538 94.69 Relevé 0.62 MWh 31/10/2020

334234 154538 95.83 Relevé 1.14 MWh 30/11/2020

334234 154538 96.87 Relevé 1.04 MWh 31/12/2020

334235 154537 118.41 Relevé 1.36 MWh 31/01/2020

334235 154537 119.59 Relevé 1.18 MWh 29/02/2020

334235 154537 121.06 Relevé 1.47 MWh 31/03/2020

334235 154537 121.63 Relevé 0.57 MWh 30/04/2020

334235 154537 122.08 Relevé 0.45 MWh 31/05/2020

334235 154537 122.61 Relevé 0.53 MWh 30/06/2020

334235 154537 122.92 Relevé 0.31 MWh 31/07/2020

334235 154537 123.22 Relevé 0.3 MWh 31/08/2020

334235 154537 123.63 Relevé 0.41 MWh 30/09/2020

334235 154537 124.28 Relevé 0.65 MWh 31/10/2020

334235 154537 125.38 Relevé 1.1 MWh 30/11/2020

334235 154537 126.48 Relevé 1.1 MWh 31/12/2020

334236 154536 119.67 Relevé 1.59 MWh 31/01/2020

334236 154536 120.84 Relevé 1.17 MWh 29/02/2020

334236 154536 122.3 Relevé 1.46 MWh 31/03/2020

334236 154536 122.88 Relevé 0.58 MWh 30/04/2020

334236 154536 123.27 Relevé 0.39 MWh 31/05/2020

334236 154536 123.68 Relevé 0.41 MWh 30/06/2020

334236 154536 123.91 Relevé 0.23 MWh 31/07/2020

334236 154536 124.11 Relevé 0.2 MWh 31/08/2020

334236 154536 124.4 Relevé 0.29 MWh 30/09/2020

334236 154536 125.02 Relevé 0.62 MWh 31/10/2020

334236 154536 126.36 Relevé 1.34 MWh 30/11/2020

334236 154536 127.65 Relevé 1.29 MWh 31/12/2020

334237 154535 87.27 Relevé 1.18 MWh 31/01/2020

334237 154535 88.28 Relevé 1.01 MWh 29/02/2020

334237 154535 89.41 Relevé 1.13 MWh 31/03/2020

334237 154535 89.71 Relevé 0.3 MWh 30/04/2020

334237 154535 90 Relevé 0.29 MWh 31/05/2020

334237 154535 90.27 Relevé 0.27 MWh 30/06/2020

334237 154535 90.35 Relevé 0.08 MWh 31/07/2020

334237 154535 90.48 Relevé 0.13 MWh 31/08/2020

334237 154535 90.69 Relevé 0.21 MWh 30/09/2020

334237 154535 91.22 Relevé 0.53 MWh 31/10/2020

334237 154535 92.17 Relevé 0.95 MWh 30/11/2020

334237 154535 93.14 Relevé 0.97 MWh 31/12/2020

334238 154534 125.89 Relevé 1.53 MWh 31/01/2020

334238 154534 127.1 Relevé 1.21 MWh 29/02/2020

334238 154534 128.38 Relevé 1.28 MWh 31/03/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334238 154534 128.61 Relevé 0.23 MWh 30/04/2020

334238 154534 128.86 Relevé 0.25 MWh 31/05/2020

334238 154534 129.08 Relevé 0.22 MWh 30/06/2020

334238 154534 129.23 Relevé 0.15 MWh 31/07/2020

334238 154534 129.35 Relevé 0.12 MWh 31/08/2020

334238 154534 129.62 Relevé 0.27 MWh 30/09/2020

334238 154534 130.22 Relevé 0.6 MWh 31/10/2020

334238 154534 131.3 Relevé 1.08 MWh 30/11/2020

334238 154534 132.59 Relevé 1.29 MWh 31/12/2020

334239 154533 119.18 Relevé 1.53 MWh 31/01/2020

334239 154533 120.33 Relevé 1.15 MWh 29/02/2020

334239 154533 121.8 Relevé 1.47 MWh 31/03/2020

334239 154533 122.19 Relevé 0.39 MWh 30/04/2020

334239 154533 122.58 Relevé 0.39 MWh 31/05/2020

334239 154533 122.85 Relevé 0.27 MWh 30/06/2020

334239 154533 122.97 Relevé 0.12 MWh 31/07/2020

334239 154533 123.1 Relevé 0.13 MWh 31/08/2020

334239 154533 123.39 Relevé 0.29 MWh 30/09/2020

334239 154533 124.03 Relevé 0.64 MWh 31/10/2020

334239 154533 125.28 Relevé 1.25 MWh 30/11/2020

334239 154533 126.43 Relevé 1.15 MWh 31/12/2020

334240 154532 35.83 Relevé 0.39 MWh 31/01/2020

334240 154532 36.09 Relevé 0.26 MWh 29/02/2020

334240 154532 36.39 Relevé 0.3 MWh 31/03/2020

334240 154532 36.62 Relevé 0.23 MWh 30/04/2020

334240 154532 36.88 Relevé 0.26 MWh 31/05/2020

334240 154532 37.17 Relevé 0.29 MWh 30/06/2020

334240 154532 37.36 Relevé 0.19 MWh 31/07/2020

334240 154532 37.58 Relevé 0.22 MWh 31/08/2020

334240 154532 37.8 Relevé 0.22 MWh 30/09/2020

334240 154532 38.03 Relevé 0.23 MWh 31/10/2020

334240 154532 38.36 Relevé 0.33 MWh 30/11/2020

334240 154532 38.66 Relevé 0.3 MWh 31/12/2020

334241 154531 34.34 Relevé 0.56 MWh 31/01/2020

334241 154531 34.75 Relevé 0.41 MWh 29/02/2020

334241 154531 35.26 Relevé 0.51 MWh 31/03/2020

334241 154531 35.49 Relevé 0.23 MWh 30/04/2020

334241 154531 35.7 Relevé 0.21 MWh 31/05/2020

334241 154531 35.94 Relevé 0.24 MWh 30/06/2020

334241 154531 36.09 Relevé 0.15 MWh 31/07/2020

334241 154531 36.25 Relevé 0.16 MWh 31/08/2020

334241 154531 36.44 Relevé 0.19 MWh 30/09/2020

334241 154531 36.66 Relevé 0.22 MWh 31/10/2020

334241 154531 37.19 Relevé 0.53 MWh 30/11/2020

334241 154531 37.68 Relevé 0.49 MWh 31/12/2020

334242 154530 58.22 Relevé 0.71 MWh 31/01/2020

334242 154530 58.91 Relevé 0.69 MWh 29/02/2020

334242 154530 59.72 Relevé 0.81 MWh 31/03/2020

334242 154530 59.92 Relevé 0.2 MWh 30/04/2020

334242 154530 60.11 Relevé 0.19 MWh 31/05/2020

334242 154530 60.31 Relevé 0.2 MWh 30/06/2020

334242 154530 60.44 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334242 154530 60.6 Relevé 0.16 MWh 31/08/2020

334242 154530 60.82 Relevé 0.22 MWh 30/09/2020

334242 154530 61.04 Relevé 0.22 MWh 31/10/2020

334242 154530 61.65 Relevé 0.61 MWh 30/11/2020

334242 154530 62.34 Relevé 0.69 MWh 31/12/2020

334243 154529 71.12 Relevé 0.84 MWh 31/01/2020

334243 154529 71.61 Relevé 0.49 MWh 29/02/2020

334243 154529 72.73 Relevé 1.12 MWh 31/03/2020

334243 154529 74.01 Relevé 1.28 MWh 30/04/2020

334243 154529 74.34 Relevé 0.33 MWh 31/05/2020

334243 154529 74.62 Relevé 0.28 MWh 30/06/2020

334243 154529 74.88 Relevé 0.26 MWh 31/07/2020

334243 154529 74.97 Relevé 0.09 MWh 31/08/2020

334243 154529 75.12 Relevé 0.15 MWh 30/09/2020

334243 154529 75.34 Relevé 0.22 MWh 31/10/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334243 154529 75.7 Relevé 0.36 MWh 30/11/2020

334243 154529 76.72 Relevé 1.02 MWh 31/12/2020

334244 154528 94.19 Relevé 1.14 MWh 31/01/2020

334244 154528 95.11 Relevé 0.92 MWh 29/02/2020

334244 154528 96.16 Relevé 1.05 MWh 31/03/2020

334244 154528 96.53 Relevé 0.37 MWh 30/04/2020

334244 154528 96.78 Relevé 0.25 MWh 31/05/2020

334244 154528 96.92 Relevé 0.14 MWh 30/06/2020

334244 154528 97.01 Relevé 0.09 MWh 31/07/2020

334244 154528 97.1 Relevé 0.09 MWh 31/08/2020

334244 154528 97.26 Relevé 0.16 MWh 30/09/2020

334244 154528 97.77 Relevé 0.51 MWh 31/10/2020

334244 154528 98.9 Relevé 1.13 MWh 30/11/2020

334244 154528 100 Relevé 1.1 MWh 31/12/2020

334245 154527 77.22 Relevé 1.33 MWh 31/01/2020

334245 154527 78.31 Relevé 1.09 MWh 29/02/2020

334245 154527 79.69 Relevé 1.38 MWh 31/03/2020

334245 154527 80.02 Relevé 0.33 MWh 30/04/2020

334245 154527 80.35 Relevé 0.33 MWh 31/05/2020

334245 154527 80.66 Relevé 0.31 MWh 30/06/2020

334245 154527 80.83 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334245 154527 81.08 Relevé 0.25 MWh 31/08/2020

334245 154527 81.31 Relevé 0.23 MWh 30/09/2020

334245 154527 81.97 Relevé 0.66 MWh 31/10/2020

334245 154527 83.09 Relevé 1.12 MWh 30/11/2020

334245 154527 83.66 Relevé 0.57 MWh 31/12/2020

334246 154526 54.94 Relevé 0.78 MWh 31/01/2020

334246 154526 55.52 Relevé 0.58 MWh 29/02/2020

334246 154526 56.27 Relevé 0.75 MWh 31/03/2020

334246 154526 56.59 Relevé 0.32 MWh 30/04/2020

334246 154526 56.91 Relevé 0.32 MWh 31/05/2020

334246 154526 57.26 Relevé 0.35 MWh 30/06/2020

334246 154526 57.51 Relevé 0.25 MWh 31/07/2020

334246 154526 57.7 Relevé 0.19 MWh 31/08/2020

334246 154526 57.98 Relevé 0.28 MWh 30/09/2020

334246 154526 58.27 Relevé 0.29 MWh 31/10/2020

334246 154526 58.84 Relevé 0.57 MWh 30/11/2020

334246 154526 59.46 Relevé 0.62 MWh 31/12/2020

334247 154525 73.21 Relevé 1.08 MWh 31/01/2020

334247 154525 74.1 Relevé 0.89 MWh 29/02/2020

334247 154525 75.21 Relevé 1.11 MWh 31/03/2020

334247 154525 75.41 Relevé 0.2 MWh 30/04/2020

334247 154525 75.63 Relevé 0.22 MWh 31/05/2020

334247 154525 75.78 Relevé 0.15 MWh 30/06/2020

334247 154525 75.86 Relevé 0.08 MWh 31/07/2020

334247 154525 75.96 Relevé 0.1 MWh 31/08/2020

334247 154525 76.13 Relevé 0.17 MWh 30/09/2020

334247 154525 76.57 Relevé 0.44 MWh 31/10/2020

334247 154525 77.61 Relevé 1.04 MWh 30/11/2020

334247 154525 78.69 Relevé 1.08 MWh 31/12/2020

334248 154524 82.78 Relevé 1.03 MWh 31/01/2020

334248 154524 83.56 Relevé 0.78 MWh 29/02/2020

334248 154524 84.5 Relevé 0.94 MWh 31/03/2020

334248 154524 84.83 Relevé 0.33 MWh 30/04/2020

334248 154524 85.15 Relevé 0.32 MWh 31/05/2020

334248 154524 85.48 Relevé 0.33 MWh 30/06/2020

334248 154524 85.67 Relevé 0.19 MWh 31/07/2020

334248 154524 85.85 Relevé 0.18 MWh 31/08/2020

334248 154524 86.11 Relevé 0.26 MWh 30/09/2020

334248 154524 86.59 Relevé 0.48 MWh 31/10/2020

334248 154524 87.42 Relevé 0.83 MWh 30/11/2020

334248 154524 88.18 Relevé 0.76 MWh 31/12/2020

31/12/2020

334249 154467 59.06 Relevé 0.8 MWh 31/01/2020

334249 154467 59.68 Relevé 0.62 MWh 29/02/2020

334249 154467 60.33 Relevé 0.65 MWh 31/03/2020

334249 154467 60.52 Relevé 0.19 MWh 30/04/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334249 154467 60.69 Relevé 0.17 MWh 31/05/2020

334249 154467 60.83 Relevé 0.14 MWh 30/06/2020

334249 154467 60.91 Relevé 0.08 MWh 31/07/2020

334249 154467 61.01 Relevé 0.1 MWh 31/08/2020

334249 154467 61.14 Relevé 0.13 MWh 30/09/2020

334249 154467 61.41 Relevé 0.27 MWh 31/10/2020

334249 154467 62.01 Relevé 0.6 MWh 30/11/2020

334249 154467 62.7 Relevé 0.69 MWh 31/12/2020

334250 154469 79.5 Relevé 1.07 MWh 31/01/2020

334250 154469 80.28 Relevé 0.78 MWh 29/02/2020

334250 154469 81.26 Relevé 0.98 MWh 31/03/2020

334250 154469 81.58 Relevé 0.32 MWh 30/04/2020

334250 154469 81.88 Relevé 0.3 MWh 31/05/2020

334250 154469 82.15 Relevé 0.27 MWh 30/06/2020

334250 154469 82.27 Relevé 0.12 MWh 31/07/2020

334250 154469 82.42 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334250 154469 82.65 Relevé 0.23 MWh 30/09/2020

334250 154469 83.15 Relevé 0.5 MWh 31/10/2020

334250 154469 84.21 Relevé 1.06 MWh 30/11/2020

334250 154469 85.12 Relevé 0.91 MWh 31/12/2020

334251 154470 72.24 Relevé 0.86 MWh 31/01/2020

334251 154470 72.96 Relevé 0.72 MWh 29/02/2020

334251 154470 73.84 Relevé 0.88 MWh 31/03/2020

334251 154470 74.23 Relevé 0.39 MWh 30/04/2020

334251 154470 74.61 Relevé 0.38 MWh 31/05/2020

334251 154470 75.06 Relevé 0.45 MWh 30/06/2020

334251 154470 75.39 Relevé 0.33 MWh 31/07/2020

334251 154470 75.73 Relevé 0.34 MWh 31/08/2020

334251 154470 76.09 Relevé 0.36 MWh 30/09/2020

334251 154470 76.55 Relevé 0.46 MWh 31/10/2020

334251 154470 77.24 Relevé 0.69 MWh 30/11/2020

334251 154470 77.83 Relevé 0.59 MWh 31/12/2020

334252 154471 32.19 Relevé 0.69 MWh 31/01/2020

334252 154471 32.8 Relevé 0.61 MWh 29/02/2020

334252 154471 33.43 Relevé 0.63 MWh 31/03/2020

334252 154471 33.48 Relevé 0.05 MWh 30/04/2020

334252 154471 33.54 Relevé 0.06 MWh 31/05/2020

334252 154471 33.56 Relevé 0.02 MWh 30/06/2020

334252 154471 33.58 Relevé 0.02 MWh 31/07/2020

334252 154471 33.6 Relevé 0.02 MWh 31/08/2020

334252 154471 33.62 Relevé 0.02 MWh 30/09/2020

334252 154471 33.89 Relevé 0.27 MWh 31/10/2020

334252 154471 34.44 Relevé 0.55 MWh 30/11/2020

334252 154471 35.04 Relevé 0.6 MWh 31/12/2020

334252 154471 0 Relevé 0.27 MWh CC 31/12/2020

334253 154472 64.97 Relevé 0.19 MWh 31/01/2020

334253 154472 65.13 Relevé 0.16 MWh 29/02/2020

334253 154472 66.29 Relevé 1.16 MWh 31/03/2020

334253 154472 67.16 Relevé 0.87 MWh 30/04/2020

334253 154472 67.2 Relevé 0.04 MWh 31/05/2020

334253 154472 67.48 Relevé 0.28 MWh 30/06/2020

334253 154472 67.51 Relevé 0.03 MWh 31/07/2020

334253 154472 67.54 Relevé 0.03 MWh 31/08/2020

334253 154472 67.57 Relevé 0.03 MWh 30/09/2020

334253 154472 67.7 Relevé 0.13 MWh 31/10/2020

334253 154472 68.38 Relevé 0.68 MWh 30/11/2020

334253 154472 69.43 Relevé 1.05 MWh 31/12/2020

334254 154473 73.79 Relevé 0.82 MWh 31/01/2020

334254 154473 74.4 Relevé 0.61 MWh 29/02/2020

334254 154473 75.03 Relevé 0.63 MWh 31/03/2020

334254 154473 75.23 Relevé 0.2 MWh 30/04/2020

334254 154473 75.38 Relevé 0.15 MWh 31/05/2020

334254 154473 75.54 Relevé 0.16 MWh 30/06/2020

334254 154473 75.65 Relevé 0.11 MWh 31/07/2020

334254 154473 75.76 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334254 154473 75.89 Relevé 0.13 MWh 30/09/2020

334254 154473 76.11 Relevé 0.22 MWh 31/10/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334254 154473 76.64 Relevé 0.53 MWh 30/11/2020

334254 154473 77.28 Relevé 0.64 MWh 31/12/2020

334255 154474 87.83 Relevé 1.13 MWh 31/01/2020

334255 154474 88.72 Relevé 0.89 MWh 29/02/2020

334255 154474 89.61 Relevé 0.89 MWh 31/03/2020

334255 154474 89.87 Relevé 0.26 MWh 30/04/2020

334255 154474 90.14 Relevé 0.27 MWh 31/05/2020

334255 154474 90.38 Relevé 0.24 MWh 30/06/2020

334255 154474 90.52 Relevé 0.14 MWh 31/07/2020

334255 154474 90.66 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334255 154474 90.85 Relevé 0.19 MWh 30/09/2020

334255 154474 91.05 Relevé 0.2 MWh 31/10/2020

334255 154474 91.71 Relevé 0.66 MWh 30/11/2020

334255 154474 92.37 Relevé 0.66 MWh 31/12/2020

334256 154475 77.32 Relevé 0.7 MWh 31/01/2020

334256 154475 77.82 Relevé 0.5 MWh 29/02/2020

334256 154475 78.5 Relevé 0.68 MWh 31/03/2020

334256 154475 78.79 Relevé 0.29 MWh 30/04/2020

334256 154475 79.07 Relevé 0.28 MWh 31/05/2020

334256 154475 79.33 Relevé 0.26 MWh 30/06/2020

334256 154475 79.48 Relevé 0.15 MWh 31/07/2020

334256 154475 79.62 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334256 154475 79.83 Relevé 0.21 MWh 30/09/2020

334256 154475 80.11 Relevé 0.28 MWh 31/10/2020

334256 154475 0 Relevé 0.3 MWh CC 30/11/2020

334256 154475 0.09 Relevé 0.09 MWh 30/11/2020

334256 154475 0.5 Relevé 0.41 MWh 31/12/2020

334257 154476 99.41 Relevé 1.26 MWh 31/01/2020

334257 154476 100.41 Relevé 1 MWh 29/02/2020

334257 154476 101.54 Relevé 1.13 MWh 31/03/2020

334257 154476 101.95 Relevé 0.41 MWh 30/04/2020

334257 154476 102.37 Relevé 0.42 MWh 31/05/2020

334257 154476 102.82 Relevé 0.45 MWh 30/06/2020

334257 154476 103.11 Relevé 0.29 MWh 31/07/2020

334257 154476 103.31 Relevé 0.2 MWh 31/08/2020

334257 154476 103.7 Relevé 0.39 MWh 30/09/2020

334257 154476 104.28 Relevé 0.58 MWh 31/10/2020

334257 154476 105.39 Relevé 1.11 MWh 30/11/2020

334257 154476 106.44 Relevé 1.05 MWh 31/12/2020

334258 154477 78.56 Relevé 1.25 MWh 31/01/2020

334258 154477 79.56 Relevé 1 MWh 29/02/2020

334258 154477 80.83 Relevé 1.27 MWh 31/03/2020

334258 154477 81.06 Relevé 0.23 MWh 30/04/2020

334258 154477 81.2 Relevé 0.14 MWh 31/05/2020

334258 154477 81.37 Relevé 0.17 MWh 30/06/2020

334258 154477 0 Relevé 0 MWh CC 31/07/2020

334258 154477 0.03 Relevé 0.03 MWh 31/07/2020

334258 154477 0.07 Relevé 0.04 MWh 31/08/2020

334258 154477 0.11 Relevé 0.04 MWh 30/09/2020

334258 154477 0.59 Relevé 0.48 MWh 31/10/2020

334258 154477 1.4 Relevé 0.81 MWh 30/11/2020

334258 154477 2.5 Relevé 1.1 MWh 31/12/2020

334259 154478 89.95 Relevé 0.98 MWh 31/01/2020

334259 154478 90.74 Relevé 0.79 MWh 29/02/2020

334259 154478 91.61 Relevé 0.87 MWh 31/03/2020

334259 154478 91.9 Relevé 0.29 MWh 30/04/2020

334259 154478 92.16 Relevé 0.26 MWh 31/05/2020

334259 154478 92.41 Relevé 0.25 MWh 30/06/2020

334259 154478 92.56 Relevé 0.15 MWh 31/07/2020

334259 154478 92.7 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334259 154478 92.91 Relevé 0.21 MWh 30/09/2020

334259 154478 93.23 Relevé 0.32 MWh 31/10/2020

334259 154478 93.92 Relevé 0.69 MWh 30/11/2020

334259 154478 94.64 Relevé 0.72 MWh 31/12/2020

334260 154479 111.09 Relevé 1.55 MWh 31/01/2020

334260 154479 112.28 Relevé 1.19 MWh 29/02/2020

334260 154479 113.94 Relevé 1.66 MWh 31/03/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334260 154479 114.58 Relevé 0.64 MWh 30/04/2020

334260 154479 114.95 Relevé 0.37 MWh 31/05/2020

334260 154479 115.36 Relevé 0.41 MWh 30/06/2020

334260 154479 115.58 Relevé 0.22 MWh 31/07/2020

334260 154479 115.86 Relevé 0.28 MWh 31/08/2020

334260 154479 116.24 Relevé 0.38 MWh 30/09/2020

334260 154479 116.87 Relevé 0.63 MWh 31/10/2020

334260 154479 118.34 Relevé 1.47 MWh 30/11/2020

334260 154479 119.57 Relevé 1.23 MWh 31/12/2020

334261 154480 78.28 Relevé 1.05 MWh 31/01/2020

334261 154480 79.16 Relevé 0.88 MWh 29/02/2020

334261 154480 80.33 Relevé 1.17 MWh 31/03/2020

334261 154480 80.58 Relevé 0.25 MWh 30/04/2020

334261 154480 80.8 Relevé 0.22 MWh 31/05/2020

334261 154480 81.04 Relevé 0.24 MWh 30/06/2020

334261 154480 81.21 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334261 154480 81.42 Relevé 0.21 MWh 31/08/2020

334261 154480 81.53 Relevé 0.11 MWh 30/09/2020

334261 154480 81.58 Relevé 0.05 MWh 31/10/2020

334261 154480 81.64 Relevé 0.06 MWh 30/11/2020

334261 154480 81.69 Relevé 0.05 MWh 31/12/2020

334262 154481 52.01 Relevé 0.78 MWh 31/01/2020

334262 154481 52.63 Relevé 0.62 MWh 29/02/2020

334262 154481 53.3 Relevé 0.67 MWh 31/03/2020

334262 154481 53.59 Relevé 0.29 MWh 30/04/2020

334262 154481 53.87 Relevé 0.28 MWh 31/05/2020

334262 154481 54.11 Relevé 0.24 MWh 30/06/2020

334262 154481 54.24 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334262 154481 54.38 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334262 154481 54.54 Relevé 0.16 MWh 30/09/2020

334262 154481 54.82 Relevé 0.28 MWh 31/10/2020

334262 154481 55.62 Relevé 0.8 MWh 30/11/2020

334262 154481 56.39 Relevé 0.77 MWh 31/12/2020

334263 154482 65.85 Relevé 0.66 MWh 31/01/2020

334263 154482 66.39 Relevé 0.54 MWh 29/02/2020

334263 154482 67.08 Relevé 0.69 MWh 31/03/2020

334263 154482 67.3 Relevé 0.22 MWh 30/04/2020

334263 154482 67.46 Relevé 0.16 MWh 31/05/2020

334263 154482 67.67 Relevé 0.21 MWh 30/06/2020

334263 154482 67.77 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334263 154482 67.9 Relevé 0.13 MWh 31/08/2020

334263 154482 68.03 Relevé 0.13 MWh 30/09/2020

334263 154482 68.2 Relevé 0.17 MWh 31/10/2020

334263 154482 68.43 Relevé 0.23 MWh 30/11/2020

334263 154482 0 Relevé 0 MWh CC 31/12/2020

334263 154482 0.36 Relevé 0.36 MWh 31/12/2020

334264 154483 92.71 Relevé 1.5 MWh 31/01/2020

334264 154483 93.64 Relevé 0.93 MWh 29/02/2020

334264 154483 94.53 Relevé 0.89 MWh 31/03/2020

334264 154483 94.79 Relevé 0.26 MWh 30/04/2020

334264 154483 95.02 Relevé 0.23 MWh 31/05/2020

334264 154483 95.29 Relevé 0.27 MWh 30/06/2020

334264 154483 95.45 Relevé 0.16 MWh 31/07/2020

334264 154483 95.63 Relevé 0.18 MWh 31/08/2020

334264 154483 95.85 Relevé 0.22 MWh 30/09/2020

334264 154483 96.05 Relevé 0.2 MWh 31/10/2020

334264 154483 97.05 Relevé 1 MWh 30/11/2020

334264 154483 98.11 Relevé 1.06 MWh 31/12/2020

334265 154484 62.57 Relevé 0.81 MWh 31/01/2020

334265 154484 63.17 Relevé 0.6 MWh 29/02/2020

334265 154484 63.85 Relevé 0.68 MWh 31/03/2020

334265 154484 64.1 Relevé 0.25 MWh 30/04/2020

334265 154484 64.28 Relevé 0.18 MWh 31/05/2020

334265 154484 64.5 Relevé 0.22 MWh 30/06/2020

334265 154484 64.59 Relevé 0.09 MWh 31/07/2020

334265 154484 64.74 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334265 154484 64.92 Relevé 0.18 MWh 30/09/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334265 154484 65.29 Relevé 0.37 MWh 31/10/2020

334265 154484 65.97 Relevé 0.68 MWh 30/11/2020

334265 154484 66.63 Relevé 0.66 MWh 31/12/2020

334266 154485 82.94 Relevé 1.08 MWh 31/01/2020

334266 154485 83.82 Relevé 0.88 MWh 29/02/2020

334266 154485 84.87 Relevé 1.05 MWh 31/03/2020

334266 154485 85.12 Relevé 0.25 MWh 30/04/2020

334266 154485 85.53 Relevé 0.41 MWh 31/05/2020

334266 154485 85.85 Relevé 0.32 MWh 30/06/2020

334266 154485 86.04 Relevé 0.19 MWh 31/07/2020

334266 154485 86.25 Relevé 0.21 MWh 31/08/2020

334266 154485 86.47 Relevé 0.22 MWh 30/09/2020

334266 154485 86.71 Relevé 0.24 MWh 31/10/2020

334266 154485 87.06 Relevé 0.35 MWh 30/11/2020

334266 154485 87.93 Relevé 0.87 MWh 31/12/2020

334267 154486 73.83 Relevé 0.95 MWh 31/01/2020

334267 154486 74.7 Relevé 0.87 MWh 29/02/2020

334267 154486 75.48 Relevé 0.78 MWh 31/03/2020

334267 154486 75.75 Relevé 0.27 MWh 30/04/2020

334267 154486 75.99 Relevé 0.24 MWh 31/05/2020

334267 154486 76.25 Relevé 0.26 MWh 30/06/2020

334267 154486 0 Relevé 0.05 MWh CC 31/07/2020

334267 154486 0.06 Relevé 0.06 MWh 31/07/2020

334267 154486 0.14 Relevé 0.08 MWh 31/08/2020

334267 154486 0.27 Relevé 0.13 MWh 30/09/2020

334267 154486 0.71 Relevé 0.44 MWh 31/10/2020

334267 154486 1.66 Relevé 0.95 MWh 30/11/2020

334267 154486 1.93 Relevé 0.27 MWh 31/12/2020

334268 154487 72.35 Relevé 0.87 MWh 31/01/2020

334268 154487 72.98 Relevé 0.63 MWh 29/02/2020

334268 154487 73.77 Relevé 0.79 MWh 31/03/2020

334268 154487 74.05 Relevé 0.28 MWh 30/04/2020

334268 154487 74.31 Relevé 0.26 MWh 31/05/2020

334268 154487 74.61 Relevé 0.3 MWh 30/06/2020

334268 154487 74.79 Relevé 0.18 MWh 31/07/2020

334268 154487 75.01 Relevé 0.22 MWh 31/08/2020

334268 154487 75.17 Relevé 0.16 MWh 30/09/2020

334268 154487 75.48 Relevé 0.31 MWh 31/10/2020

334268 154487 76.24 Relevé 0.76 MWh 30/11/2020

334268 154487 76.98 Relevé 0.74 MWh 31/12/2020

334269 154489 60.57 Relevé 0.21 MWh 31/01/2020

334269 154489 60.81 Relevé 0.24 MWh 29/02/2020

334269 154489 61.12 Relevé 0.31 MWh 31/03/2020

334269 154489 61.34 Relevé 0.22 MWh 30/04/2020

334269 154489 61.53 Relevé 0.19 MWh 31/05/2020

334269 154489 61.72 Relevé 0.19 MWh 30/06/2020

334269 154489 61.85 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334269 154489 61.97 Relevé 0.12 MWh 31/08/2020

334269 154489 62.08 Relevé 0.11 MWh 30/09/2020

334269 154489 62.18 Relevé 0.1 MWh 31/10/2020

334269 154489 62.33 Relevé 0.15 MWh 30/11/2020

334269 154489 62.54 Relevé 0.21 MWh 31/12/2020

334270 154490 85.95 Relevé 1.1 MWh 31/01/2020

334270 154490 86.93 Relevé 0.98 MWh 29/02/2020

334270 154490 88.05 Relevé 1.12 MWh 31/03/2020

334270 154490 88.44 Relevé 0.39 MWh 30/04/2020

334270 154490 88.95 Relevé 0.51 MWh 31/05/2020

334270 154490 89.23 Relevé 0.28 MWh 30/06/2020

334270 154490 89.39 Relevé 0.16 MWh 31/07/2020

334270 154490 89.57 Relevé 0.18 MWh 31/08/2020

334270 154490 89.76 Relevé 0.19 MWh 30/09/2020

334270 154490 90.28 Relevé 0.52 MWh 31/10/2020

334270 154490 91.37 Relevé 1.09 MWh 30/11/2020

334270 154490 92.32 Relevé 0.95 MWh 31/12/2020

334271 154491 58.52 Relevé 0.69 MWh 31/01/2020

334271 154491 58.97 Relevé 0.45 MWh 29/02/2020

334271 154491 59.6 Relevé 0.63 MWh 31/03/2020
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334271 154491 59.74 Relevé 0.14 MWh 30/04/2020

334271 154491 59.86 Relevé 0.12 MWh 31/05/2020

334271 154491 60 Relevé 0.14 MWh 30/06/2020

334271 154491 60.1 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334271 154491 60.21 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334271 154491 60.35 Relevé 0.14 MWh 30/09/2020

334271 154491 60.67 Relevé 0.32 MWh 31/10/2020

334271 154491 61.36 Relevé 0.69 MWh 30/11/2020

334271 154491 62.13 Relevé 0.77 MWh 31/12/2020

334272 154492 54.29 Relevé 1.36 MWh 31/01/2020

334272 154492 55.42 Relevé 1.13 MWh 29/02/2020

334272 154492 56.87 Relevé 1.45 MWh 31/03/2020

334272 154492 57.29 Relevé 0.42 MWh 30/04/2020

334272 154492 57.78 Relevé 0.49 MWh 31/05/2020

334272 154492 58.12 Relevé 0.34 MWh 30/06/2020

334272 154492 58.33 Relevé 0.21 MWh 31/07/2020

334272 154492 58.52 Relevé 0.19 MWh 31/08/2020

334272 154492 58.86 Relevé 0.34 MWh 30/09/2020

334272 154492 59.65 Relevé 0.79 MWh 31/10/2020

334272 154492 60.97 Relevé 1.32 MWh 30/11/2020

334272 154492 62.23 Relevé 1.26 MWh 31/12/2020

334273 154493 349.3 Relevé 7.94 MWh 31/01/2020

334273 154493 356.04 Relevé 6.74 MWh 29/02/2020

334273 154493 364.13 Relevé 8.09 MWh 31/03/2020

334273 154493 367.6 Relevé 3.47 MWh 30/04/2020

334273 154493 370.53 Relevé 2.93 MWh 31/05/2020

334273 154493 373.18 Relevé 2.65 MWh 30/06/2020

334273 154493 375.04 Relevé 1.86 MWh 31/07/2020

334273 154493 376.99 Relevé 1.95 MWh 31/08/2020

334273 154493 379.2 Relevé 2.21 MWh 30/09/2020

334273 154493 383.12 Relevé 3.92 MWh 31/10/2020

334273 154493 390.4 Relevé 7.28 MWh 30/11/2020

334273 154493 397.6 Relevé 7.2 MWh 31/12/2020

334274 154494 57.06 Relevé 1.18 MWh 31/01/2020

334274 154494 58.1 Relevé 1.04 MWh 29/02/2020

334274 154494 59.36 Relevé 1.26 MWh 31/03/2020

334274 154494 59.7 Relevé 0.34 MWh 30/04/2020

334274 154494 59.99 Relevé 0.29 MWh 31/05/2020

334274 154494 60.23 Relevé 0.24 MWh 30/06/2020

334274 154494 60.42 Relevé 0.19 MWh 31/07/2020

334274 154494 60.62 Relevé 0.2 MWh 31/08/2020

334274 154494 60.89 Relevé 0.27 MWh 30/09/2020

334274 154494 61.56 Relevé 0.67 MWh 31/10/2020

334274 154494 62.68 Relevé 1.12 MWh 30/11/2020

334274 154494 63.82 Relevé 1.14 MWh 31/12/2020

334275 154495 543.09 Relevé 7.79 MWh 31/01/2020

334275 154495 549.55 Relevé 6.46 MWh 29/02/2020

334275 154495 557.61 Relevé 8.06 MWh 31/03/2020

334275 154495 560.88 Relevé 3.27 MWh 30/04/2020

334275 154495 563.88 Relevé 3 MWh 31/05/2020

334275 154495 565.84 Relevé 1.96 MWh 30/06/2020

334275 154495 567.03 Relevé 1.19 MWh 31/07/2020

334275 154495 568.35 Relevé 1.32 MWh 31/08/2020

334275 154495 569.98 Relevé 1.63 MWh 30/09/2020

334275 154495 573.89 Relevé 3.91 MWh 31/10/2020

334275 154495 581.08 Relevé 7.19 MWh 30/11/2020

334275 154495 588.01 Relevé 6.93 MWh 31/12/2020

334276 154496 533.23 Relevé 9.5 MWh 31/01/2020

334276 154496 541.16 Relevé 7.93 MWh 29/02/2020

334276 154496 550.35 Relevé 9.19 MWh 31/03/2020

334276 154496 553.43 Relevé 3.08 MWh 30/04/2020

334276 154496 555.85 Relevé 2.42 MWh 31/05/2020

334276 154496 557.19 Relevé 1.34 MWh 30/06/2020

334276 154496 558.02 Relevé 0.83 MWh 31/07/2020

334276 154496 558.85 Relevé 0.83 MWh 31/08/2020

334276 154496 559.9 Relevé 1.05 MWh 30/09/2020

334276 154496 564.61 Relevé 4.71 MWh 31/10/2020
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334276 154496 573.21 Relevé 8.6 MWh 30/11/2020

334276 154496 581.13 Relevé 7.92 MWh 31/12/2020

334277 154498 71.15 Relevé 1.46 MWh 31/01/2020

334277 154498 72.25 Relevé 1.1 MWh 29/02/2020

334277 154498 73.33 Relevé 1.08 MWh 31/03/2020

334277 154498 73.58 Relevé 0.25 MWh 30/04/2020

334277 154498 73.75 Relevé 0.17 MWh 31/05/2020

334277 154498 73.95 Relevé 0.2 MWh 30/06/2020

334277 154498 74.07 Relevé 0.12 MWh 31/07/2020

334277 154498 74.21 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334277 154498 74.47 Relevé 0.26 MWh 30/09/2020

334277 154498 0 Relevé 0.69 MWh CC 31/10/2020

334277 154498 0.06 Relevé 0.06 MWh 31/10/2020

334277 154498 0.75 Relevé 0.69 MWh 30/11/2020

334277 154498 1.68 Relevé 0.93 MWh 31/12/2020

334278 154499 65.48 Relevé 0.9 MWh 31/01/2020

334278 154499 66.17 Relevé 0.69 MWh 29/02/2020

334278 154499 66.95 Relevé 0.78 MWh 31/03/2020

334278 154499 67.07 Relevé 0.12 MWh 30/04/2020

334278 154499 67.24 Relevé 0.17 MWh 31/05/2020

334278 154499 67.32 Relevé 0.08 MWh 30/06/2020

334278 154499 67.38 Relevé 0.06 MWh 31/07/2020

334278 154499 67.46 Relevé 0.08 MWh 31/08/2020

334278 154499 67.54 Relevé 0.08 MWh 30/09/2020

334278 154499 67.87 Relevé 0.33 MWh 31/10/2020

334278 154499 0 Relevé 0.12 MWh CC 30/11/2020

334278 154499 0.49 Relevé 0.49 MWh 30/11/2020

334278 154499 1.33 Relevé 0.84 MWh 31/12/2020

334279 154500 61.81 Relevé 1 MWh 31/01/2020

334279 154500 62.64 Relevé 0.83 MWh 29/02/2020

334279 154500 63.54 Relevé 0.9 MWh 31/03/2020

334279 154500 63.77 Relevé 0.23 MWh 30/04/2020

334279 154500 63.97 Relevé 0.2 MWh 31/05/2020

334279 154500 64.19 Relevé 0.22 MWh 30/06/2020

334279 154500 64.33 Relevé 0.14 MWh 31/07/2020

334279 154500 64.48 Relevé 0.15 MWh 31/08/2020

334279 154500 64.67 Relevé 0.19 MWh 30/09/2020

334279 154500 65.11 Relevé 0.44 MWh 31/10/2020

334279 154500 65.98 Relevé 0.87 MWh 30/11/2020

334279 154500 66.88 Relevé 0.9 MWh 31/12/2020

334280 154501 70.55 Relevé 1.12 MWh 31/01/2020

334280 154501 71.38 Relevé 0.83 MWh 29/02/2020

334280 154501 72.32 Relevé 0.94 MWh 31/03/2020

334280 154501 72.6 Relevé 0.28 MWh 30/04/2020

334280 154501 72.83 Relevé 0.23 MWh 31/05/2020

334280 154501 73.09 Relevé 0.26 MWh 30/06/2020

334280 154501 73.22 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334280 154501 73.33 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334280 154501 73.54 Relevé 0.21 MWh 30/09/2020

334280 154501 73.94 Relevé 0.4 MWh 31/10/2020

334280 154501 74.83 Relevé 0.89 MWh 30/11/2020

334280 154501 75.77 Relevé 0.94 MWh 31/12/2020

334281 154502 70.17 Relevé 1.16 MWh 31/01/2020

334281 154502 71.13 Relevé 0.96 MWh 29/02/2020

334281 154502 72.21 Relevé 1.08 MWh 31/03/2020

334281 154502 72.56 Relevé 0.35 MWh 30/04/2020

334281 154502 72.82 Relevé 0.26 MWh 31/05/2020

334281 154502 73.11 Relevé 0.29 MWh 30/06/2020

334281 154502 73.28 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334281 154502 73.45 Relevé 0.17 MWh 31/08/2020

334281 154502 73.68 Relevé 0.23 MWh 30/09/2020

334281 154502 74.3 Relevé 0.62 MWh 31/10/2020

334281 154502 75.42 Relevé 1.12 MWh 30/11/2020

334281 154502 76.33 Relevé 0.91 MWh 31/12/2020

334282 154503 5.8 Relevé 0.37 MWh 31/01/2020

334282 154503 6.1 Relevé 0.3 MWh 29/02/2020

334282 154503 6.42 Relevé 0.32 MWh 31/03/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334282 154503 6.58 Relevé 0.16 MWh 30/04/2020

334282 154503 6.69 Relevé 0.11 MWh 31/05/2020

334282 154503 6.76 Relevé 0.07 MWh 30/06/2020

334282 154503 6.81 Relevé 0.05 MWh 31/07/2020

334282 154503 6.84 Relevé 0.03 MWh 31/08/2020

334282 154503 6.92 Relevé 0.08 MWh 30/09/2020

334282 154503 7.12 Relevé 0.2 MWh 31/10/2020

334282 154503 7.4 Relevé 0.28 MWh 30/11/2020

334282 154503 7.79 Relevé 0.39 MWh 31/12/2020

334283 154504 46.35 Relevé 0.41 MWh 31/01/2020

334283 154504 46.72 Relevé 0.37 MWh 29/02/2020

334283 154504 47.17 Relevé 0.45 MWh 31/03/2020

334283 154504 47.38 Relevé 0.21 MWh 30/04/2020

334283 154504 47.58 Relevé 0.2 MWh 31/05/2020

334283 154504 47.81 Relevé 0.23 MWh 30/06/2020

334283 154504 47.91 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334283 154504 48.01 Relevé 0.1 MWh 31/08/2020

334283 154504 48.19 Relevé 0.18 MWh 30/09/2020

334283 154504 48.41 Relevé 0.22 MWh 31/10/2020

334283 154504 48.77 Relevé 0.36 MWh 30/11/2020

334283 154504 49.11 Relevé 0.34 MWh 31/12/2020

334284 154505 67.06 Relevé 1.27 MWh 31/01/2020

334284 154505 68.04 Relevé 0.98 MWh 29/02/2020

334284 154505 69.08 Relevé 1.04 MWh 31/03/2020

334284 154505 69.32 Relevé 0.24 MWh 30/04/2020

334284 154505 69.54 Relevé 0.22 MWh 31/05/2020

334284 154505 69.72 Relevé 0.18 MWh 30/06/2020

334284 154505 69.81 Relevé 0.09 MWh 31/07/2020

334284 154505 69.85 Relevé 0.04 MWh 31/08/2020

334284 154505 69.93 Relevé 0.08 MWh 30/09/2020

334284 154505 70.12 Relevé 0.19 MWh 31/10/2020

334284 154505 70.59 Relevé 0.47 MWh 30/11/2020

334284 154505 71.64 Relevé 1.05 MWh 31/12/2020

334285 154506 59.42 Relevé 0.27 MWh 31/01/2020

334285 154506 59.44 Relevé 0.02 MWh 29/02/2020

334285 154506 60.29 Relevé 0.85 MWh 31/03/2020

334285 154506 61.25 Relevé 0.96 MWh 30/04/2020

334285 154506 61.48 Relevé 0.23 MWh 31/05/2020

334285 154506 61.74 Relevé 0.26 MWh 30/06/2020

334285 154506 61.88 Relevé 0.14 MWh 31/07/2020

334285 154506 61.96 Relevé 0.08 MWh 31/08/2020

334285 154506 62.05 Relevé 0.09 MWh 30/09/2020

334285 154506 62.2 Relevé 0.15 MWh 31/10/2020

334285 154506 62.66 Relevé 0.46 MWh 30/11/2020

334285 154506 63.41 Relevé 0.75 MWh 31/12/2020

334286 154507 65.88 Relevé 1.17 MWh 31/01/2020

334286 154507 66.83 Relevé 0.95 MWh 29/02/2020

334286 154507 67.94 Relevé 1.11 MWh 31/03/2020

334286 154507 68.22 Relevé 0.28 MWh 30/04/2020

334286 154507 68.53 Relevé 0.31 MWh 31/05/2020

334286 154507 68.74 Relevé 0.21 MWh 30/06/2020

334286 154507 68.89 Relevé 0.15 MWh 31/07/2020

334286 154507 69 Relevé 0.11 MWh 31/08/2020

334286 154507 69.17 Relevé 0.17 MWh 30/09/2020

334286 154507 69.72 Relevé 0.55 MWh 31/10/2020

334286 154507 70.81 Relevé 1.09 MWh 30/11/2020

334286 154507 71.89 Relevé 1.08 MWh 31/12/2020

334287 154508 69.36 Relevé 1.25 MWh 31/01/2020

334287 154508 70.33 Relevé 0.97 MWh 29/02/2020

334287 154508 71.44 Relevé 1.11 MWh 31/03/2020

334287 154508 71.75 Relevé 0.31 MWh 30/04/2020

334287 154508 71.97 Relevé 0.22 MWh 31/05/2020

334287 154508 72.2 Relevé 0.23 MWh 30/06/2020

334287 154508 72.34 Relevé 0.14 MWh 31/07/2020

334287 154508 72.5 Relevé 0.16 MWh 31/08/2020

334287 154508 72.77 Relevé 0.27 MWh 30/09/2020

334287 154508 73.44 Relevé 0.67 MWh 31/10/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334287 154508 74.42 Relevé 0.98 MWh 30/11/2020

334287 154508 75.35 Relevé 0.93 MWh 31/12/2020

334288 154509 3.17 Relevé 0.9 MWh 31/01/2020

334288 154509 3.79 Relevé 0.62 MWh 29/02/2020

334288 154509 4.45 Relevé 0.66 MWh 31/03/2020

334288 154509 4.78 Relevé 0.33 MWh 30/04/2020

334288 154509 4.86 Relevé 0.08 MWh 31/05/2020

334288 154509 5.02 Relevé 0.16 MWh 30/06/2020

334288 154509 5.12 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334288 154509 5.22 Relevé 0.1 MWh 31/08/2020

334288 154509 5.37 Relevé 0.15 MWh 30/09/2020

334288 154509 5.7 Relevé 0.33 MWh 31/10/2020

334288 154509 6.22 Relevé 0.52 MWh 30/11/2020

334288 154509 6.59 Relevé 0.37 MWh 31/12/2020

334289 154510 79.47 Relevé 1.2 MWh 31/01/2020

334289 154510 80.43 Relevé 0.96 MWh 29/02/2020

334289 154510 81.54 Relevé 1.11 MWh 31/03/2020

334289 154510 81.88 Relevé 0.34 MWh 30/04/2020

334289 154510 82.16 Relevé 0.28 MWh 31/05/2020

334289 154510 82.53 Relevé 0.37 MWh 30/06/2020

334289 154510 82.7 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334289 154510 82.88 Relevé 0.18 MWh 31/08/2020

334289 154510 83.21 Relevé 0.33 MWh 30/09/2020

334289 154510 83.8 Relevé 0.59 MWh 31/10/2020

334289 154510 84.76 Relevé 0.96 MWh 30/11/2020

334289 154510 85.7 Relevé 0.94 MWh 31/12/2020

334290 154511 55.4 Relevé 0.75 MWh 31/01/2020

334290 154511 55.95 Relevé 0.55 MWh 29/02/2020

334290 154511 56.52 Relevé 0.57 MWh 31/03/2020

334290 154511 56.7 Relevé 0.18 MWh 30/04/2020

334290 154511 56.89 Relevé 0.19 MWh 31/05/2020

334290 154511 57.11 Relevé 0.22 MWh 30/06/2020

334290 154511 57.28 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334290 154511 57.44 Relevé 0.16 MWh 31/08/2020

334290 154511 57.62 Relevé 0.18 MWh 30/09/2020

334290 154511 57.92 Relevé 0.3 MWh 31/10/2020

334290 154511 58.48 Relevé 0.56 MWh 30/11/2020

334290 154511 59.17 Relevé 0.69 MWh 31/12/2020

334291 154512 65.5 Relevé 0.89 MWh 31/01/2020

334291 154512 66.27 Relevé 0.77 MWh 29/02/2020

334291 154512 67.2 Relevé 0.93 MWh 31/03/2020

334291 154512 67.41 Relevé 0.21 MWh 30/04/2020

334291 154512 67.71 Relevé 0.3 MWh 31/05/2020

334291 154512 67.98 Relevé 0.27 MWh 30/06/2020

334291 154512 68.16 Relevé 0.18 MWh 31/07/2020

334291 154512 68.3 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334291 154512 68.53 Relevé 0.23 MWh 30/09/2020

334291 154512 68.96 Relevé 0.43 MWh 31/10/2020

334291 154512 69.72 Relevé 0.76 MWh 30/11/2020

334291 154512 70.45 Relevé 0.73 MWh 31/12/2020

334292 154513 60.82 Relevé 1.02 MWh 31/01/2020

334292 154513 61.6 Relevé 0.78 MWh 29/02/2020

334292 154513 62.55 Relevé 0.95 MWh 31/03/2020

334292 154513 62.8 Relevé 0.25 MWh 30/04/2020

334292 154513 63.1 Relevé 0.3 MWh 31/05/2020

334292 154513 63.38 Relevé 0.28 MWh 30/06/2020

334292 154513 63.54 Relevé 0.16 MWh 31/07/2020

334292 154513 63.68 Relevé 0.14 MWh 31/08/2020

334292 154513 63.92 Relevé 0.24 MWh 30/09/2020

334292 154513 64.32 Relevé 0.4 MWh 31/10/2020

334292 154513 0 Relevé 0.5 MWh CC 30/11/2020

334292 154513 0.25 Relevé 0.25 MWh 30/11/2020

334292 154513 1.37 Relevé 1.12 MWh 31/12/2020

334293 154515 56.78 Relevé 0.81 MWh 31/01/2020

334293 154515 57.41 Relevé 0.63 MWh 29/02/2020

334293 154515 58.15 Relevé 0.74 MWh 31/03/2020

334293 154515 58.39 Relevé 0.24 MWh 30/04/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334293 154515 58.59 Relevé 0.2 MWh 31/05/2020

334293 154515 58.84 Relevé 0.25 MWh 30/06/2020

334293 154515 59 Relevé 0.16 MWh 31/07/2020

334293 154515 59.17 Relevé 0.17 MWh 31/08/2020

334293 154515 59.39 Relevé 0.22 MWh 30/09/2020

334293 154515 59.6 Relevé 0.21 MWh 31/10/2020

334293 154515 60.34 Relevé 0.74 MWh 30/11/2020

334293 154515 61.06 Relevé 0.72 MWh 31/12/2020

334294 154516 4.04 Relevé 1.02 MWh 31/01/2020

334294 154516 4.72 Relevé 0.68 MWh 29/02/2020

334294 154516 5.47 Relevé 0.75 MWh 31/03/2020

334294 154516 5.84 Relevé 0.37 MWh 30/04/2020

334294 154516 6.41 Relevé 0.57 MWh 31/05/2020

334294 154516 6.77 Relevé 0.36 MWh 30/06/2020

334294 154516 7 Relevé 0.23 MWh 31/07/2020

334294 154516 7.25 Relevé 0.25 MWh 31/08/2020

334294 154516 7.58 Relevé 0.33 MWh 30/09/2020

334294 154516 8.12 Relevé 0.54 MWh 31/10/2020

334294 154516 8.74 Relevé 0.62 MWh 30/11/2020

334294 154516 9.65 Relevé 0.91 MWh 31/12/2020

334295 154517 81.91 Relevé 1.43 MWh 31/01/2020

334295 154517 83.06 Relevé 1.15 MWh 29/02/2020

334295 154517 84.33 Relevé 1.27 MWh 31/03/2020

334295 154517 84.66 Relevé 0.33 MWh 30/04/2020

334295 154517 84.99 Relevé 0.33 MWh 31/05/2020

334295 154517 85.32 Relevé 0.33 MWh 30/06/2020

334295 154517 85.5 Relevé 0.18 MWh 31/07/2020

334295 154517 85.68 Relevé 0.18 MWh 31/08/2020

334295 154517 85.92 Relevé 0.24 MWh 30/09/2020

334295 154517 86.41 Relevé 0.49 MWh 31/10/2020

334295 154517 0 Relevé 0.91 MWh CC 30/11/2020

334295 154517 1.29 Relevé 1.29 MWh 31/12/2020

334296 154518 68.61 Relevé 1.11 MWh 31/01/2020

334296 154518 69.54 Relevé 0.93 MWh 29/02/2020

334296 154518 70.31 Relevé 0.77 MWh 31/03/2020

334296 154518 70.51 Relevé 0.2 MWh 30/04/2020

334296 154518 70.67 Relevé 0.16 MWh 31/05/2020

334296 154518 70.87 Relevé 0.2 MWh 30/06/2020

334296 154518 71.04 Relevé 0.17 MWh 31/07/2020

334296 154518 71.2 Relevé 0.16 MWh 31/08/2020

334296 154518 71.3 Relevé 0.1 MWh 30/09/2020

334296 154518 71.36 Relevé 0.06 MWh 31/10/2020

334296 154518 71.36 Relevé 0 MWh 30/11/2020

334296 154518 71.36 Relevé 0 MWh 31/12/2020

334297 154519 66.61 Relevé 0.99 MWh 31/01/2020

334297 154519 67.34 Relevé 0.73 MWh 29/02/2020

334297 154519 68.24 Relevé 0.9 MWh 31/03/2020

334297 154519 68.52 Relevé 0.28 MWh 30/04/2020

334297 154519 68.77 Relevé 0.25 MWh 31/05/2020

334297 154519 69.09 Relevé 0.32 MWh 30/06/2020

334297 154519 69.22 Relevé 0.13 MWh 31/07/2020

334297 154519 69.46 Relevé 0.24 MWh 31/08/2020

334297 154519 69.72 Relevé 0.26 MWh 30/09/2020

334297 154519 70.03 Relevé 0.31 MWh 31/10/2020

334297 154519 70.84 Relevé 0.81 MWh 30/11/2020

334297 154519 71.64 Relevé 0.8 MWh 31/12/2020

334298 154520 111.19 Relevé 1.5 MWh 31/01/2020

334298 154520 112.37 Relevé 1.18 MWh 29/02/2020

334298 154520 113.68 Relevé 1.31 MWh 31/03/2020

334298 154520 114.02 Relevé 0.34 MWh 30/04/2020

334298 154520 114.35 Relevé 0.33 MWh 31/05/2020

334298 154520 114.62 Relevé 0.27 MWh 30/06/2020

334298 154520 114.84 Relevé 0.22 MWh 31/07/2020

334298 154520 115.08 Relevé 0.24 MWh 31/08/2020

334298 154520 115.48 Relevé 0.4 MWh 30/09/2020

334298 154520 116.29 Relevé 0.81 MWh 31/10/2020

334298 154520 117.67 Relevé 1.38 MWh 30/11/2020



Code installation Code compteur Index Type d'index Conso Unité Evénement Date fin de mois

334298 154520 118.91 Relevé 1.24 MWh 31/12/2020

334299 154521 77.9 Relevé 1.76 MWh 31/01/2020

334299 154521 78.67 Relevé 0.77 MWh 29/02/2020

334299 154521 79.54 Relevé 0.87 MWh 31/03/2020

334299 154521 79.88 Relevé 0.34 MWh 30/04/2020

334299 154521 80.17 Relevé 0.29 MWh 31/05/2020

334299 154521 80.53 Relevé 0.36 MWh 30/06/2020

334299 154521 80.83 Relevé 0.3 MWh 31/07/2020

334299 154521 81.09 Relevé 0.26 MWh 31/08/2020

334299 154521 81.37 Relevé 0.28 MWh 30/09/2020

334299 154521 81.63 Relevé 0.26 MWh 31/10/2020

334299 154521 82.34 Relevé 0.71 MWh 30/11/2020

334299 154521 83.08 Relevé 0.74 MWh 31/12/2020

334300 154522 75.51 Relevé 0.99 MWh 31/01/2020

334300 154522 76.19 Relevé 0.68 MWh 29/02/2020

334300 154522 77.01 Relevé 0.82 MWh 31/03/2020

334300 154522 77.21 Relevé 0.2 MWh 30/04/2020

334300 154522 77.39 Relevé 0.18 MWh 31/05/2020

334300 154522 77.53 Relevé 0.14 MWh 30/06/2020

334300 154522 77.63 Relevé 0.1 MWh 31/07/2020

334300 154522 77.73 Relevé 0.1 MWh 31/08/2020

334300 154522 77.86 Relevé 0.13 MWh 30/09/2020

334300 154522 78.21 Relevé 0.35 MWh 31/10/2020

334300 154522 78.96 Relevé 0.75 MWh 30/11/2020

334300 154522 79.76 Relevé 0.8 MWh 31/12/2020

334301 154523 75.9 Relevé 0.97 MWh 31/01/2020

334301 154523 76.69 Relevé 0.79 MWh 29/02/2020

334301 154523 77.64 Relevé 0.95 MWh 31/03/2020

334301 154523 77.92 Relevé 0.28 MWh 30/04/2020

334301 154523 78.19 Relevé 0.27 MWh 31/05/2020

334301 154523 78.44 Relevé 0.25 MWh 30/06/2020

334301 154523 78.62 Relevé 0.18 MWh 31/07/2020

334301 154523 78.82 Relevé 0.2 MWh 31/08/2020

334301 154523 0 Relevé 0.2 MWh CC 30/09/2020

334301 154523 0.19 Relevé 0.19 MWh 30/09/2020

334301 154523 0.74 Relevé 0.55 MWh 31/10/2020

334301 154523 1.44 Relevé 0.7 MWh 30/11/2020

334301 154523 2.36 Relevé 0.92 MWh 31/12/2020



 

ANNEXE�2��-�POLICES�D'ASSURANCES

---

Compte Rendu Activité 2019



 

ANNEXE�3�-�CONTRAT�
D'EXPLOITATION�NANTES�NORD�

CHEZINE

---

Compte Rendu Activité 2019























 

ANNEXE�4�-�CONTRAT�
D'EXPLOITATION�NANTES�NORD�

CHEZINE�(AVENANT�1)

---

Compte Rendu Activité 2019
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ANNEXE�5�-�CONTRAT�
D'EXPLOITATION�SAINT�JEAN�DE�

BOISEAU

---

Compte Rendu Activité 2019























 

ANNEXE�6�-�CONVENTION�FRAIS�
GENERAUX

---

Compte Rendu Activité 2019









 

ANNEXE�7�-�CONVENTION�
D'ASSISTANCE

---

Compte Rendu Activité 2019































 

ANNEXE�8�-�CONTRAT�DE�
MAINTENANCE�COGENERATION�

GRANDE�BOISSIERE

---

Compte Rendu Activité 2019















































































 

ANNEXE�9�-�CONTRAT�DE�
MAINTENANCE�COGENERATION�BOUT�

DES�PAVES

---

Compte Rendu Activité 2019















































































 

ANNEXE�10�-�CONTRAT�DE�
MAINTENANCE�COGENERATION�

BREIL�MALVILLE

---

Compte Rendu Activité 2019















































































 

ANNEXE�11�-�CONTRAT�DE�
MAINTENANCE�COGENERATION�

CHENE�DES�ANGLAIS

---

Compte Rendu Activité 2019















































































 

ANNEXE�12�-�ANALYSE�DE�LA�QUALITE�
D'EAU�RESEAU�NORD�CHEZINE

---

Compte Rendu Activité 2019
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Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date : 23.01.2020 ..................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                      

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  
FS 510 

C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie 7,72 0 0 8 39 367 < 0,1 
         
        / 

Chauffage 9.23 5     3,5 9 41 376 > 1,6 6 

Valeurs cibles  9.5      < 0,2 > 10 

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseurs : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau de chauffage :  Prélèvement réalisé au niveau  des retour chaufferie Novae. 

Aspect de l�eau coloration marron (Nettoyage du réseau en cours)  
pH un peur faible , valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 5° f au niveau du réseau (remplissage en eau brute : S/ST de Relance ST Herblain) 

Odystherm FS 510 C:  résiduel  faible à la cible remplissage du réseau   < 10 mg/l  
Teneur en fer :  valeur élevée (Prévoir d�intensifier la filtration du niveau du réseau)  

3) Actions :   

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Continuer le traitement FS 510 C renforcé au niveau de la chaufferie. 
-  Contrôler l�état des filtres magnétiques et prévoir de les nettoyer régulièrement + Réaliser des chasses 

  en points bas du réseau. 

- Si la filtration n�est pas suffisante au niveau des 2 filtres en place, possibilité de récupérer un filtre 
 automatique Odyclear à l�agence IDEX de Bouguenais. (Voir documentation en PJ)  
  

 A l�issue réaliser un contrôle analytique du pH et de la teneur en FS 510 C à différents points du réseau. 
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- Poste Adoucissement :   Lancement d�une régénération manuelle ce jour, par rapport à l�essai de  

recirculation de l�eau du réseau Novae ( eau de coloration marron). 

-Remarques importantes :  

à il parait important de filtrée l�eau du réseau avant d�envisager la recirculation dans 
 L�adoucisseur pour éviter d�encrasser les résines.  

à   Ne pas dépasser 7 bars en pression à l�entrée de l�adoucisseur, idéalement faire le  
 raccordement en sortie du filtre désemboueur.  (Voir photo ci-dessous)  

à   Lancer 1 à 2 régénérations de l�adoucisseur 1 à 2 fois/sem (si entrée d�eau chargée du réseau) 

 

                             

Filtre désemboueur chaufferie Novae                   Eau de réseau retour chauf Novae. 
                                                                                   ( décantation rapide dans l�échantillon) 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C (dosage appoint = 0,35  kg/ m3)  

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 906,70 m3  Compteur général : 1285 m3 
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Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date : 31.01.2020 ..................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                      

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  
FS 510 

C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie 7,68 0 0 8 39 367 < 0,1 
         
        / 

Retour RCU NOVAE 8,76  7 1,5 7 43 342 1,34 6 

Retour RCU S/St Val 
de Chezine  

9.23 4 3,5 9 41 376 0,52  11 

Valeurs cibles  9.5      < 0,2 > 10 

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseurs : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau des retours chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau coloration toujours marron (Nettoyage du réseau en cours)  
pH faible , valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 7° f au niveau du réseau (remplissage en eau brute ) 

Odystherm FS 510 C:  résiduel  faible à la cible remplissage du réseau   < 10 mg/l  
Teneur en fer :  valeur en légére diminution (Prévoir d�intensifier la filtration du niveau du réseau)  

3) Réseau S/ST de Relance :  Prélèvement réalisé au niveau des retours de S/ST Val de Chézine. 

Aspect de l�eau clair pas de présence de dépôt. ( à vérifier dans le temps  
pH pratiquement  correct , valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 7° f au niveau du réseau (remplissage en eau brute ) 

Odystherm FS 510 C: résiduel  valeur minimale pendant la phase remplissage du réseau  > 10 mg/l  
Teneur en fer :  valeur acceptable en phase de nettoyage du réseau. (Evolution à contrôler dans le 
temps).  
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3) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Continuer le traitement FS 510 C renforcé au niveau de la chaufferie NOVAE. 
-  Contrôler l�état des filtres magnétiques et prévoir de les nettoyer régulièrement ( 3 à 4 fois/sem) et   
  réaliser des chasses en points bas du réseau. 

- Intensifier les nettoyages des filtres et faire des chasses au niveau des différents points bas dans la  
chaufferie NOVAE, jusqu�à l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

 A l�issue réaliser un contrôle analytique du pH et de la teneur en FS 510 C à différents points du réseau. 

-Remarques importantes :  

à il parait important de filtrée l�eau du réseau avant d�envisager la recirculation dans 
 L�adoucisseur pour éviter d�encrasser les résines.  

à   Ne pas dépasser 7 bars en pression à l�entrée de l�adoucisseur, idéalement faire le  
 raccordement en sortie du filtre désemboueur. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C (dosage appoint = 0,35  kg/ m3)  

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 954, 2  m3  Compteur général : 1353 m3 
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Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date : 07.02.2020 ..................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  
FS 510 

C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie 7,66 0 0 8,5 39 376 < 0,1 
         
        / 

Retour RCU NOVAE 8,82  6 1,5 6,5 43 342 1,21 7 

Retour RCU S/St Val 
de Chézine  

9.21 3 3 7 43 327 0,76 11 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseurs : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau des retours chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau coloration toujours marron (Nettoyage du réseau en cours). 
Eau devenant claire, rapidement après décantation. 
pH un peu faible , valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 7° f (remplissage en eau brute au niveau de la S/St de Relance) 

Odystherm FS 510 C:  résiduel  faible à la cible remplissage du réseau   < 10 mg/l  
Teneur en fer :  légère diminution (Prévoir d�intensifier la filtration du niveau du réseau)  

3) Réseau S/ST de Relance : Prélèvement réalisé au niveau des retours de S/ST Val de Chézine. 

Aspect légère coloration marron. (Mise en circulation des pompes avec des débits importants)    
pH pratiquement correct, valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 6° f (remplissage en eau brute au niveau du réseau) 

Odystherm FS 510 C: résiduel  valeur minimale pendant la phase remplissage du réseau  > 10 mg/l  
Teneur en fer :  valeur acceptable en phase de nettoyage du réseau. (Evolution à contrôler dans le 
temps).  
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3) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Continuer le traitement FS 510 C renforcé au niveau de la chaufferie NOVAE. 
-  Contrôler l�état des filtres magnétiques et prévoir de les nettoyer régulièrement (3 à 4 fois/sem)  

- Intensifier la filtration qui reste actuellement insuffisante avec seuil de filtration trop important.  

(Voir devis filtre à sédiment : Filtre Odyclear à automatique, mobile et plug and play) 

- Il est important de nettoyer les filtres et faire des chasses au niveau des différents points  
bas dans la chaufferie NOVAE, jusqu�à  l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

 A l�issue réaliser un contrôle analytique du pH et de la teneur en FS 510 C à différents points du réseau. 

-Remarques importantes :  

à il parait important de filtrée l�eau du réseau avant d�envisager la recirculation dans 
    L�adoucisseur pour éviter d�encrasser les résines.  

à   Ne pas dépasser 7 bars en pression à l�entrée de l�adoucisseur, idéalement faire le  

 raccordement en sortie du filtre désemboueur. 

S/ST de Relance  Val de Chézine :  

- Réaliser des chasses en différents points de la S/ST de Relance avec les tuyaux flexibles avec les 

raccords pompiers et en point bas jusqu�à l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

- Traitement de protection FS 510 C :   

 IL est important de diminuer la valeur de TH dans le réseau < 2 pour éviter la précipitation lors de la mise 
en température du réseau. (Diminuer le TH < 2 pour éviter de précipiter au niveau des points chauds :  
échangeurs �. ). 

 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, afin de stabiliser le pH et passiver les canalisations du réseau de chaleur. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C (dosage appoint = 0,35  kg/ m3)  

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 962,7 m3  Compteur général : 1353 m3 
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Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date : 12.02.2020 ..................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  
FS 510 

C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie 7,66 0 0 8,5 41 382 < 0,1 
         
        / 

Retour RCU NOVAE 9,23  4 2,5 7 42 332 1,17 7 

Retour RCU S/St Val 
de Chézine  

9.36 3 3 7 41 347 0,72 8 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseurs : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau des retours chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau coloration légèrement plus clair (Nettoyage du réseau en cours). 
Eau rapidement claire  après décantation. 
pH en augmentation , valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH =  4° f  en diminution 

Odystherm FS 510 C:  résiduel  faible à la cible remplissage du réseau   < 10 mg/l  

Teneur en fer :  légère diminution (Prévoir d�intensifier la filtration du niveau du réseau)  

3) Réseau S/ST de Relance : Prélèvement réalisé au niveau des retours de S/ST Val de Chézine. 

Aspect rapidement clair. (Légère coloration marron au début de la prise d�échantillon)    
pH pratiquement correct, valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 3 ° f en diminution  
Odystherm FS 510 C: résiduel  valeur minimale pendant la phase remplissage du réseau  > 10 mg/l  

Teneur en fer :  valeur stable (acceptable en phase de nettoyage du réseau. 
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3) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Continuer le traitement FS 510 C renforcé au niveau de la chaufferie NOVAE. 
-  Contrôler l�état des filtres magnétiques et prévoir de les nettoyer régulièrement (3 à 4 fois/sem)  

- Il est important de nettoyer les filtres et faire des chasses au niveau des différents points  

bas dans la chaufferie NOVAE, jusqu�à  l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

- A l�issue réaliser un contrôle analytique du pH et de la teneur en FS 510 C à différents points du réseau. 

 - Mettre en place le filtre automatique Odyclear dès réception au niveau de la chaufferie NOVAE. 
 (livraison semaine n° 9) 

S/ST de Relance  Val de Chézine :  

- Réaliser des chasses en différents points de la S/ST de Relance avec les tuyaux flexibles avec les 
raccords pompiers et en point bas jusqu�à l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

- Traitement de protection FS 510 C :   

 IL est important de diminuer la valeur de TH dans le réseau < 2 pour éviter la précipitation lors de la mise 
en température du réseau. (Diminuer le TH < 2 pour éviter de précipiter au niveau des points chauds :  
échangeurs �. ). 

 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, afin de stabiliser le pH et passiver les canalisations du réseau de chaleur. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C (dosage appoint = 0,35  kg/ m3)  

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 998,2m3  Compteur général : 1408 m3 
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Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
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Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date : 21.02.2020 ..................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  
FS 510 

C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie 7,63 0 0 9 39 405 < 0,1 
         
        / 

Retour RCU NOVAE 9,46  4 4,5 8 41 460 1,14 7 

Retour RCU S/St Val 
de Chézine  

9.38 3 4 7 41 329 0,86 8 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseurs : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau des retours chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau coloration légèrement plus clair (Nettoyage du réseau en cours). 
Eau rapidement claire  après décantation. 
pH en augmentation , valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 4° f  stable. 
Odystherm FS 510 C:  résiduel un peu  faible à la cible remplissage du réseau   < 10 mg/l  

Teneur en fer :  légère diminution (Prévoir d�intensifier la filtration du niveau du réseau)  

3) Réseau S/ST de Relance : Prélèvement réalisé au niveau des retours de S/ST Val de Chézine. 

Aspect  pratiquement clair. (Légère coloration marron au début de la prise d�échantillon)    
pH pratiquement correct, valeurs TA et TAC  pas très élevées. 

Présence de TH = 3 ° f stable. 
Odystherm FS 510 C: résiduel  valeur minimale pendant la phase remplissage du réseau  > 10 mg/l  

Teneur en fer :  valeur stable (acceptable en phase de nettoyage du réseau. 
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3) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Continuer le traitement FS 510 C renforcé au niveau de la chaufferie NOVAE. 
-  Contrôler l�état des filtres magnétiques et prévoir de les nettoyer régulièrement (3 à 4 fois/sem)  

- Il est important de nettoyer les filtres et faire des chasses au niveau des différents points  

bas dans la chaufferie NOVAE, jusqu�à  l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

 - Mettre en place le filtre automatique Odyclear dès que possible au niveau de la chaufferie NOVAE. 
 (livraison semaine n° 9) 

S/ST de Relance  Val de Chézine :  

- Réaliser des chasses en différents points de la S/ST de Relance avec les tuyaux flexibles avec les 
raccords pompiers et en point bas jusqu�à l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

- Traitement de protection FS 510 C :   

 IL est important de continuer la valeur de TH dans le réseau < 2 pour éviter la précipitation au niveau 
des zones d�échange avec des températures élevées. 

 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, afin de stabiliser le pH et passiver les canalisations du réseau de chaleur. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C (dosage appoint = 0,35  kg/ m3)  

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 1006,2m3  Compteur général : 1412 m3 



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

 

 

 

 

 

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date :  06.03.2020 .................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  FS 510 C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie 7,71 0 0 9 37 396 < 0,1 
         

        / 

Retour RCU NOVAE 9,41  4 4,5 8,5 40 420 1,08 8 

Retour RCU S/St Val 
de Chézine  

9.36 3 3 8 39 398 0,87 8 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseurs : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau des retours chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau : coloration légèrement plus clair. ( coloration avec dépôt noir / passivation de l�acier 
en cours)  
Eau devenant  rapidement claire après décantation. 
pH stable , valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 4° f stable. 
Odystherm FS 510 C:  résiduel un peu  faible à la cible remplissage du réseau   < 10 mg/l  

Teneur en fer :  légère diminution (Prévoir d�installer la filtration  automatique du niveau du réseau)  

3) Réseau S/ST de Relance : Prélèvement réalisé au niveau des retours de S/ST Val de Chézine. 

Aspect pratiquement clair. (Légère coloration noire au début de la prise d�échantillon)    
pH pratiquement correct, valeurs TA et TAC  pas très élevées. 

Présence de TH = 3 ° f stable. 
Odystherm FS 510 C: résiduel  valeur minimale pendant la phase remplissage du réseau  > 10 mg/l  

Teneur en fer :  valeur stable (acceptable en phase de nettoyage du réseau). 



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    
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3) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Continuer le traitement FS 510 C renforcé au niveau de la chaufferie NOVAE. 
-  Contrôler l�état des filtres magnétiques et prévoir de les nettoyer régulièrement (3 à 4 fois/sem)  

-  Continuer à faire des chasses au niveau des différents points bas dans la chaufferie NOVAE, jusqu�à  

 l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

- Mettre en place le filtre automatique Odyclear au niveau des retours de la chaufferie NOVAE. 
 (Pression admissible au niveau du filtre 7 b et température : 80 °C)  

- Réaliser des chasses en point bas des 3 chaudières :  Purge du fond plus importantes au nveau des 

chaudières, lors des arrêts après les différents essais. ( phase de décantation intensifiée)  
 

S/ST de Relance  Val de Chézine :  

- Réaliser des chasses en différents points de la S/ST de Relance avec les tuyaux flexibles avec les 

raccords pompiers et en point bas jusqu�à l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

- Traitement de protection FS 510 C :   

 IL est important de continuer la valeur de TH dans le réseau < 2 pour éviter la précipitation au niveau  
 des zones d�échanges avec des températures élevées. 

 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, afin de stabiliser le pH et passiver les canalisations du réseau de chaleur. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C (dosage appoint = 0,35  kg/ m3)  

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 1041,3 m3  Compteur général : 1461 m3 



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

 

 

 

 

 

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date :  05.03.2020 .................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  FS 510 C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie 7,64 0 0 9 37 392 < 0,1 
         

        / 

Retour RCU NOVAE 9,24  3 3,5 8 39 462 0,46 8 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseurs : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau des retours chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau : clair après décantation. (Léger dépôt noir : magnétite/ passivation du réseau en cours) 
Plus de présence de boues marron au niveau de la chaufferie. 

pH un peu faible , valeurs TA et TAC  pas très élevées. 
Présence de TH = 3 ° f stable. 

Odystherm FS 510 C:  résiduel un peu  faible à la cible remplissage du réseau  < 10 mg/l  

Teneur en fer :    en forte diminution. (Passivation en cours du réseau) 

 



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
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3) Réseau S/ST de Relance : 

Pas de prélèvement, pas de circulation au niveau de la S/ST de relance.  

4 ) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Continuer le traitement FS 510 C renforcé au niveau de la chaufferie NOVAE, afin de stabiliser le pH 
 et le résiduel dans le RCU. 

-  A voir si possibilité d�injecter directement dans le réseau afin de stabiliser le résiduel FS 510 C > 10 mg/l. 
 ou injection au niveau du filtre Odyclear.( Pression et Température à vérifier pour la pompe doseuse et  

la canne d�injection : Possibilité de prévoir ne une canne injection Inox, si nécessaire). 

-  Continuer à faire des chasses au niveau des différents points bas dans la chaufferie NOVAE, jusqu�à  
 l�obtention de l�eau  claire. 

- Réaliser des chasses en point bas des 3 chaudières :  Purge du fond plus importantes au nveau des  

Chaudières, jusqu�à l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

S/ST de Relance  Val de Chézine :  

- Réaliser des chasses en différents points de la S/ST de Relance avec les tuyaux flexibles avec les 
raccords pompiers et en point bas jusqu�à l�obtention de l�eau la plus claire possible. 

- Traitement de protection FS 510 C :   

 IL est important de continuer la valeur de TH dans le réseau < 2 pour éviter la précipitation au niveau  
 des zones d�échanges avec des températures élevées. 

 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, afin de stabiliser le pH et passiver les canalisations du réseau de chaleur. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C (dosage appoint = 0,35  kg/ m3)  

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 1090,2 m3  Compteur général : 1515 m3 

Appoint : 48,9 m3 depuis le 06/03/20  



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

 

 

 

 

 

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date :  25.05.2020 .................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe T FS 510 C Cu  SO3 PO4 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm mg/l ppm mg/l 

Retour RCU NOVAE 9,36 2,5 7 14 80 478 0,29 16 0,02  < 2,5 1,3 

Retour   Filtre  
Odyclear NOVAE 

9,24  2,5 5 12 76 543 0,07 18 0,02  < 2,5 1,3 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 
   

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseur : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau Retour RCU NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau de la canalisation principale des  retours 
chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau : clair. 

pH un peu faible , valeurs TA et TAC  en augmentation. 

Odystherm FS 510C:  résiduel  correct à la cible remplissage du réseau  >10 mg/l  

Teneur en fer :    en diminution par rapport au dernier contrôle. (Passivation  en cours du réseau) 

3) Réseau retour au niveau dy Filtre Odyclear : 

Aspect de l�eau : clair. 

pH un peu faible , valeurs TA et TAC  en augmentation. 

Odystherm FS 510C:  résiduel  correct à la cible remplissage du réseau  >10 mg/l  

Teneur en fer :    Très faible. 



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    
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4 ) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Continuer le traitement FS 510 C renforcé au niveau de la chaufferie NOVAE, afin de stabiliser le pH 
 et le résiduel dans le RCU en fonction des remplissages des différents tronçons. 

-Pendant l�arrêt des chaudières réaliser des chasses en point bas des 3 chaudières.  

 
 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, afin de stabiliser le pH et passiver les canalisations du réseau de chaleur. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C   

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 1114, 5 m3  Compteur général : 1586 m3 

Appoint : 73,2 m3 depuis le 06/03/20  



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

 

 

 

 

 

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date :  30.09.2020 .................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : RCU  

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe T FS 510 C Cu  SO3 PO4 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm mg/l ppm mg/l 

Eau Adoucie  7,91 0 0 8 64 438 / / / / / 

Retour RCU NOVAE 9,12 2 3 8,5 62 458 0,12 11 0,03  < 2,5 1,6 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 
   

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseur : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau Retour RCU NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau de la canalisation principale des retours 
chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau : clair. 

pH en diminution  , valeurs TA et TAC  pas très élevés. (appoint important au niveau de la S/ST Plaissance 
environ 800 m3) 

Odystherm FS 510C:  résiduel  minimum  juste au-dessus de la cible remplissage du réseau  >10 mg/l  

Teneur en fer :    en diminution par rapport au dernier contrôle. (Passivation en cours du réseau) 

3) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Prévoir un complément de produit traitement FS 510 C : 290 Kg à 300 kg, afin de remonter le pH  
 et stabiliser le résiduel au-dessus de la cible dans le RCU. 

-Continuer à réaliser des chasses en point bas des 3 chaudières. (1 à 2 fois /semaine) 
 



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    
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 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, pour  passiver les nouvelles canalisations du RCU installées. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C   

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 1198, 5 m3  Compteur général : 1653 m3 

Appoint : 84 m3 depuis le 25/05/20  



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

 

 

 

 

 

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date :  23.10.20 .....................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : RCU  

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe T FS 510 C Cu  SO3 PO4 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm mg/l ppm mg/l 

Eau Adoucie  7,78 0 0 9 59 423 / / / / / 

Retour RCU NOVAE 9,06 3 2 7 61 472 0,17 8 0,06  < 2,5 1,4 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 
   

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseur : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau Retour RCU NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau de la canalisation principale des retours 
chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau : clair. 

pH en diminution  , valeurs TA et TAC légère diminution.( appoint important au niveau de la S/ST 
Plaisance environ 800 m3) 

Odytherm FS 510C:  résiduel  faible en-dessous de la cible remplissage du réseau  < 10 mg/l  

Teneur en fer :    en diminution par rapport au dernier contrôle. (Passivation en cours du réseau) 

3) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Prévoir une injection complémentaire de produit traitement FS 510 C :  total   300 kg puis 120 kg par   
 rapport aux derniers au niveau de la S/ST Plaisance,(  Pour remonter  progressivement le Ph  

 et stabiliser le résiduel au-dessus de la cible dans le RCU.  

-  Prévoir un contrôle analytique par ODYSEE ENV, après l�injection de 300 kg de FS 510 C. 

-Continuer à réaliser des chasses en point bas des 3 chaudières. (1 à 2 fois /semaine) 
 



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    
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 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, pour  passiver les nouvelles canalisations du RCU installées. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C   

Action :   

Compteur : Adoucisseur = 1368, 5 m3  Compteur général : 1963 m3 

Appoint : 170 m3 depuis le 30/09/20  ( NOVAE)  



TRAITEMENT DES EAUX 

PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 
ASSISTANCE TECHNIQUE 

MATERIELS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 
 
 
 
 

Client : IDEX.......................................................... Date : 24.11.2020 .................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ......................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ...................  
Messieurs : BUCQUET Charles ............................... Référence :  Chaufferie NOVAE  

 ............................................................................. Type de circuits : Chauffage 

                

Résultats d�analyses 

 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  
FS 510 

C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie  7,89 0 0 8,5 51 448 < 0,1 
         
        / 

Retour RCU NOVAE 9,21 2 3 11 57 498 0,12 12 

Retour RCU S/St Val 

de Chézine  
9.18 2 3,5 12,5 59 481 0,14 11 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 

 
Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service techniqu e. 
 

Commentaires et préconisations 

 
1) Adoucisseurs : 

 
Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  
 

2) Réseau NOVAE :  Prélèvement réalisé au niveau des retours chaufferie NOVAE. 
 
Aspect de l�eau clair  

pH un peu faible , valeurs TA et TAC  en augmentation  
Légère présence de TH = 2 °f : valeur stable. 
 

Odystherm FS 510 C:  résiduel  valeur minimale 12 mg/l  en phase de remplissage du réseau. 
 
Teneur en fer :  légère diminution.  

 
3) Réseau S/ST de Relance : Prélèvement réalisé au niveau des retours de S/ST Val de Chézine. 
   

Aspect de l�eau clair  
pH un peu faible, valeurs TA et TAC en augmentation 

Légère présence de TH = 2 °f : valeur stable. 
 
 

Odystherm FS 510 C : résiduel valeur minimale 11mg/l  pendant la phase remplissage du réseau. 
 
Teneur en fer :  valeur stable.  
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Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 
 
 

 

 

                    

3) Actions :   

 
Chaufferie NOVAE :  
 

- Traitement de protection FS 510 C :   
 
-  Prévoir une injection complémentaire de produit de traitement FS 510 C au niveau de la chaufferie  

   NOVAE :  100 à 120 kg par rapport aux derniers remplissages S/ST Plaisance. 
 
-  Contrôler l�état du filtre magnétique et prévoir un nettoyage régulier (1 à 2 fois/sem)  

-  Continuer de réaliser des chasses en point bas des 3 chaudières. (1 fois/sem) 
 

S/ST de Relance  Val de Chézine : 
 
- Réaliser des chasses en différents points de la S/ST de Relance. (1 fois/sem) 

 
-  Contrôler l�état du filtre magnétique + prévoir 1 nettoyage régulier (1à 2 fois/sem) 
 

  Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
  de traitement FS 510C, afin de stabiliser le pH et passiver les canalisations du réseau de chaleur.  
  (Phase de remplissage RCU). 

 
 
-Date du prochain contrôle analytique : Décembre 2020. 

 
 

 

 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON   

Produit : ODYSTHERM FS 510 C   

Action :  Niveau produit : 220 kg   

Compteur : Adoucisseur = 1482 m3  Compteur général : 2068 m3 

 Appoint : 114 m3 depuis le 23.10.20 (NOVAE)  



TRAITEMENT DES EAUX 
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ASSISTANCE TECHNIQUE 
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Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
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Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

Client : IDEX ............................................................... Date : 17.12.2020 ..................  
Adresse : 1 rue de la Pierre Anne ........................... Code postal : 44340 Ville : Bouguenais ....................  
Messieurs : BUCQUET Charles .................................. Référence :  Chaufferie NOVAE  
 .................................................................................... Type de circuits : Chauffage 

                     

Résultats d�analyses 

Point de  pH TH TA TAC Cl Cond Fe  FS 510 C 
Prélèvement   °f °f °f mg/l µS/cm mg/l ppm 

Eau adoucie  7,74 0 0 9 53 478 < 0,1 
         

        / 

Retour RCU NOVAE 9,28 2 3 12 56 518 0,14 15 

Retour RCU S/St Val 
de Chézine  

9.25 2 3,5 12,5 58 527 0,15 17 

Valeurs cibles  9.5 0     < 0,2 > 10 

Les informations ci-dessus, procédant d�analyses immédiates sur chantier, peuvent dans certain cas justifier confirmation de notre service technique. 

Commentaires et préconisations 

1) Adoucisseur : 

Bon fonctionnement de l�adoucisseur lors du prélèvement : TH = 0 ° f.  

2) Réseau NOVAE : Prélèvement réalisé au niveau des retours chaufferie NOVAE. 

Aspect de l�eau clair  
pH   en augmentation  , valeurs TA et TAC  stables.   

Légère présence de TH = 2 °f : valeur stable. 

Odytherm FS 510 C:  résiduel  = 15 mg/l  conforme > 10 mg/l  

Teneur en fer :  légère diminution.  

3) Réseau S/ST de Relance : Prélèvement réalisé au niveau des retours de S/ST Val de Chézine. 
  

Aspect de l�eau clair  
pH en augmentation , valeurs TA et TAC stables 
Légère présence de TH = 1,5 °f : valeur stable. 

Odytherm FS 510 C : résiduel = 17 mg/l conforme > 10 mg/l  

Teneur en fer :  valeur stable.  



TRAITEMENT DES EAUX 
PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MATERIELS 

 

  

Laurent VERDIER 44000 NANTES Tél. +33 (0)6 72 26 20 29 Fax. +33 (0)2 43 44 45 54 
 l.verdier@odyssee-environnement.fr                                                                     

Siret : 48869764000024 RCS : 488.697.640 Le Mans Code NAF (APE) : 2059Z TVA Intracommunautaire : FR12488697640    

: 

          

3) Actions :   

Chaufferie NOVAE :  

- Traitement de protection FS 510 C :   

-  Pas d�action corrective au niveau du traitement de protection FS 510 C. 

-  Contrôler l�état du filtre magnétique et prévoir un nettoyage régulier (1 à 2 fois/sem)  
-  Continuer de réaliser des chasses en point bas des 3 chaudières. (1 fois/sem) 

S/ST de Relance  Val de Chézine :  

- Réaliser des chasses en différents points de la S/ST de Relance. (1 fois/sem) 

-  Contrôler l�état du filtre magnétique + prévoir 1 nettoyage régulier (1à 2 fois/sem) 

 Pour les différents remplissages en eau, ils devront être réalisés en eau adoucie traitée avec le produit  
de traitement FS 510C, afin de stabiliser le pH et passiver les canalisations du réseau de chaleur.  
(Phase de remplissage RCU) 

-Date du prochain contrôle analytique : Janvier 2021. 

Circuit : Chaufferie NOVAE à COUERON  S/ST  VAL de CHEZINE 

Produit : ODYTHERM FS 510 C  ODYTHERM FS 510 C 

Action :  Niveau produit :  environ 200 kg   

Compteur : Adoucisseur = 1519 m3         général : 2106m3   Adoucisseur = 0,21 m3 (nouveau)       

Appoint : 37 m3   depuis le 24.11.20 (NOVAE)  
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1 OBJECTIF 

 

APAVE a été chargé de procéder à des contrôles sur des rejets atmosphériques, dans le cadre d�un vérification de la 

conformité des installations d�une réception de chaufferie et conformément : 

 

o A l�arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 

protection de l�environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (installations de 

combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant 

moins de 500 heures par an, à compter de l�entrée en vigueur de l�arrêté) 

 

2 SYNTHESE DES RESULTATS 

 

2.1  CH1-GAZ 

 

2.1.1 Conditions de fonctionnement 

 

 
 

2.1.2 Résultats  

 

 
 
  

6 MW

Capacité nominale de l'installation, fournie par l'exploitant:

100% AU GAZ

Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant: 

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Oui/Non Valeur C/NC 
(2) Valeur C/NC

 (2)

Date des mesures - - - - - - -

Température fumées °C N 142,0 142,0 142,0 142 - - - -

Teneur en oxygène (sur gaz sec) % O 2,97 2,93 2,95 2,95 - - - -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % N 10,40 10,42 10,41 10,4 - - - -

Humidité volumique % N 17,1 17,1 17,1 17,1 - - - -

Vitesse débitante (dans la section de 

mesure)
m/s O 6,9 6,9 6,9 7 - - - -

Vitesse au débouché m/s N 6,9 6,9 6,9 7 - - 5,00 C

Débit ramené aux conditions 

réglementaires sans correction d'O2 ou de 

CO2

m0
3
/h O 5 990 5 988 5 989 5 989 - - - -

Composés Valeur C/NC
 (2) Valeur C/NC

 (2)

Monoxyde de carbone (CO) mg/m0
3

O 0 0 0 0 - - - -

Kg/h O 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

Oxydes d'azote (NOx en éq NO2) mg/m0
3

O 73 72 73 73 - - 100 C

Kg/h O 0,436 0,435 0,437 0,436 - - - -

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme

10-mars-20

Concentration sur gaz sec à 3 % de O2 et flux massique

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission

Blanc de site VLE
(1)
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2.2  CH2-GAZ 

 

2.2.1 Conditions de fonctionnement 

 

 
 

2.2.2 Résultats  

 

 
  

6 MW

Capacité nominale de l'installation, fournie par l'exploitant:

100% AU GAZ

Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant: 

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Oui/Non Valeur C/NC 
(2) Valeur C/NC

 (2)

Date des mesures - - - - - - -

Température fumées °C N 149,0 149,0 149,0 149 - - - -

Teneur en oxygène (sur gaz sec) % O 3,03 2,87 2,82 2,90 - - - -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % N 10,33 10,44 10,46 10,4 - - - -

Humidité volumique % N 17,0 17,2 17,2 17,1 - - - -

Vitesse débitante (dans la section de 

mesure)
m/s O 6,9 6,9 6,9 7 - - - -

Vitesse au débouché m/s N 6,9 6,9 6,9 7 - - 5,00 C

Débit ramené aux conditions 

réglementaires sans correction d'O2 ou de 

CO2

m0
3
/h O 5 961 5 953 5 952 5 956 - - - -

Composés Valeur C/NC
 (2) Valeur C/NC

 (2)

Monoxyde de carbone (CO) mg/m0
3

O 0 0 2 1 - - - -

Kg/h O 0,000 0,000 0,011 0,004 - - - -

Oxydes d'azote (NOx en éq NO2) mg/m0
3

O 76 76 76 76 - - 100 C

Kg/h O 0,455 0,453 0,456 0,455 - - - -

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme

Blanc de site VLE
(1)

10-mars-20

Concentration sur gaz sec à 3 % de O2 et flux massique

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission
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2.3  CH3-GAZ 

 

2.3.1 Conditions de fonctionnement 

 

 
 

2.3.2 Résultats  

 

 
  

6 MW

Capacité nominale de l'installation, fournie par l'exploitant:

100% AU GAZ

Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant: 

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Oui/Non Valeur C/NC 
(2) Valeur C/NC

 (2)

Date des mesures - - - - - - -

Température fumées °C N 140,0 140,0 140,0 140 - - - -

Teneur en oxygène (sur gaz sec) % O 3,08 2,97 3,00 3,02 - - - -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % N 10,33 10,38 10,37 10,4 - - - -

Humidité volumique % N 17,0 17,1 17,1 17,0 - - - -

Vitesse débitante (dans la section de 

mesure)
m/s O 7,4 7,4 7,4 7 - - - -

Vitesse au débouché m/s N 7,4 7,4 7,4 7 - - 5,00 C

Débit ramené aux conditions 

réglementaires sans correction d'O2 ou de 

CO2

m0
3
/h O 6 497 6 494 6 495 6 496 - - - -

Composés Valeur C/NC
 (2) Valeur C/NC

 (2)

Monoxyde de carbone (CO) mg/m0
3

O 0 0 0 0 - - - -

Kg/h O 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

Oxydes d'azote (NOx en éq NO2) mg/m0
3

O 75 75 75 75 - - 100 C

Kg/h O 0,486 0,487 0,487 0,487 - - - -

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme

Blanc de site VLE
(1)

11-mars-20

Concentration sur gaz sec à 3 % de O2 et flux massique

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission
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2.4 CH1-FOD 

 

2.4.1 Conditions de fonctionnement 

 

 
 

2.4.2 Résultats  

 

 
  

6 MW

Capacité nominale de l'installation, fournie par l'exploitant:

100% AU FOD

Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant: 

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Oui/Non Valeur C/NC 
(2) Valeur C/NC

 (2)

Date des mesures - - - - - - -

Température fumées °C N 149,0 149,0 149,0 149 - - - -

Teneur en oxygène (sur gaz sec) % O 4,42 4,07 4,00 4,16 - - - -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % N 12,29 12,53 12,57 12,5 - - - -

Humidité volumique % N 19,6 19,9 20,0 19,8 - - - -

Vitesse débitante (dans la section de 

mesure)
m/s O 7,2 7,2 7,2 7 - - - -

Vitesse au débouché m/s N 7,2 7,2 7,2 7 - - 5,00 C

Débit ramené aux conditions 

réglementaires sans correction d'O2 ou de 

CO2

m0
3
/h O 5 986 5 968 5 964 5 973 - - - -

Composés Valeur C/NC
 (2) Valeur C/NC

 (2)

Monoxyde de carbone (CO) mg/m0
3

O 0 0 0 0 - - - -

Kg/h O 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

Oxydes d'azote (NOx en éq NO2) mg/m0
3

O 123 128 129 127 - - 150 C

Kg/h O 0,679 0,720 0,725 0,708 - - - -

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme

Blanc de site VLE
(1)

12-mars-20

Concentration sur gaz sec à 3 % de O2 et flux massique

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission
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2.5  CH2-FOD 

 

2.5.1 Conditions de fonctionnement 

 

 
 

2.5.2 Résultats  

 

 
  

6 MW

Capacité nominale de l'installation, fournie par l'exploitant:

100% AU FOD

Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant: 

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Oui/Non Valeur C/NC 
(2) Valeur C/NC

 (2)

Date des mesures - - - - - - -

Température fumées °C N 156,0 156,0 156,0 156 - - - -

Teneur en oxygène (sur gaz sec) % O 3,62 3,51 3,47 3,53 - - - -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % N 12,88 12,96 12,98 12,9 - - - -

Humidité volumique % N 20,4 20,5 20,5 20,4 - - - -

Vitesse débitante (dans la section de 

mesure)
m/s O 7,7 7,7 7,7 8 - - - -

Vitesse au débouché m/s N 7,7 7,7 7,7 8 - - 5,00 C

Débit ramené aux conditions 

réglementaires sans correction d'O2 ou de 

CO2

m0
3
/h O 6 261 6 255 6 253 6 256 - - - -

Composés Valeur C/NC
 (2) Valeur C/NC

 (2)

Monoxyde de carbone (CO) mg/m0
3

O 0 0 0 0 - - - -

Kg/h O 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

Oxydes d'azote (NOx en éq NO2) mg/m0
3

O 120 121 122 121 - - 150 C

Kg/h O 0,728 0,737 0,740 0,735 - - - -

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme

Blanc de site VLE
(1)

11-mars-20

Concentration sur gaz sec à 3 % de O2 et flux massique

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission
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2.6 CH3-FOD 

 

2.6.1 Conditions de fonctionnement 

 

 
 

2.6.2 Résultats  

 

 
 

  

6 MW

Capacité nominale de l'installation, fournie par l'exploitant:

100% AU FOD

Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant: 

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Oui/Non Valeur C/NC 
(2) Valeur C/NC

 (2)

Date des mesures - - - - - - -

Température fumées °C N 156,0 156,0 156,0 156 - - - -

Teneur en oxygène (sur gaz sec) % O 3,68 3,57 3,55 3,60 - - - -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % N 12,79 12,89 12,89 12,9 - - - -

Humidité volumique % N 20,2 20,4 20,4 20,3 - - - -

Vitesse débitante (dans la section de 

mesure)
m/s O 9,4 9,4 9,4 9 - - - -

Vitesse au débouché m/s N 9,4 9,4 9,4 9 - - 5,00 C

Débit ramené aux conditions 

réglementaires sans correction d'O2 ou de 

CO2

m0
3
/h O 7 597 7 586 7 587 7 590 - - - -

Composés Valeur C/NC
 (2) Valeur C/NC

 (2)

Monoxyde de carbone (CO) mg/m0
3

O 0 0 0 0 - - - -

Kg/h O 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

Oxydes d'azote (NOx en éq NO2) mg/m0
3

O 124 124 124 124 - - 150 C

Kg/h O 0,904 0,914 0,911 0,910 - - - -

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme

12-mars-20

Concentration sur gaz sec à 3 % de O2 et flux massique

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission

Blanc de site VLE
(1)
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3 SYNTHESE DES ECARTS ET INFLUENCE 

 

3.1 ECARTS PAR RAPPORT A LA COMMANDE 

 

Cette prestation est conforme à notre proposition référencée 19513889. 

 

3.2 ECARTS AUX NORMES 

 

3.2.1  CH1-GAZ 

 

 
 

3.2.2  CH2-GAZ 

 

 
 

3.2.3  CH3-GAZ 

 

 
 

3.2.4  CH1-FOD 

 

 
 

Lors de nos essais nous avons relevé les écarts suivants, outre la majoration de l'incertitude, l'influence de ces écarts est décrite ci-

dessous.

-Aucun écart n�a été constaté sur l'installation ou concernant les prélèvements. Le jugement de conformité est confirmé. 

Lors de nos essais nous avons relevé les écarts suivants, outre la majoration de l'incertitude, l'influence de ces écarts est décrite ci-

dessous.

'-Aucun écart n�a été constaté sur l'installation ou concernant les prélèvements. Le jugement de conformité est confirmé. 

Lors de nos essais nous avons relevé les écarts suivants, outre la majoration de l'incertitude, l'influence de ces écarts est décrite ci-

dessous.

-Aucun écart n�a été constaté sur l'installation ou concernant les prélèvements. Le jugement de conformité est confirmé. 

Lors de nos essais nous avons relevé les écarts suivants, outre la majoration de l'incertitude, l'influence de ces écarts est décrite ci-

dessous.

-Aucun écart n�a été constaté sur l'installation ou concernant les prélèvements. Le jugement de conformité est confirmé. 
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3.2.5  CH2-FOD 

 

 
 

3.2.6  CH3-FOD 

 

 
 
 

4 PROTOCOLE D�INTERVENTION 

 

4.1 DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

4.1.1 Textes réglementaires : 

 
Arrêté du 11 mars 2010 « portant modalité d�agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de 

prélèvements et d�analyses à l�émission des substances dans l�atmosphère ». 

 

Arrêté du 7 juillet 2009 « relatif aux modalités d�analyse dans l�air et dans l�eau dans les ICPE et aux normes de 

référence ». 

 

Document LAB REF 22 du COFRAC « Exigences spécifiques Qualité de l�air � Emissions de sources fixes ». 

 

GA X43-551 : Qualité de l�air � Emissions de sources fixes � Harmonisation des procédures normalisées en vue de leur 

mise en �uvre simultanée. 

 

GA X43-552 : Qualité de l�air � Emissions de sources fixes � Elaboration des rapports d�essais pour les mesures à 

l�émission. 

 

4.1.2 Méthodologie 

 

Les méthodologies de prélèvement et analyse des composés cités ci-dessous sont précisées en annexe.  

 

Certains éléments de validation des méthodologies non spécifiques à la présente prestation ne sont pas fournis dans 

ce rapport. Ils sont disponibles sur demande auprès APAVE. 

Lors de nos essais nous avons relevé les écarts suivants, outre la majoration de l'incertitude, l'influence de ces écarts est décrite ci-

dessous.

-Aucun écart n�a été constaté sur l'installation ou concernant les prélèvements. Le jugement de conformité est confirmé. 

Lors de nos essais nous avons relevé les écarts suivants, outre la majoration de l'incertitude, l'influence de ces écarts est décrite ci-

dessous.

-Aucun écart n�a été constaté sur l'installation ou concernant les prélèvements. Le jugement de conformité est confirmé. 
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4.2 PROGRAMME DE MESURE 

 
Pour chaque installation, le tableau suivant indique le nombre de mesures réalisées pour chacun des paramètres : 

 

Paramètre  CH1-GAZ CH2-GAZ CH3-GAZ 

Température 1 essai ponctuel 1 essai ponctuel 1 essai ponctuel 

Vitesse, débit 1 essai ponctuel 1 essai ponctuel 1 essai ponctuel 

Humidité (H2O) Par calcul Par calcul Par calcul 

Dioxyde de carbone (CO2) 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 

Oxygène (O2) 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 

Oxydes d�azote (NOx) 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 

Monoxyde de carbone (CO) 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 

 

Paramètre  CH1-FOD CH2-FOD CH3-FOD 

Température 1 essai ponctuel 1 essai ponctuel 1 essai ponctuel 

Vitesse, débit 1 essai ponctuel 1 essai ponctuel 1 essai ponctuel 

Humidité (H2O) Par calcul Par calcul Par calcul 

Dioxyde de carbone (CO2) 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 

Oxygène (O2) 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 

Oxydes d�azote (NOx) 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 

Monoxyde de carbone (CO) 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 3 essais  d'environ 30 min 

 

 

5 GENERALITES 

 

5.1 EXPLOITATION DU RAPPORT 

 
La reproduction de ce rapport n�est autorisée que sous sa forme intégrale. 

 

Les résultats du présent rapport d�essai ne se rapportent qu�à l�objet soumis à l�essai au moment des mesures. 

Seuls certains résultats sont fournis sous accréditation COFRAC. Ils sont repérés par la mention ��O�� dans les tableaux 

de résultats. 

 

Les résultats détaillés et les incertitudes (incluant les prélèvements et les analyses) sont fournies sont en annexe du 

présent rapport. 

 

Les concentrations et les débits sont exprimés dans les conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K) symbolisées par 

« m0
3
 ». 

 

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n�a pas été tenu compte de l�incertitude associée au résultat. 

La déclaration de conformité est réalisée sous accréditation si la mesure correspondante est réalisée sous 

accréditation. 

 

Pour les paramètres dont les valeurs limites n�ont pas été fournies, aucune déclaration de conformité n�a été réalisée. 

 
Conformément à la convention de preuve acceptée par le client, ce rapport est diffusé exclusivement sous forme 

dématérialisée. 
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ANNEXE 1 
CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

A/ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

 

Identification de l�installation  CH1 CH2 CH3 

Description du process Chaudière de production d'eau chaude, bruleur mixte gaz/FOD. 

Capacité nominale 6 MW 

Mode de fonctionnement Continu 

Emplacement du point de mesure dans le 

circuit des gaz 
Cheminée de rejet 

Paramètres d�autosurveillance en continu O2 

 

B/ DESCRIPTION DE LA SECTION DE MESURE 

 

Section 

de 

mesure 

Forme du 

conduit 

Dimensions 

Nombre et 

nature des 

orifices 

Long. 

droites en   

Ø-

équivalent 

Nombre d�axes 

utilisable pour Nature de la 

zone de 

travail 

Moyens de 

levage 

Protection 

contre 

intempéries 
Ø ou l*L 

 en m 

Ep. 

paroi 

en cm 

Piquage 

de Ø 10 

mm et + 

Trappes 

NFX 44-

052 

Amont Aval 
Sonde 

poussières 

Mesure 

de 

vitesse 

CH1 Circulaire 0,75 - 1 2 5 5 2 2 PASSERELLE SO Non 

CH2 Circulaire 0,75 - 1 2 5 5 2 2 PASSERELLE SO Non 

CH3 Circulaire 0,75 - 1 2 5 5 2 2 PASSERELLE SO Non 

 

C/ HOMOGENEITE DE LA SECTION DE MESURE 

 

Sections de mesure 
Eléments permettant de caractériser Homogénéité de la section de 

mesure  l�homogénéité du flux 

CH1 
 Système d�homogénéisation en amont de la section de mesure et 

absence d�entrée d�air entre ce système et la section de mesure. 

 Section réputée homogène 

  

CH2 
 Système d�homogénéisation en amont de la section de mesure et 

absence d�entrée d�air entre ce système et la section de mesure. 

 Section réputée homogène 

  

CH3 
 Système d�homogénéisation en amont de la section de mesure et 

absence d�entrée d�air entre ce système et la section de mesure. 

 Section réputée homogène 
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D/ ECARTS DE LA SECTION DE MESURE PAR RAPPORT AUX REFERENTIELS 

 

CH1 

 

 
 

CH2 

 

 
 

CH3 

 

 
 

ANNEXE 2 

METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT ET D�ANALYSE 

 

A/ STRATEGIE D�ECHANTILLONNAGE 

 

En application de la norme NF EN 15259 et du LAB REF 22, la stratégie d�échantillonnage vis-à-vis de 

l�homogénéité des effluents gazeux est la suivante : 

ü pour les polluants particulaires et vésiculaires : mesure par quadrillage de la section de mesure. 

ü pour les polluants gazeux avec prélèvement isocinétique : mesure par quadrillage de la section de 

mesure. 

ü pour les polluants gazeux avec prélèvement non isocinétique : 

· mesure en un point quelconque de la section de mesure lorsque la section de mesure 

est réputée homogène. 

· mesure en un point représentatif lorsque la section de mesure est hétérogène et 

qu�elle comporte un point représentatif. 

· mesure par quadrillage de la section de mesure lorsque cette dernière est hétérogène 

et qu�elle ne comporte pas de point représentatif. 

 

B/ REGLES DE CALCULS 

 

Pour chaque paramètre mesuré, la valeur fournie dans les tableaux de résultats est égale à la moyenne 

arithmétique de tous les résultats obtenus lorsque plusieurs mesures ont été effectuées. 

 

Conformément au document LAB REF 22 du COFRAC, les règles suivantes sont mises en place pour 

effectuer les calculs. 

 

Pour chaque composé : 

 Lorsque la mesure est inférieure à la limite de détection, la valeur mesurée est prise égale à zéro dans 

les calculs.  

La section de mesure est conforme à la norme ISO 10780.

La section de mesure est conforme à la norme ISO 10780.

La section de mesure est conforme à la norme ISO 10780.
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 Lorsque la mesure est inférieure à la limite de quantification, c�est la moitié de cette limite qui est 

prise en compte dans les calculs. 

Lorsque la valeur de la mesure est inférieure à la valeur du blanc, c�est cette dernière qui est prise en 

compte dans les résultats. 

 

Dans le cas ou il est nécessaire de sommer plusieurs éléments issus de différentes phases (ex métaux) : 

Les règles ci-dessus sont appliquées et la valeur du blanc est comparer à chaque phase. 

 

Pour les mesures automatiques : 

Les règles ci-dessus sont appliquées sur les valeurs moyennes de chaque essai. 
 

C/ METHODOLOGIE MISE EN �UVRE 

 

Mesures par analyseurs  
 

I) Principe de mesure : 

 

L�analyse est effectuée en continu. L'analyseur est calibré avant et après chaque essai à partir d'un mélange de gaz 

étalon certifié. L�étanchéité de la ligne est vérifiée par injection du gaz étalon en tête de la ligne. Avant entrée dans 

l�analyseur, les gaz sont prélevés par sonde en inox. La sortie analogique de l�analyseur est reliée à un enregistreur 

numérique 

 

II) Normes applicables, supports de prélèvement et méthodes d�analyse : 

 

Composé 

recherché 
Norme correspondante Principe de mesure Conditionnement Type de ligne 

O2 NF EN 14789 Paramagnétisme Condensation Non chauffée 

CO2 
Méthode interne 

M.LAEX.028 

Absorption de rayonnement 

infra-rouge non dispersif 
Condensation Non chauffée 

CO NF EN 15058 
Absorption de rayonnement 

infra-rouge non dispersif 
Condensation Non chauffée 

NOx  NF EN 14792 Chimiluminescence Condensation Non chauffée 

 

III) Schémas : 

 

 

 
 

Flux

Note : Le nombre d�analyseurs varie en fonction des composés recherchés.

Groupe de 

traitement 

gaz

Analyseur 1

Analyseur 2

Centrale 

d'acquisition

Sonde et filtre

régulée

Ligne régulée en 

température
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Principe de détermination de paramètres divers 
 

 

Paramètre Référentiel Principe 

Vitesse et débit  ISO 10780 
Au moyen d�un tube de Pitot de type L ou S et d�un 

micromanomètre par scrutation du champ des vitesses 

Température Méthode interne 
Au moyen d�une sonde Pt100 ou d�un thermocouple relié à un 

afficheur ou enregistreur numérique 

Humidité  
Méthode interne 

M.LAEX.004 

Par calcul st�chiométrique à partir 

de la composition du combustible et de la teneur mesurée en CO2 

des gaz 
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ANNEXE 3 
VALIDATION DES RESULTATS 

 

A/ INCERTITUDES 

Les incertitudes standards calculées avec un facteur d�élargissement de 2 soit un taux de confiance de 95% sont 

indiquées en annexe dans les tableaux des résultats détaillés. 

Elles tiennent de l�incertitude liée à la correction en oxygène lorsque celle-ci est applicable. 

 

B/ VALIDATION DES MESURES 

 

La validation des principaux critères de validation des mesures est indiquée dans les tableaux ci-dessous. 

 

CH1-GAZ : 

 

Mesure Automatique 

Paramètre   Critère Exigence respectée 

Oxygène (O2)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Monoxyde de carbone (CO)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Oxyde d'azote (NOx)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

    Rendement de conversion supérieur à 95% Oui 

   
      

Validation de la LQ par rapport à la VLE 

      

Désignation Symbole 

  Valeur     

LQ dans les 

conditions de 

la VLE 
VLE Rapport LQ/VLE 

Exigences respectées 

    % 

Monoxyde de carbone CO 3,7       

Oxydes d'azote NOx 2,5 100 2,5 Oui 
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CH2-GAZ : 

 

Mesure Automatique 

Paramètre   Critère Exigence respectée 

Oxygène (O2)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Monoxyde de carbone (CO)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Oxyde d'azote (NOx)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

    Rendement de conversion supérieur à 95% Oui 

   
      

Validation de la LQ par rapport à la VLE 

      

Désignation Symbole 

  Valeur     

LQ dans les 

conditions de 

la VLE 
VLE Rapport LQ/VLE 

Exigences respectées 

    % 

Monoxyde de carbone CO 3,7       

Oxydes d'azote NOx 2,4 100 2,4 Oui 

     
  

CH3-GAZ : 

 

Mesure Automatique 

Paramètre   Critère Exigence respectée 

Oxygène (O2)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Monoxyde de carbone (CO)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Oxyde d'azote (NOx)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

    Rendement de conversion supérieur à 95% Oui 

   
      

Validation de la LQ par rapport à la VLE 

      

Désignation Symbole 

  Valeur     

LQ dans les 

conditions de 

la VLE 
VLE Rapport LQ/VLE 

Exigences respectées 

    % 

Monoxyde de carbone CO 3,8       

Oxydes d'azote NOx 2,5 100 2,5 Oui 
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CH1-FOD : 

 

Mesure Automatique 

Paramètre   Critère Exigence respectée 

Oxygène (O2)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Monoxyde de carbone (CO)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Oxyde d'azote (NOx)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

    Rendement de conversion supérieur à 95% Oui 

   
      

Validation de la LQ par rapport à la VLE 

      

Désignation Symbole 

  Valeur     

LQ dans les 

conditions de 

la VLE 
VLE Rapport LQ/VLE 

Exigences respectées 

    % 

Monoxyde de carbone CO 4,3       

Oxydes d'azote NOx 2,8 150 1,9 Oui 

     
  

CH2-FOD : 

 

Mesure Automatique 

Paramètre   Critère Exigence respectée 

Oxygène (O2)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Monoxyde de carbone (CO)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Oxyde d'azote (NOx)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

    Rendement de conversion supérieur à 95% Oui 

   
      

Validation de la LQ par rapport à la VLE 

      

Désignation Symbole 

  Valeur     

LQ dans les 

conditions de 

la VLE 
VLE Rapport LQ/VLE 

Exigences respectées 

    % 

Monoxyde de carbone CO 3,9       

Oxydes d'azote NOx 2,5 150 1,7 Oui 
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CH3-FOD : 

 

Mesure Automatique 

Paramètre   Critère Exigence respectée 

Oxygène (O2)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Monoxyde de carbone (CO)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

Oxyde d'azote (NOx)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

    Rendement de conversion supérieur à 95% Oui 

   
      

Validation de la LQ par rapport à la VLE 

      

Désignation Symbole 

  Valeur     

LQ dans les 

conditions de 

la VLE 
VLE Rapport LQ/VLE 

Exigences respectées 

    % 

Monoxyde de carbone CO 3,9       

Oxydes d'azote NOx 2,5 150 1,7 Oui 
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ANNEXE 4 
RESULTATS DETAILLES 

 
 
---- WRD_ANNEXE5_RESULTATS_DETAILLES_BLOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH1-GAZ   
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CH1-GAZ :      Conditions d'émission : Essais 1 à 3 10/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Pression atmosphérique hPa -

Diamètre de la section de mesure m -

Diamètre au débouché m -

Heure de début de prélèvement h:min 10:20 10:50 11:20 -

Heure de fin de prélèvement h:min 10:50 11:20 11:55 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:35 -

Température fumées °C 142,00 142,00 142,00 142±7,1

Teneur en Oxygène

- Gamme de l'analyseur % -

- Concentration en gaz étalon % -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % -

- Dérive au zéro % -

- Dérive au point d'échelle % -

- Teneur en oxygène (sur gaz sec) % 2,97 2,93 2,95 2,9±0,6

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % 10,40 10,42 10,41 10,4±0,9

Masse volumique gaz sec kg/m0
3 

1,34 1,34 1,34 1,34

Humidité volumique % 17,11 17,13 17,12 17,1±1

Masse volumique des gaz humides kg/m0
3 

1,23 1,23 1,23 1,23

Pression dynamique moyenne Pa 19 19 19 -

Pression statique moyenne Pa 136 136 136 136

Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 6,87 6,9 6,9 6,9

Incertitude m/s 0,83

Débit volumique du rejet gazeux

 - sur gaz brut m
3
/h 10 927 10 928 10 927 10 927

 - ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 

d'O2 ou de CO2
m0

3
/h 5 990 5 988 5 989 5 990

 - ramené aux conditions normales, sur sec avec correction 

de O2 à 3%
m0

3
/h 6 001 6 012 6 007 6 010

10-mars-20

25

10,97

2,00

1,52

-1,64

Les conditions normales correspondent à P=1013 mbar et T=273 K.

1 017

0,75

0,75
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CH1-GAZ :      Humidité Essais 1 à 3 10/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Teneur en CO2 (sur gaz secs) % 10,4 10,4 10,4

Humidité volumique sur gaz humide % 17,1 17,1 17,1 17,1

10-mars-20
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CH1-GAZ :      CO et NOx : Essais 1 à 3 10/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Heure de début de prélèvement h:min 10:20 10:50 11:20 -

Heure de fin de prélèvement h:min 10:50 11:20 11:55 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:35 -

Monoxyde de carbone (CO)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 0,0 0,0 0,0 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 0,00

Oxydes d'azote (NO + NO2)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 35,5 35,4 35,6 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

72,7 72,6 73,0 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

72,6 72,3 72,8 73±14

-0,1

100

90,6

-0,1

0,1

2,0

-0,4

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c�est à dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 

273 K) ramenées à une teneur en O2 de 3%

100

90,2

2,0

10-mars-20
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Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

- - - -

1 5 6,83 6,46 142 142

2 19 7,18 6,65 142 142

3 56 7,52 6,83 142 142

4 70 6,83 6,65 142 142

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Valeur 

mesurée

Exigence 

respectée 

(<5%)

1,2 -

6,4% non

0,0% oui

  Désignation du paramètre

Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures 

absolues à la section de mesure

Rapport vitesse maximale / minimale

Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes

CH1-GAZ :             Répartition des vitesses à la section de mesure

Vitesse en m/s Température en °c

-

Repère du 

point

Distance/

paroi (cm)
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CH2-GAZ :      Conditions d'émission : Essais 1 à 3 10/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Pression atmosphérique hPa -

Diamètre de la section de mesure m -

Diamètre au débouché m -

Heure de début de prélèvement h:min 13:00 13:30 14:00 -

Heure de fin de prélèvement h:min 13:30 14:00 14:30 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:30 -

Température fumées °C 149,00 149,00 149,00 149±7,5

Teneur en Oxygène

- Gamme de l'analyseur % -

- Concentration en gaz étalon % -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % -

- Dérive au zéro % -

- Dérive au point d'échelle % -

- Teneur en oxygène (sur gaz sec) % 3,03 2,87 2,82 2,9±0,6

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % 10,33 10,44 10,46 10,4±0,9

Masse volumique gaz sec kg/m0
3 

1,34 1,34 1,34 1,34

Humidité volumique % 17,01 17,16 17,18 17,1±1

Masse volumique des gaz humides kg/m0
3 

1,23 1,23 1,23 1,23

Pression dynamique moyenne Pa 19 19 19 -

Pression statique moyenne Pa 162 162 162 162

Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 6,94 6,9 6,9 6,9

Incertitude m/s 0,83

Débit volumique du rejet gazeux

 - sur gaz brut m
3
/h 11 043 11 047 11 049 11 046

 - ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 

d'O2 ou de CO2
m0

3
/h 5 961 5 953 5 952 5 960

 - ramené aux conditions normales, sur sec avec correction 

de O2 à 3%
m0

3
/h 5 951 5 998 6 012 5 990

10-mars-20

25

10,97

2,00

1,52

-1,64

Les conditions normales correspondent à P=1013 mbar et T=273 K.

1 017

0,75

0,75
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CH2-GAZ :      Humidité Essais 1 à 3 10/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Teneur en CO2 (sur gaz secs) % 10,3 10,4 10,5

Humidité volumique sur gaz humide % 17,0 17,2 17,2 17,1

10-mars-20
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CH2-GAZ :      CO et NOx : Essais 1 à 3 10/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Heure de début de prélèvement h:min 13:00 13:30 14:00 -

Heure de fin de prélèvement h:min 13:30 14:00 14:30 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:30 -

Monoxyde de carbone (CO)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 0,0 0,0 1,5 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

0,0 0,0 1,9 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

0,0 0,0 1,9 1±0

Oxydes d'azote (NO + NO2)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 37,2 37,1 37,3 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

76,3 76,1 76,6 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

76,4 75,5 75,8 76±15

100

90,2

2,0

10-mars-20

-0,1

100

90,6

-0,1

0,1

2,0

-0,4

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c�est à dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 

273 K) ramenées à une teneur en O2 de 3%
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Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

- - - -

1 5 6,89 7,24 149 149

2 19 7,58 6,52 149 149

3 56 7,24 6,89 149 149

4 70 7,07 6,12 149 149

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Valeur 

mesurée

Exigence 

respectée 

(<5%)

1,2 -

7,2% non

0,0% oui

  Désignation du paramètre

Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures 

absolues à la section de mesure

Rapport vitesse maximale / minimale

Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes

CH2-GAZ :             Répartition des vitesses à la section de mesure

Vitesse en m/s Température en °c

-

Repère du 

point

Distance/

paroi (cm)
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CH3-GAZ :      Conditions d'émission : Essais 1 à 3 11/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Pression atmosphérique hPa -

Diamètre de la section de mesure m -

Diamètre au débouché m -

Heure de début de prélèvement h:min 10:22 10:52 11:22 -

Heure de fin de prélèvement h:min 10:52 11:22 11:52 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:30 -

Température fumées °C 140,00 140,00 140,00 140±7

Teneur en Oxygène

- Gamme de l'analyseur % -

- Concentration en gaz étalon % -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % -

- Dérive au zéro % -

- Dérive au point d'échelle % -

- Teneur en oxygène (sur gaz sec) % 3,08 2,97 3,00 3±0,6

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % 10,33 10,38 10,37 10,4±0,9

Masse volumique gaz sec kg/m0
3 

1,34 1,34 1,34 1,34

Humidité volumique % 17,01 17,07 17,06 17±1

Masse volumique des gaz humides kg/m0
3 

1,23 1,23 1,23 1,23

Pression dynamique moyenne Pa 22 22 22 -

Pression statique moyenne Pa 162 162 162 162

Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 7,41 7,4 7,4 7,4

Incertitude m/s 0,89

Débit volumique du rejet gazeux

 - sur gaz brut m
3
/h 11 778 11 782 11 782 11 781

 - ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 

d'O2 ou de CO2
m0

3
/h 6 497 6 494 6 495 6 500

 - ramené aux conditions normales, sur sec avec correction 

de O2 à 3%
m0

3
/h 6 467 6 504 6 496 6 490

11-mars-20

25

10,97

2,00

2,25

-2,46

Les conditions normales correspondent à P=1013 mbar et T=273 K.

1 017

0,75

0,75
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CH3-GAZ :      Humidité Essais 1 à 3 11/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Teneur en CO2 (sur gaz secs) % 10,3 10,4 10,4

Humidité volumique sur gaz humide % 17,0 17,1 17,1 17,0

11-mars-20
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CH3-GAZ :      CO et NOx : Essais 1 à 3 11/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Heure de début de prélèvement h:min 10:22 10:52 11:22 -

Heure de fin de prélèvement h:min 10:52 11:22 11:52 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:30 -

Monoxyde de carbone (CO)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 0,0 0,0 0,0 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 0,00

Oxydes d'azote (NO + NO2)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 36,5 36,6 36,6 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

74,8 74,9 75,0 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

75,1 74,8 75,0 75±14

100

90,2

2,0

11-mars-20

-0,2

100

90,6

-0,1

0,3

2,0

0,3

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c�est à dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 

273 K) ramenées à une teneur en O2 de 3%
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Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

- - - -

1 5 7,66 8,12 140 140

2 19 7,33 6,99 140 140

3 56 7,33 7,66 140 140

4 70 7,33 6,81 140 140

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Valeur 

mesurée

Exigence 

respectée 

(<5%)

1,2 -

0,2% oui

0,0% oui

  Désignation du paramètre

Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures 

absolues à la section de mesure

Rapport vitesse maximale / minimale

Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes

CH3-GAZ :             Répartition des vitesses à la section de mesure

Vitesse en m/s Température en °c

-

Repère du 

point

Distance/

paroi (cm)
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CH1-FOD :      Conditions d'émission : Essais 1 à 3 12/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Pression atmosphérique hPa -

Diamètre de la section de mesure m -

Diamètre au débouché m -

Heure de début de prélèvement h:min 8:39 9:14 9:44 -

Heure de fin de prélèvement h:min 9:14 9:44 11:55 -

Durée de prélèvement h:min 0:35 0:30 2:11 -

Température fumées °C 149,00 149,00 149,00 149±7,5

Teneur en Oxygène

- Gamme de l'analyseur % -

- Concentration en gaz étalon % -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % -

- Dérive au zéro % -

- Dérive au point d'échelle % -

- Teneur en oxygène (sur gaz sec) % 4,42 4,07 4,00 4,2±0,9

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % 12,29 12,53 12,57 12,5±1,1

Masse volumique gaz sec kg/m0
3 

1,35 1,35 1,35 1,35

Humidité volumique % 19,60 19,91 19,96 19,8±1,2

Masse volumique des gaz humides kg/m0
3 

1,23 1,23 1,23 1,23

Pression dynamique moyenne Pa 21 21 21 -

Pression statique moyenne Pa 189 189 189 189

Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 7,19 7,2 7,2 7,2

Incertitude m/s 0,86

Débit volumique du rejet gazeux

 - sur gaz brut m
3
/h 11 443 11 451 11 453 11 449

 - ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 

d'O2 ou de CO2
m0

3
/h 5 986 5 968 5 964 5 970

 - ramené aux conditions normales, sur sec avec correction 

de O2 à 3%
m0

3
/h 5 514 5 612 5 632 5 590

12-mars-20

25

10,97

2,00

2,71

-2,37

Les conditions normales correspondent à P=1013 mbar et T=273 K.

1 017

0,75

0,75

CH1-FOD :      Humidité Essais 1 à 3 12/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Teneur en CO2 (sur gaz secs) % 12,3 12,5 12,6

Humidité volumique sur gaz humide % 19,6 19,9 20,0 19,8

12-mars-20
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CH1-FOD :      CO et NOx : Essais 1 à 3 12/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Heure de début de prélèvement h:min 8:39 9:14 9:44 -

Heure de fin de prélèvement h:min 9:14 9:44 11:55 -

Durée de prélèvement h:min 0:35 0:30 2:11 -

Monoxyde de carbone (CO)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 0,0 0,0 0,0 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 0,00

Oxydes d'azote (NO + NO2)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 55,3 58,8 59,3 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

113,5 120,6 121,6 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

123,2 128,2 128,8 127±14

100

90,2

2,0

12-mars-20

-0,1

100

90,6

0,0

-0,4

2,0

0,1

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c�est à dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 

273 K) ramenées à une teneur en O2 de 3%
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Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

- - - -

1 5 6,32 7,74 149 149

2 19 7,24 7,74 149 149

3 56 8,36 7,58 149 149

4 70 6,89 5,70 149 149

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Valeur 

mesurée

Exigence 

respectée 

(<5%)

1,5 -

0,2% oui

0,0% oui

  Désignation du paramètre

Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures 

absolues à la section de mesure

Rapport vitesse maximale / minimale

Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes

CH1-FOD :             Répartition des vitesses à la section de mesure

Vitesse en m/s Température en °c

-

Repère du 

point

Distance/

paroi (cm)
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CH2-FOD :      Conditions d'émission : Essais 1 à 3 11/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Pression atmosphérique hPa -

Diamètre de la section de mesure m -

Diamètre au débouché m -

Heure de début de prélèvement h:min 13:30 14:00 14:30 -

Heure de fin de prélèvement h:min 14:00 14:30 15:00 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:30 -

Température fumées °C 156,00 156,00 156,00 156±7,8

Teneur en Oxygène

- Gamme de l'analyseur % -

- Concentration en gaz étalon % -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % -

- Dérive au zéro % -

- Dérive au point d'échelle % -

- Teneur en oxygène (sur gaz sec) % 3,62 3,51 3,47 3,5±0,7

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % 12,88 12,96 12,98 12,9±1,2

Masse volumique gaz sec kg/m0
3 

1,36 1,36 1,36 1,36

Humidité volumique % 20,35 20,45 20,48 20,4±1,2

Masse volumique des gaz humides kg/m0
3 

1,23 1,23 1,23 1,23

Pression dynamique moyenne Pa 23 23 23 -

Pression statique moyenne Pa 154 154 154 154

Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 7,72 7,7 7,7 7,7

Incertitude m/s 0,92

Débit volumique du rejet gazeux

 - sur gaz brut m
3
/h 12 286 12 289 12 290 12 288

 - ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 

d'O2 ou de CO2
m0

3
/h 6 261 6 255 6 253 6 260

 - ramené aux conditions normales, sur sec avec correction 

de O2 à 3%
m0

3
/h 6 047 6 078 6 090 6 070

11-mars-20

25

10,97

2,00

2,25

-2,46

Les conditions normales correspondent à P=1013 mbar et T=273 K.

1 017

0,75

0,75
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CH2-FOD :      Humidité Essais 1 à 3 11/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Teneur en CO2 (sur gaz secs) % 12,9 13,0 13,0

Humidité volumique sur gaz humide % 20,4 20,5 20,5 20,4

11-mars-20
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CH2-FOD :      CO et NOx : Essais 1 à 3 11/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Heure de début de prélèvement h:min 13:30 14:00 14:30 -

Heure de fin de prélèvement h:min 14:00 14:30 15:00 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:30 -

Monoxyde de carbone (CO)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 0,0 0,0 0,0 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 0,00

Oxydes d'azote (NO + NO2)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 56,7 57,5 57,7 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

116,3 117,8 118,4 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

120,4 121,2 121,5 121±13

100

90,2

2,0

11-mars-20

-0,2

100

90,6

-0,1

0,3

2,0

0,3

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c�est à dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 

273 K) ramenées à une teneur en O2 de 3%
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Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

- - - -

1 5 8,59 7,48 156 156

2 19 7,81 7,81 156 156

3 56 8,59 7,81 156 156

4 70 5,75 7,97 156 156

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Valeur 

mesurée

Exigence 

respectée 

(<5%)

1,5 -

1,1% oui

0,0% oui

  Désignation du paramètre

Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures 

absolues à la section de mesure

Rapport vitesse maximale / minimale

Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes

CH2-FOD :             Répartition des vitesses à la section de mesure

Vitesse en m/s Température en °c

-

Repère du 

point

Distance/

paroi (cm)
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CH3-FOD :      Conditions d'émission : Essais 1 à 3 12/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Pression atmosphérique hPa -

Diamètre de la section de mesure m -

Diamètre au débouché m -

Heure de début de prélèvement h:min 10:35 11:05 11:35 -

Heure de fin de prélèvement h:min 11:05 11:35 11:55 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:20 -

Température fumées °C 156,00 156,00 156,00 156±7,8

Teneur en Oxygène

- Gamme de l'analyseur % -

- Concentration en gaz étalon % -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % -

- Dérive au zéro % -

- Dérive au point d'échelle % -

- Teneur en oxygène (sur gaz sec) % 3,68 3,57 3,55 3,6±0,8

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % 12,79 12,89 12,89 12,9±1,2

Masse volumique gaz sec kg/m0
3 

1,36 1,36 1,36 1,36

Humidité volumique % 20,24 20,36 20,36 20,3±1,2

Masse volumique des gaz humides kg/m0
3 

1,23 1,23 1,23 1,23

Pression dynamique moyenne Pa 34 34 34 -

Pression statique moyenne Pa 189 189 189 189

Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 9,36 9,4 9,4 9,4

Incertitude m/s 1,13

Débit volumique du rejet gazeux

 - sur gaz brut m
3
/h 14 880 14 883 14 884 14 882

 - ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 

d'O2 ou de CO2
m0

3
/h 7 597 7 586 7 587 7 590

 - ramené aux conditions normales, sur sec avec correction 

de O2 à 3%
m0

3
/h 7 308 7 347 7 353 7 340

12-mars-20

25

10,97

2,00

2,71

-2,37

Les conditions normales correspondent à P=1013 mbar et T=273 K.

1 017

0,75

0,75
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CH3-FOD :      Humidité Essais 1 à 3 12/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Teneur en CO2 (sur gaz secs) % 12,8 12,9 12,9

Humidité volumique sur gaz humide % 20,2 20,4 20,4 20,3

12-mars-20
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CH3-FOD :      CO et NOx : Essais 1 à 3 12/03/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Heure de début de prélèvement h:min 10:35 11:05 11:35 -

Heure de fin de prélèvement h:min 11:05 11:35 11:55 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:20 -

Monoxyde de carbone (CO)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 0,0 0,0 0,0 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

0,0 0,0 0,0 0,00

Oxydes d'azote (NO + NO2)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 58,0 58,8 58,6 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 

119,0 120,5 120,1 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 

123,7 124,4 123,9 124±14

-0,1

100

90,6

0,0

-0,4

2,0

0,1

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c�est à dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 

273 K) ramenées à une teneur en O2 de 3%

100

90,2

2,0

12-mars-20
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Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

- - - -

1 5 9,16 7,81 156 156

2 19 9,16 9,70 156 156

3 56 9,83 9,70 156 156

4 70 10,08 9,43 156 156

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Valeur 

mesurée

Exigence 

respectée 

(<5%)

1,3 -

4,2% oui

0,0% oui

  Désignation du paramètre

Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures 

absolues à la section de mesure

Rapport vitesse maximale / minimale

Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes

CH3-FOD :             Répartition des vitesses à la section de mesure

Vitesse en m/s Température en °c

-

Repère du 

point

Distance/

paroi (cm)
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ANNEXE 5 AGREMENT 

 

L�APAVE est agréée par le ministre chargé des installations classées par l�Arrêté du 5 décembre 2019 (J.O. 

du 21 décembre 2019). 

 

Le détail des agréments de l�Agence de Nantes en charge des prélèvements est fourni ci-après. 

 

Détermination de la 

vitesse et du débit-

volume. 

Prélèvement et 

détermination de 

la teneur en vapeur 

d�eau. 

Prélèvement des 

poussières dans 

une veine 

gazeuse. 

Prélèvement et 

analyse des 

oxydes d�azote 

(NOx). 

Prélèvement et 

analyse du 

monoxyde de 

carbone (CO). 

Prélèvement et 

analyse de 

l�oxygène (O2). 

Prélèvement et 

analyse des 

composés 

organiques 

volatils totaux 

14 15 1a 11 12 13 2 

 

Prélèvement 

d�acide 

chlorhydrique 

(HCl). 

Prélèvement 

du dioxyde de 

soufre (SO2). 

Prélèvement 

de l�ammoniac 

(NH3). 

Prélèvement 

d�acide 

fluorhydrique 

(HF). 

Prélèvement 

de métaux 

lourds autres 

que le mercure 

Prélèvement 

de mercure 

(Hg). 

Prélèvement 

de dioxines et 

furannes dans 

une veine 

gazeuse. 

Prélèvement 

d�hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques 

(HAP). 

4a 10 16a 5a 6a 3a 7 9a 

 
 
 

 



 

ANNEXE�14�-��RAPPORT�DU�
COMMISSAIRE�AUX�COMPTES

---

Compte Rendu Activité 2019



 

ANNEXE�15�-�COMPTE�
D'EXPLOITATION�PREVISIONNEL

---

Compte Rendu Activité 2019
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ANNEXE�16�-�MÉMOIRE�DES�
FACTURES�GAZ�2020

---

Compte Rendu Activité 2019



Date facture
Référence 

facture
SITE

 Date fin de mois 

facture 

 Début de 

période 

 Fin de 

période 
 Index début (m3)  Index fin (m3) 

 Volume 

(m3) 

 Coefficient 

PTA 

(Nm3/m3) 

 Coefficient 

gaz (kWh 

PCS / Nm3) 

 Coefficient 

gaz (kWh 

PCI / Nm3) 

 Abo 

distribution 

(� HT) 

 Abo terme 

de capacité 

de 

distribution 

(� HT) 

 Abo terme 

de capacité 

transport (� 

HT) 

 Abo obligation de 

stockage (� HT) 

  TOTAL Abo (� 

HT) 

 Consommation 

totale  (MWH 

PCS) 

 Terme 

proportionnel 

mois N  (� HT / 

MWh PCS) 

  TOTAL 

Consommation 

mois N (� HT) 

 Consommation 

mois N-1 (MWh 

PCS) 

 Prix unitaire mois 

N-1 (� HT / Mwh 

PCS) 

 Montant mois N-

1 (� HT) 

06/01/2020 1912BREILMAL Breil-Malville 31/12/2019 01/12/2019 31/12/2019 1 657 453               1 935 584                   278 131       1.239          11.655          10.490          1 322.97 �   2 569.50 �   4 471.93 �   -  �                                            8 364.40 � 4 016.363            0.820                    3 293.42 �                 -  �                           

06/01/2020 1912CHENEANG Chêne des Anglais 31/12/2019 01/12/2019 31/12/2019 2 397 481               2 614 599                   217 118       1.261          11.657          10.491          1 322.97 �   2 021.34 �   3 449.82 �   -  �                                            6 794.13 � 3 411.969            0.820                    2 797.81 �                 -  �                           

06/01/2020 1912BOUTPAV Bout des pavés 31/12/2019 01/12/2019 31/12/2019 3 322 409               3 542 853                   220 444       1.248          11.473          10.326          1 322.97 �   2 038.47 �   3 494.14 �   -  �                                            6 855.58 � 3 206.098            0.820                    2 629.00 �                 -  �                           

06/01/2020 1912BOISS Boissière 31/12/2019 01/12/2019 31/12/2019 6 672 744               6 871 425                   198 681       1.255          11.655          10.490          1 322.97 �   2 055.60 �   3 597.04 �   -  �                                            6 975.61 � 2 905.650            0.820                    2 382.63 �                 -  �                           

04/02/2020 F00177309 Les Anglais 31/01/2020 27/12/2019 26/01/2020 534 985                   560 831                      25 846          1.269          11.713          10.542          72.74 �         728.37 �                         801.11 � 384.282               5.840                    2 244.21 �                 -  �                           

04/02/2020 F00177310 Paraguay 31/01/2020 27/12/2019 26/01/2020 7 128 961               7 152 832                   23 871          1.269          11.713          10.542          72.74 �         913.13 �                         985.87 � 354.917               5.840                    2 072.72 �                 -  �                           

04/02/2020 F00177311 Le Breil 31/01/2020 27/12/2019 26/01/2020 1 339 810               1 364 637                   24 827          1.269          11.713          10.542          72.74 �         1 124.81 �                   1 197.55 � 369.137               5.840                    2 155.76 �                 -  �                           

04/02/2020 F00177312 Bout des Landes 31/01/2020 27/12/2019 26/01/2020 323 313                   375 627                      52 314          1.269          11.713          10.542          72.74 �         100.20 �                         172.94 � 777.818               5.840                    4 542.46 �                 -  �                           

07/02/2020 2001BREILMAL Breil-Malville 31/01/2020 01/01/2020 31/01/2020 1 935 584               2 215 111                   279 527       1.264          11.708          10.537          1 322.97 �   2 569.50 �   4 471.93 �   -  �                                            8 364.40 � 4 136.368            0.820                    3 391.82 �                 -  �                           

07/02/2020 2001CHENEANG Chêne des Anglais 31/01/2020 01/01/2020 31/01/2020 2 614 599               108 530                      210 547       1.271          11.712          10.541          1 322.97 �   2 021.34 �   3 449.82 �   -  �                                            6 794.13 � 3 133.988            0.820                    2 569.87 �                 -  �                           

07/02/2020 2001BOUTPAV Bout des pavés 31/01/2020 01/01/2020 31/01/2020 3 542 853               3 763 173                   220 320       1.251          11.473          10.326          1 322.97 �   2 038.47 �   3 494.14 �   -  �                                            6 855.58 � 3 227.317            0.820                    2 646.40 �                 -  �                           

07/02/2020 2001BOISS Boissière 31/01/2020 01/01/2020 31/01/2020 6 871 425               7 075 830                   204 405       1.172          11.700          10.530          1 322.97 �   2 055.60 �   3 597.04 �                   6 975.61 � 3 006.638            0.820                    2 465.44 �                 -  �                           

18/01/2020 F00170443 Paraguay 31/12/2019 27/11/2019 26/12/2019 7 108 597               7 128 961                   20 364          1.251          11.655          10.490          70.56 �         885.70 �                         956.26 � 296.927               5.840                    1 734.05 �                 -  �                           

03/01/2020 F00170441 Le Breil 31/12/2019 27/11/2019 26/12/2019 1 317 380               1 339 810                   22 430          1.251          11.655          10.490          70.56 �         1 091.02 �                   1 161.58 � 327.056               5.840                    1 910.01 �                 -  �                           

03/01/2020 F00170442 Les Anglais 31/12/2019 27/11/2019 26/12/2019 510 258                   534 985                      24 727          1.251          11.655          10.490          70.56 �         706.49 �                         777.05 � 360.553               5.840                    2 105.63 �                 -  �                           

03/01/2020 F00170444 Bout des Landes 31/12/2019 27/11/2019 26/12/2019 275 733                   323 313                      47 580          1.251          11.655          10.490          70.56 �         97.19 �                            167.75 � 693.774               5.840                    4 051.64 �                 -  �                           

04/03/2020 2002BREILMAL Breil-Malville 29/02/2020 01/02/2020 29/02/2020 2 215 111               2 311 091                   95 980          1.246          11.974          10.777          1 322.97 �   2 569.50 �   4 471.93 �                   8 364.40 � 1 447.090            0.820                    1 186.61 �                 -  �                           

04/03/2020 2002CHENEANG Chêne des Anglais 29/02/2020 01/02/2020 29/02/2020 108 530                   300 505                      191 975       1.269          11.975          10.778          1 322.97 �   2 021.34 �   3 449.82 �                   6 794.13 � 2 917.341            0.820                    2 392.22 �                 -  �                           

04/03/2020 2002BOUTPAV Bout des pavés 29/02/2020 01/02/2020 29/02/2020 3 763 173               3 942 258                   179 085       1.249          11.473          10.326          1 322.97 �   2 038.47 �   3 494.14 �                   6 855.58 � 2 679.317            0.820                    2 197.04 �                 -  �                           

04/03/2020 2002BOISS Boissière 29/02/2020 01/02/2020 29/02/2020 7 075 830               7 257 887                   182 057       1.254          11.981          10.783          1 322.97 �   2 055.60 �   3 597.04 �                   6 975.61 � 2 736.812            0.820                    2 244.19 �                 -  �                           

11/03/2020 F00188835 Bout des Landes 29/02/2020 27/01/2020 26/02/2020 375 627                   422 881                      47 254          1.261          11.973          10.776          72.71 �         100.15 �                         172.86 � 713.439               5.840                    4 166.48 �                 135.517 14.95 �                       2 025.98 �                 

11/03/2020 F00188834 Le Breil 29/02/2020 27/01/2020 26/02/2020 1 364 637               1 383 326                   18 689          1.261          11.973          10.776          72.21 �         1 124.30 �                   1 196.51 � 282.166               5.840                    1 647.85 �                 51.04 14.95 �                       763.05 �                    

11/03/2020 F00188837 Résidence Le Cellini 31/12/2019 18/12/2019 17/01/2020 30 691                     34 171                         3 480            1.000          11.500          10.350          24.28 �         168.81 �                         193.09 � 40.020                 8.380                    335.37 �                    17.41 16.50 �                       287.22 �                    

11/03/2020 F00188833 Paraguay 29/02/2020 27/01/2020 26/02/2020 7 152 832               7 171 914                   19 082          1.261          11.973          10.776          72.71 �         912.72 �                         985.43 � 288.099               5.840                    1 682.50 �                 -  �                           

11/03/2020 F00188832 Les Anglais 29/02/2020 27/01/2020 26/02/2020 560 831                   583 933                      23 102          1.261          11.973          10.776          72.71 �         728.04 �                         800.75 � 348.793               5.840                    2 036.95 �                 -  �                           

08/04/2020 F00196025 Paraguay 31/03/2020 27/02/2020 26/03/2020 7 171 914               7 188 148                   16 234          1.254          11.849          10.664          68.02 �         853.84 �                         921.86 � 241.215               5.840                    1 408.70 �                 27.56 11.78 �                       324.62 �                    

08/04/2020 F00196027 Bout des Landes 31/03/2020 27/02/2020 26/03/2020 422 881                   466 018                      43 137          1.254          11.849          10.664          68.02 �         93.69 �                            161.71 � 640.957               5.840                    3 743.19 �                 65.13 11.78 �                       767.17 �                    

08/04/2020 F00196026 Le Breil 31/03/2020 27/02/2020 26/03/2020 1 383 326               1 400 463                   17 137          1.254          11.849          10.664          68.02 �         1 051.77 �                   1 119.79 � 254.633               5.840                    1 487.05 �                 29.49 11.78 �                       347.39 �                    

08/04/2020 F00196024 Les Anglais 31/03/2020 27/02/2020 26/03/2020 583 933                   603 775                      19 842          1.254          11.849          10.664          68.02 �         681.08 �                         749.10 � 294.825               5.840                    1 721.78 �                 33.68 11.78 �                       396.79 �                    

07/04/2020 2003BREILMAL Breil-Malville 31/03/2020 01/03/2020 31/03/2020 2 311 091               2 410 925                   99 834          1.229          11.845          10.661          1 322.97 �   2 569.50 �   4 471.93 �                   8 364.40 � 1 453.334            0.820                    1 191.73 �                 -  �                           

07/04/2020 2003CHENEANG Chêne des Anglais 31/03/2020 01/03/2020 31/03/2020 300 505                   521 259                      220 754       1.263          11.848          10.663          1 322.97 �   2 021.34 �   3 449.82 �                   6 794.13 � 3 303.368            0.820                    2 708.76 �                 -  �                           

07/04/2020 2003BOUTPAV Bout des pavés 31/03/2020 01/03/2020 31/03/2020 3 942 258               4 133 376                   191 118       1.245          11.473          10.326          1 322.97 �   2 038.47 �   3 494.14 �                   6 855.58 � 2 819.592            0.820                    2 312.07 �                 -  �                           

07/04/2020 2003BOISS Boissière 31/03/2020 01/03/2020 31/03/2020 7 257 887               7 453 428                   195 541       1.250          11.851          10.666          1 322.97 �   2 055.60 �   3 597.04 �                   6 975.61 � 2 898.400            0.820                    2 376.69 �                 -  �                           

21/12/2019 F00167692 Résidence Le Cellini 30/11/2019 18/11/2019 17/12/2019 27 329                     30 691                         3 362            1.000          11.300          10.170                                       -   � 37.991                 -  �                           -  �                           

11/03/2020 F00188837 Résidence Le Cellini 31/01/2020 18/01/2020 17/02/2020 34 171                     37 152                         2 981            1.000          11.500          10.350                                       -   � 34.282                 -  �                           -  �                           

11/05/2020 F00203108 Les Anglais 30/04/2020 27/03/2020 26/04/2020 603 775                   615 667                      11 892          1.249          11.790          10.611          72.71 �         542.97 �                         615.68 � 175.118               5.840                    1 022.69 �                 37.25 9.75 �                         363.23 �                    

11/05/2020 F00203109 Paraguay 30/04/2020 27/03/2020 26/04/2020 7 188 148               7 195 775                   7 627            1.249          11.790          10.611          72.71 �         668.64 �                         741.35 � 112.313               5.840                    655.91 �                    23.89 9.75 �                         232.95 �                    

11/05/2020 F00203111 Le Breil 30/04/2020 27/03/2020 26/04/2020 1 400 463               1 408 747                   8 284            1.249          11.790          10.611          72.71 �         920.87 �                         993.58 � 121.988               5.840                    712.41 �                    27.75 9.75 �                         270.56 �                    

11/05/2020 F00203112 Bout des Landes 30/04/2020 27/03/2020 26/04/2020 466 018                   494 380                      28 362          1.249          11.790          10.611          72.71 �         209.28 �                         281.99 � 417.651               5.840                    2 439.08 �                 72.25 9.75 �                         704.39 �                    

11/05/2020 F00203110 Résidence Le Cellini 29/02/2020 18/02/2020 29/02/2020 37 152                     37 152 -         -                                               -   � 12.614                 11.780                 148.59 �                    -  �                           

11/05/2020 F00203110 Résidence Le Cellini 31/03/2020 01/03/2020 31/03/2020 -                  -                                               -   � 27.439                 9.750                    267.53 �                    -  �                           

11/05/2020 F00203110 Résidence Le Cellini 30/04/2020 01/04/2020 17/04/2020 41 482                         41 482          -                  23.49 �         417.30 �      154.07 �                         594.86 � 9.744                    9.080                    88.48 �                      -  �                           

26/04/2020 F00199363 Cité Navale 29/02/2020 03/02/2020 26/02/2020 613                           656                               43                  1.256          12.011          10.810          3.79 �           3.79 �                       0.649                    -  �                           25.42 11.78 �                       299.40 �                    

06/05/2020 2004BREILMAL Breil-Malville 30/04/2020 01/04/2020 30/04/2020 2 410 925               2 456 274                   45 349          1.210          11.786          10.607          1 322.97 �   2 569.50 �   3 109.16 �                   7 001.63 � 646.725               0.820                    530.31 �                    -  �                           

06/05/2020 2004CHENEANG Chêne des Anglais 30/04/2020 01/04/2020 30/04/2020 521 259                   559 523                      38 264          1.251          11.783          10.605          1 322.97 �   2 021.34 �   2 400.84 �                   5 745.15 � 564.032               0.820                    462.51 �                    -  �                           

06/05/2020 2004BOUTPAV Bout des pavés 30/04/2020 01/04/2020 30/04/2020 4 133 376               4 166 729                   33 353          1.228          11.473          10.326          1 322.97 �   2 038.47 �   2 395.88 �                   5 757.32 � 482.444               0.820                    395.60 �                    -  �                           

06/05/2020 2004BOISS Boissière 30/04/2020 01/04/2020 30/04/2020 7 453 428               7 478 476                   25 048          1.243          11.788          10.609          1 322.97 �   2 055.60 �   2 505.11 �                   5 883.68 � 367.015               0.820                    300.95 �                    -  �                           

Saint Jean de Boiseau 31/01/2020 01/01/2020 26/01/2020 376 009                   393 022                      17 013          1.268          11.699          10.529          60.98 �         1 474.00 �   123.84 �      1 658.82 �               252.376               -  �                           -  �                           

Saint Jean de Boiseau 29/02/2020 27/01/2020 26/02/2020 393 022                   411 238                      18 216          1.261          11.973          10.776          72.71 �         1 605.56 �   147.66 �      1 825.93 �               275.024               -  �                           49.30 14.95 �                       737.08 �                    

Saint Jean de Boiseau 31/12/2019 28/11/2019 31/12/2019 353 925                   376 009                      22 084          1.253          11.675          10.508          71.54 �         49.89 �         1 886.88 �   2 008.31 �               323.062               -  �                           28.51 16.43 �                       468.39 �                    

05/06/2020 2005BREILMAL Breil-Malville 31/05/2020 01/05/2020 31/05/2020 2 456 274               2 487 714                   31 440          1.199          11.786          10.607          1 322.97 �   2 569.50 �   3 109.16 �   7 001.63 �               444.292               0.820                    364.32 �                    -  �                           

05/06/2020 2005CHENEANG Chêne des Anglais 31/05/2020 01/05/2020 31/05/2020 559 523                   589 650                      30 127          1.239          11.797          10.617          1 322.97 �   2 021.34 �   2 400.84 �   5 745.15 �               440.351               0.800                    352.28 �                    -  �                           

05/06/2020 2005BOUTPAV Bout des pavés 31/05/2020 01/05/2020 31/05/2020 4 166 729               4 193 105                   26 376          1.218          11.473          10.326          1 322.97 �   2 038.47 �   2 395.88 �   5 757.32 �               368.581               0.800                    294.86 �                    -  �                           

05/06/2020 2005BOISS Boissière 31/05/2020 01/05/2020 31/05/2020 7 478 476               7 495 084                   16 608          1.237          11.742          10.568          1 322.97 �   2 055.60 �   2 505.11 �   5 883.68 �               241.229               0.820                    197.81 �                    -  �                           

08/04/2020 F00196028 Saint Jean de Boiseau 31/03/2020 27/02/2020 26/03/2020 411 238                   427 562                      16 324          1.253          11.849          10.664          138.13 �      68.02 �         1 415.58 �   1 621.73 �               242.359               -  �                           25.61 11.78 �                       301.72 �                    

Cité Navale 31/03/2020 27/02/2020 26/03/2020 656                           10 541                         9 885            1.250          11.800          10.620          278.81 �      124.32 �      854.02 �      1 257.15 �               145.804               -  �                           65.63 9.75 �                         639.89 �                    

09/07/2020 F00219813 Le Breil 30/06/2020 27/05/2020 26/06/2020 1 413 401               1 413 401                   -                  1.227          11.767          10.590          72.71 �         881.74 �      954.45 �                  -                         -  �                           -  �                           

09/07/2020 F00219814 Bout des Landes 30/06/2020 27/05/2020 26/06/2020 517 129                   532 349                      15 220          1.227          11.767          10.590          1 283.46 �   72.71 �         230.27 �      1 586.44 �               219.748               -  �                           37.02 7.26 �                         268.75 �                    

09/07/2020 A00022752 Résidence Le Cellini 18/12/2019 11/06/2020 30 691                     40 785                         10 094          1.000          11.480          10.332          68.91 �-         21.53 �         119.90 �      72.52 �                     115.879               -  �                           -  �                           

09/07/2020 F00219812 Paraguay 30/06/2020 27/05/2020 26/06/2020 7 199 586               7 199 586                   -                  1.227          11.767          10.590          72.71 �         621.70 �      694.41 �                  -                         -  �                           -  �                           

09/07/2020 F00219811 Les Anglais 30/06/2020 27/05/2020 26/06/2020 622 422                   622 422                      -                  1.227          11.767          10.590          72.71 �         507.37 �      580.08 �                  -                         -  �                           -  �                           

04/07/2020 2006CHENEANG Chêne des Anglais 30/06/2020 01/06/2020 30/06/2020 589 650                   606 206                      16 556          1.226          11.776          10.598          1 322.97 �   2 021.34 �   2 400.84 �   5 745.15 �               239.025               0.820                    196.00 �                    -  �                           

04/07/2020 2006BOUTPAV Bout des pavés 30/06/2020 01/06/2020 30/06/2020 4 193 105               4 208 755                   15 650          1.208          11.473          10.326          1 322.97 �   2 038.47 �   2 395.88 �   5 757.32 �               216.899               0.820                    177.86 �                    -  �                           

04/07/2020 2006BOISS Boissière 30/06/2020 01/06/2020 30/06/2020 7 495 084               7 495 084                   -                  -                  1 322.97 �   2 055.60 �   2 505.11 �   5 883.68 �               -                         0.820                    -  �                           -  �                           

04/07/2020 2006BREILMAL Breil-Malville 30/06/2020 01/06/2020 30/06/2020 2 487 714               2 497 588                   9 874            1.190          11.784          10.606          1 322.97 �   2 569.50 �   3 109.16 �   7 001.63 �               138.463               0.820                    113.54 �                    -  �                           

11/08/2020 F00227499 Le Breil 31/07/2020 27/06/2020 26/07/2020 1 413 401               1 413 401                   -                  1.224          11.907          10.716          72.20 �         853.30 �      925.50 �                  -                         -  �                           -  �                           

11/08/2020 F00227498 Résidence Le Cellini 31/07/2020 12/06/2020 11/08/2020 40 785                     41 255                         470                1.000          11.500          10.350          23.50 �         132.99 �      156.49 �                  5.405                    -  �                           1.90 8.38 �                         15.92 �                      

11/08/2020 F00227500 Bout des Landes 31/07/2020 27/06/2020 26/07/2020 532 349                   539 552                      7 203            1.224          11.908          10.717          72.20 �         622.29 �      222.84 �      917.33 �                  104.987               -  �                           13.54 5.48 �                         74.22 �                      

11/05/2020 F00203114 Cité Navale 30/04/2020 27/03/2020 26/04/2020 10 541                     10 541                         -                  1.247          11.790          10.611          72.71 �         128.65 �                         201.36 � -                         -  �                           -  �                           

11/05/2020 F00203113 Saint Jean de Boiseau 30/04/2020 27/03/2020 26/04/2020 427 562                   439 872                      12 310          1.248          11.790          10.611          278.44 �      72.71 �         1 057.90 �   1 409.05 �               181.128               -  �                           34.49 9.75 �                         336.24 �                    

11/08/2020 F00227496 Les Anglais 31/07/2020 27/06/2020 26/07/2020 622 422                   622 422                      -                  1.224          11.908          10.717          72.20 �         491.01 �      563.21 �                  -                         -  �                           -  �                           

11/08/2020 F00227497 Paraguay 31/07/2020 27/06/2020 26/07/2020 7 199 586               7 199 586                   -                  1.224          11.908          10.717          72.20 �         601.65 �      673.85 �                  -                         -  �                           -  �                           

04/09/2020 2008BREILMAL Breil-Malville 31/08/2020 01/08/2020 31/08/2020 2 506 596               2 514 367                   7 771            1.176          11.939          10.745          1 308.25 �   2 559.00 �   3 109.16 �   6 976.41 �               109.107               0.830                    90.56 �                      -  �                           

04/09/2020 2008CHENEANG Chêne des Anglais 31/08/2020 01/08/2020 31/05/2020 623 610                   640 155                      16 545          1.213          11.942          10.748          1 308.25 �   2 013.08 �   2 400.84 �   5 722.17 �               239.665               0.830                    198.92 �                    -  �                           

04/09/2020 2008BOUTPAV Bout des pavés 31/08/2020 01/08/2020 31/08/2020 4 223 740               4 239 293                   15 553          1.195          11.473          10.326          1 308.25 �   2 030.14 �   2 395.88 �   5 734.27 �               213.235               0.830                    176.99 �                    -  �                           

04/09/2020 2008BOISS Boissière 31/08/2020 01/08/2020 31/08/2020 7 495 084               7 495 084                   -                  -               -                  -                  1 308.25 �   2 047.20 �   2 505.11 �   5 860.56 �               -                         0.830                    -  �                           -  �                           

05/10/2020 2009BREILMAL Breil-Malville 30/09/2020 01/09/2020 30/09/2020 2 514 367               2 522 596                   8 229            1.188          11.796          10.616          1 308.25 �   2 559.00 �   3 109.16 �   6 976.41 �               115.318               0.830                    95.71 �                      -  �                           
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05/10/2020 2009CHENEANG Chêne des Anglais 30/09/2020 01/09/2020 30/09/2020 640 155                   657 809                      17 654          1.229          11.772          10.595          1 308.25 �   2 013.08 �   2 400.84 �   5 722.17 �               255.414               0.830                    211.99 �                    -  �                           

05/10/2020 2009BOUTPAV Bout des pavés 30/09/2020 01/09/2020 30/09/2020 4 239 293               4 256 895                   17 602          1.203          11.473          10.326          1 308.25 �   2 030.14 �   2 395.88 �   5 734.27 �               242.943               0.830                    201.64 �                    -  �                           

05/10/2020 2009BOISS Boissière 30/09/2020 01/09/2020 30/09/2020 7 495 084               7 495 084                   -                  -               -                  -                  1 308.25 �   2 047.20 �   2 505.11 �   5 860.56 �               -                         -  �                           -  �                           

14/09/2020 F00236814 Paraguay 31/08/2020 27/07/2020 28/08/2020 7 199 586               7 199 586                   -                  1.214          11.982          10.784          74.80 �         621.70 �      696.50 �                  -                         -  �                           -  �                           

14/09/2020 F00236815 Le Breil 31/08/2020 27/07/2020 24/08/2020 1 413 401               1 413 401                   -                  1.214          11.976          10.778          70.07 �         824.86 �      894.93 �                  -                         -  �                           -  �                           

14/09/2020 F00236816 Bout des Landes 31/08/2020 27/07/2020 26/08/2020 539 552                   548 993                      9 441            1.214          11.982          10.784          74.90 �         815.63 �      230.27 �      1 120.80 �               137.330               -  �                           26.11 5.79 �                         151.20 �                    

09/07/2020 F00219816 Cité Navale 30/06/2020 27/05/2020 30/06/2020 10 541                     10 541                         -                  1.226          11.767          10.590          72.71 �         122.03 �      194.74 �                  -                         -  �                           -  �                           

08/06/2020 F00210647 Saint Jean de Boiseau 31/05/2020 27/04/2020 26/05/2020 439 872                   449 519                      9 647            1.237          11.801          10.621          293.79 �      70.37 �         822.56 �      1 186.72 �               140.825               -  �                           24.26 9.08 �                         220.26 �                    

14/09/2020 F00236813 Les Anglais 31/08/2020 27/07/2020 26/08/2020 622 422                   622 497                      75                  1.213          11.982          10.784          74.90 �         6.47 �           507.37 �      588.74 �                  1.090                    -  �                           0.19 5.79 �                         1.09 �                         

04/11/2020 F00250351 Bout des pavés 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 4 256 895               4 302 636                   45 741          1.225          11.787          10.608          3 393.10 �   548.12 �      2 435.14 �   6 376.36 �               660.458               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250352 Chêne des Anglais 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 657 809                   690 094                      32 285          1.245          11.819          10.637          3 375.76 �   394.35 �      2 440.18 �   6 210.29 �               475.063               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250355 Bout des Landes 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 561 553                   564 393                      2 840            1.232          11.786          10.607          62.82 �         244.93 �      193.13 �      500.88 �                  41.238                 -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250353 Bout des Landes 30/09/2020 27/09/2020 30/09/2020 561 159                   561 553                      394                1.232          11.786          10.607          9.66 �           33.99 �         29.71 �         73.36 �                     5.721                    -  �                           -  �                           

11/08/2020 F00227502 Cité Navale 31/07/2020 27/06/2020 26/07/2020 10 541                     10 541                         -                  1.223          11.908          10.717          72.20 �         118.10 �      190.30 �                  -                         -  �                           -  �                           

09/07/2020 F00219815 Saint Jean de Boiseau 30/06/2020 27/05/2020 26/06/2020 449 519                   457 479                      7 960            1.226          11.767          10.590          670.83 �      72.71 �         303.58 �      1 047.12 �               114.834               -  �                           19.69 7.26 �                         142.93 �                    

14/09/2020 F00236818 Cité Navale 31/08/2020 27/07/2020 26/08/2020 10 541                     10 541                         -                  -                  74.90 �         122.03 �      196.93 �                  -                         -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250358 Boissière 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 7 495 084               7 547 533                   52 449          1.176          11.783          10.605          3 410.44 �   603.13 �      2 546.17 �   6 559.74 �               726.776               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250360 Breil-Malville 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 2 522 596               2 547 165                   24 569          1.210          11.816          10.634          3 930.63 �   291.48 �      3 160.12 �   7 382.23 �               351.272               -  �                           -  �                           

11/08/2020 F00227501 Saint Jean de Boiseau 31/07/2020 27/06/2020 26/07/2020 457 479                   464 547                      7 068            1.223          11.908          10.717          72.20 �         610.13 �      293.79 �      976.12 �                  102.935               -  �                           14.22 5.48 �                         77.94 �                      

04/11/2020 F00250362 Les Anglais 31/10/2020 01/10/2020 26/10/2020 622 819                   624 998                      2 179            1.232          11.797          10.617          62.82 �         188.10 �      425.54 �      676.46 �                  31.669                 -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250361 Les Anglais 30/09/2020 27/09/2020 30/09/2020 622 658                   622 819                      161                1.232          11.797          10.617          9.66 �           13.93 �         65.47 �         89.06 �                     2.340                    -  �                           -  �                           

12/10/2020 F00244608 Le Breil 30/09/2020 25/08/2020 30/09/2020 1 413 401               1 413 401                   -                  1.222          11.815          10.634          89.39 �         1 052.41 �   1 141.80 �               -                         -  �                           -  �                           

14/09/2020 F00236817 Saint Jean de Boiseau 31/08/2020 27/07/2020 26/08/2020 464 547                   471 156                      6 609            1.213          11.982          10.784          74.90 �         570.58 �      303.58 �      949.06 �                  96.056                 -  �                           16.40 5.79 �                         94.98 �                      

12/10/2020 F00244605 Résidence Le Cellini 30/09/2020 12/08/2020 30/09/2020 41 255                     41 711                         456                1.000          11.500          10.350          109.00 �      19.11 �         44.17 �         172.28 �                  5.244                    -  �                           1.58 5.96 �                         9.40 �                         

12/10/2020 F00244604 Les Anglais 30/09/2020 27/08/2020 26/09/2020 622 497                   622 658                      161                1.224          11.791          10.612          507.37 �      74.90 �         13.80 �         596.07 �                  2.324                    -  �                           0.26 5.96 �                         1.57 �                         

12/10/2020 F00244606 Bout des Landes 30/09/2020 27/08/2020 26/09/2020 548 993                   561 159                      12 166          1.222          11.791          10.612          230.27 �      74.90 �         1 041.16 �   1 346.33 �               175.295               -  �                           22.39 5.96 �                         133.46 �                    

04/11/2020 F00250354 Cité Navale 30/09/2020 27/09/2020 30/09/2020 38 857                     47 960                         9 103            1.226          11.786          10.607          9.66 �           781.28 �      15.75 �         806.69 �                  131.535               -  �                           -  �                           

15/10/2020 F00244770 Paraguay 30/09/2020 27/08/2020 15/09/2020 7 199 586               7 199 586                   -                  1.224          11.763          10.587          401.10 �      48.32 �         449.42 �                  -                         -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250351 Bout des pavés 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 4 256 895               4 302 636                   45 741          1.225          11.787          10.608          3 393.10 �   548.12 �      2 435.14 �   6 376.36 �               660.458               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250352 Chêne des Anglais 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 657 809                   690 094                      32 285          1.245          11.819          10.637          3 375.76 �   394.35 �      2 440.18 �   6 210.29 �               475.063               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250355 Bout des Landes 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 561 553                   564 393                      2 840            1.232          11.786          10.607          193.13 �      62.82 �         244.93 �      500.88 �                  41.238                 -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250353 Bout des Landes 30/09/2020 27/09/2020 30/09/2020 561 159                   561 553                      394                1.232          11.786          10.607          29.71 �         9.66 �           33.99 �         73.36 �                     5.721                    -  �                           -  �                           

12/10/2020 F00244603 Cité Navale 30/09/2020 27/08/2020 26/09/2020 10 541                     38 857                         28 316          1.211          11.791          10.612          122.03 �      74.90 �         2 401.36 �   2 598.29 �               404.321               -  �                           51.04 5.96 �                         304.19 �                    

04/11/2020 F00250356 Saint Jean de Boiseau 30/09/2020 27/09/2020 30/09/2020 478 655                   479 779                      1 124            1.231          11.786          10.607          9.66 �           96.87 �         39.17 �         145.70 �                  16.308                 -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250354 Cité Navale 30/09/2020 27/09/2020 30/09/2020 38 857                     47 960                         9 103            1.226          11.786          10.607          15.75 �         9.66 �           781.28 �      806.69 �                  131.535               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250358 Boissière 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 7 495 084               7 547 533                   52 449          1.176          11.783          10.605          2 546.17 �   3 410.44 �   603.13 �      6 559.74 �               726.776               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250360 Breil-Malville 31/10/2020 01/10/2020 31/10/2020 2 522 596               2 547 165                   24 569          1.210          11.816          10.634          3 160.12 �   3 930.63 �   291.48 �      7 382.23 �               351.272               -  �                           -  �                           

12/10/2020 F00244607 Saint Jean de Boiseau 30/09/2020 27/08/2020 26/09/2020 471 156                   478 655                      7 499            1.221          11.791          10.612          74.90 �         641.37 �      303.58 �      1 019.85 �               107.962               -  �                           14.09 5.96 �                         83.99 �                      

04/11/2020 F00250362 Les Anglais 31/10/2020 01/10/2020 26/10/2020 622 819                   624 998                      2 179            1.232          11.797          10.617          425.54 �      62.82 �         188.10 �      676.46 �                  31.669                 -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250361 Les Anglais 30/09/2020 27/09/2020 30/09/2020 622 658                   622 819                      161                1.232          11.797          10.617          65.47 �         9.66 �           13.93 �         89.06 �                     2.340                    -  �                           -  �                           

06/11/2020 F00250373 Bois Saint Louis 31/10/2020 05/10/2020 31/10/2020 1 188 038               1 192 728                   4 690            1.236          11.880          10.692          1 150.26 �   65.23 �         408.94 �      1 624.43 �               68.866                 -  �                           -  �                           

09/11/2020 F00250484 Centre pénitentiaire 31/10/2020 03/10/2020 29/10/2020 295 088                   319 780                      24 692          1.250          11.780          10.602          928.08 �      65.23 �         2 159.80 �   3 153.11 �               363.590               -  �                           -  �                           

26/11/2020 F00254373 Résidence Le Cellini 31/10/2020 01/10/2020 26/10/2020 41 325                     41 861                         536                1.000          11.450          10.305          56.68 �         9.94 �           51.73 �         118.35 �                  6.137                    -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250357 Cité Navale 31/10/2020 01/10/2020 26/10/2020 47 960                     141 763                      93 803          1.226          11.786          10.607          62.82 �         8 052.81 �   102.35 �      8 217.98 �               1 355.419            -  �                           -  �                           

09/12/2020 F00258347 Centre pénitentiaire 30/11/2020 30/10/2020 25/11/2020 319 780                   348 356                      28 576          1.196          11.831          10.648          928.08 �      65.23 �         2 402.39 �   3 395.70 �               404.347               -  �                           24.832 13.94 �                       346.16 �                    

09/12/2020 F00258348 Chêne des Anglais 30/11/2020 01/11/2020 30/11/2020 690 094                   726 532                      36 438          1.259          11.823          10.641          2 361.47 �   3 266.87 �   450.02 �      6 078.36 �               542.385               -  �                           -  �                           

09/12/2020 F00258346 Bout des Landes 30/11/2020 27/10/2020 26/11/2020 564 393                   568 293                      3 900            1.248          11.834          10.651          230.27 �      74.90 �         342.24 �      647.41 �                  57.598                 -  �                           8.71 13.94 �                       121.46 �                    

09/12/2020 F00258351 Breil-Malville 30/11/2020 01/11/2020 30/11/2020 2 547 165               2 615 026                   67 861          1.220          11.860          10.674          3 058.19 �   3 803.84 �   814.74 �      7 676.77 �               981.894               -  �                           -  �                           

09/12/2020 F00258349 Bout des pavés 30/11/2020 01/11/2020 30/11/2020 4 302 636               4 368 027                   65 391          1.235          11.859          10.673          2 356.60 �   3 283.65 �   794.81 �      6 435.06 �               957.708               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250356 Saint Jean de Boiseau 30/09/2020 27/09/2020 30/09/2020 478 655                   479 779                      1 124            1.231          11.786          10.607          39.17 �         9.66 �           96.87 �         145.70 �                  16.308                 -  �                           -  �                           

09/12/2020 F00258352 Bois Saint Louis 30/11/2020 01/11/2020 30/11/2020 1 192 728               1 207 600                   14 872          1.245          11.814          10.633          1 278.08 �   72.48 �         1 299.37 �   2 649.93 �               218.744               -  �                           -  �                           

09/12/2020 F00258353 Les Anglais 30/11/2020 27/10/2020 29/11/2020 624 998                   635 573                      10 575          1.250          11.827          10.644          556.47 �      82.15 �         928.48 �      1 567.10 �               156.338               -  �                           10.61 13.94 �                       147.89 �                    

07/01/2021 F00265521 Les Anglais 31/12/2020 30/11/2020 26/12/2020 635 573                   635 573                      -                  1.252          11.908          10.717          441.90 �      65.23 �         507.13 �                  -                         -  �                           -  �                           

07/01/2021 F00265517 Bout des pavés 31/12/2020 01/12/2020 31/12/2020 4 368 027               4 456 237                   88 210          1.248          11.916          10.724          2 435.14 �   3 393.10 �   1 088.37 �   6 916.61 �               1 311.786            -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250357 Cité Navale 31/10/2020 01/10/2020 26/10/2020 47 960                     141 763                      93 803          1.226          11.786          10.607          102.35 �      62.82 �         8 052.81 �   8 217.98 �               1 355.419            -  �                           -  �                           

07/01/2021 F00265518 Breil-Malville 31/12/2020 01/12/2020 31/12/2020 2 615 026               2 636 866                   21 840          1.232          11.910          10.719          3 160.12 �   3 930.63 �   265.96 �      7 356.71 �               320.461               -  �                           -  �                           

07/01/2021 F00265519 Chêne des Anglais 31/12/2020 01/12/2020 31/12/2020 726 532                   758 738                      32 206          1.258          11.938          10.744          2 440.18 �   3 375.76 �   401.57 �      6 217.51 �               483.670               -  �                           -  �                           

04/11/2020 F00250359 Saint Jean de Boiseau 31/10/2020 01/10/2020 26/10/2020 479 779                   489 753                      9 974            1.231          11.786          10.607          62.82 �         859.76 �      254.62 �      1 177.20 �               144.708               -  �                           -  �                           

07/01/2021 F00265522 Bout des Landes 31/12/2020 27/11/2020 26/12/2020 568 293                   570 597                      2 304            1.252          11.921          10.729          222.84 �      72.48 �         204.29 �      499.61 �                  34.387                 -  �                           4.10 13.85 �                       56.79 �                      

07/01/2021 F00265525 Bois Saint Louis 31/12/2020 01/12/2020 31/12/2020 1 207 600               1 207 600                   -                  1.246          11.908          10.717          1 320.68 �   74.90 �         1 395.58 �               -                         -  �                           -  �                           

07/01/2021 F00265526 Boissière 31/12/2020 01/12/2020 31/12/2020 614 463                   694 032                      79 569          1.254          11.908          10.717          2 546.17 �   3 410.44 �   2 394.45 �   8 351.06 �               1 188.175            -  �                           -  �                           

07/01/2021 F00265524 Centre pénitentiaire 31/12/2020 26/11/2020 26/12/2020 348 356                   392 993                      44 637          1.239          11.922          10.730          1 065.58 �   74.90 �         3 915.55 �   5 056.03 �               659.349               -  �                           97.35 13.85 �                       1 348.34 �                 

04/11/2020 F00250359 Saint Jean de Boiseau 31/10/2020 01/10/2020 26/10/2020 479 779                   489 753                      9 974            1.231          11.786          10.607          254.62 �      62.82 �         859.76 �      1 177.20 �               144.708               -  �                           -  �                           

09/12/2020 F00258350 Saint Jean de Boiseau 30/11/2020 24/10/2020 26/11/2020 489 753                   499 006                      9 253            1.248          11.834          10.651          303.58 �      74.90 �         811.51 �      1 189.99 �               136.656               -  �                           18.48 13.94 �                       257.63 �                    

07/01/2021 F00265523 Saint Jean de Boiseau 31/12/2020 27/11/2020 26/12/2020 499 006                   512 232                      13 226          1.251          11.921          10.729          293.79 �      72.48 �         1 171.96 �   1 538.23 �               197.242               -  �                           23.96 13.85 �                       331.79 �                    

09/12/2020 F00258345 Cité Navale 30/11/2020 27/10/2020 26/11/2020 141 763                   141 763                      -                  1.247          11.834          10.651          122.03 �      74.90 �         196.93 �                  -                         -  �                           -  �                           

07/01/2021 F00265520 Cité Navale 31/12/2020 27/11/2020 26/12/2020 141 763                   183 604                      41 841          1.261          11.921          10.729          118.10 �      72.48 �         3 736.81 �   3 927.39 �               628.970               -  �                           75.44 13.85 �                       1 044.86 �                 

08/06/2020 F00210646 Bout des Landes 31/05/2020 27/04/2020 26/05/2020 494 380                   517 129                      22 749          1.238          11.801          10.621          222.84 �      70.37 �         1 940.91 �   2 234.12 �               332.355               -  �                           56.01 9.08 �                         508.53 �                    

441 099.15 �          80 332.441         87 528.60 �              
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Date facture
Référence 

facture
SITE

 Date fin de mois 

facture 

06/01/2020 1912BREILMAL Breil-Malville 31/12/2019

06/01/2020 1912CHENEANG Chêne des Anglais 31/12/2019

06/01/2020 1912BOUTPAV Bout des pavés 31/12/2019

06/01/2020 1912BOISS Boissière 31/12/2019

04/02/2020 F00177309 Les Anglais 31/01/2020

04/02/2020 F00177310 Paraguay 31/01/2020

04/02/2020 F00177311 Le Breil 31/01/2020

04/02/2020 F00177312 Bout des Landes 31/01/2020

07/02/2020 2001BREILMAL Breil-Malville 31/01/2020

07/02/2020 2001CHENEANG Chêne des Anglais 31/01/2020

07/02/2020 2001BOUTPAV Bout des pavés 31/01/2020

07/02/2020 2001BOISS Boissière 31/01/2020

18/01/2020 F00170443 Paraguay 31/12/2019

03/01/2020 F00170441 Le Breil 31/12/2019

03/01/2020 F00170442 Les Anglais 31/12/2019

03/01/2020 F00170444 Bout des Landes 31/12/2019

04/03/2020 2002BREILMAL Breil-Malville 29/02/2020

04/03/2020 2002CHENEANG Chêne des Anglais 29/02/2020

04/03/2020 2002BOUTPAV Bout des pavés 29/02/2020

04/03/2020 2002BOISS Boissière 29/02/2020

11/03/2020 F00188835 Bout des Landes 29/02/2020

11/03/2020 F00188834 Le Breil 29/02/2020

11/03/2020 F00188837 Résidence Le Cellini 31/12/2019

11/03/2020 F00188833 Paraguay 29/02/2020

11/03/2020 F00188832 Les Anglais 29/02/2020

08/04/2020 F00196025 Paraguay 31/03/2020

08/04/2020 F00196027 Bout des Landes 31/03/2020

08/04/2020 F00196026 Le Breil 31/03/2020

08/04/2020 F00196024 Les Anglais 31/03/2020

07/04/2020 2003BREILMAL Breil-Malville 31/03/2020

07/04/2020 2003CHENEANG Chêne des Anglais 31/03/2020

07/04/2020 2003BOUTPAV Bout des pavés 31/03/2020

07/04/2020 2003BOISS Boissière 31/03/2020

21/12/2019 F00167692 Résidence Le Cellini 30/11/2019

11/03/2020 F00188837 Résidence Le Cellini 31/01/2020

11/05/2020 F00203108 Les Anglais 30/04/2020

11/05/2020 F00203109 Paraguay 30/04/2020

11/05/2020 F00203111 Le Breil 30/04/2020

11/05/2020 F00203112 Bout des Landes 30/04/2020

11/05/2020 F00203110 Résidence Le Cellini 29/02/2020

11/05/2020 F00203110 Résidence Le Cellini 31/03/2020

11/05/2020 F00203110 Résidence Le Cellini 30/04/2020

26/04/2020 F00199363 Cité Navale 29/02/2020

06/05/2020 2004BREILMAL Breil-Malville 30/04/2020

06/05/2020 2004CHENEANG Chêne des Anglais 30/04/2020

06/05/2020 2004BOUTPAV Bout des pavés 30/04/2020

06/05/2020 2004BOISS Boissière 30/04/2020

Saint Jean de Boiseau 31/01/2020

Saint Jean de Boiseau 29/02/2020

Saint Jean de Boiseau 31/12/2019

05/06/2020 2005BREILMAL Breil-Malville 31/05/2020

05/06/2020 2005CHENEANG Chêne des Anglais 31/05/2020

05/06/2020 2005BOUTPAV Bout des pavés 31/05/2020

05/06/2020 2005BOISS Boissière 31/05/2020

08/04/2020 F00196028 Saint Jean de Boiseau 31/03/2020

Cité Navale 31/03/2020

09/07/2020 F00219813 Le Breil 30/06/2020

09/07/2020 F00219814 Bout des Landes 30/06/2020

09/07/2020 A00022752 Résidence Le Cellini

09/07/2020 F00219812 Paraguay 30/06/2020

09/07/2020 F00219811 Les Anglais 30/06/2020

04/07/2020 2006CHENEANG Chêne des Anglais 30/06/2020

04/07/2020 2006BOUTPAV Bout des pavés 30/06/2020

04/07/2020 2006BOISS Boissière 30/06/2020

04/07/2020 2006BREILMAL Breil-Malville 30/06/2020

11/08/2020 F00227499 Le Breil 31/07/2020

11/08/2020 F00227498 Résidence Le Cellini 31/07/2020

11/08/2020 F00227500 Bout des Landes 31/07/2020

11/05/2020 F00203114 Cité Navale 30/04/2020

11/05/2020 F00203113 Saint Jean de Boiseau 30/04/2020

11/08/2020 F00227496 Les Anglais 31/07/2020

11/08/2020 F00227497 Paraguay 31/07/2020

04/09/2020 2008BREILMAL Breil-Malville 31/08/2020

04/09/2020 2008CHENEANG Chêne des Anglais 31/08/2020

04/09/2020 2008BOUTPAV Bout des pavés 31/08/2020

04/09/2020 2008BOISS Boissière 31/08/2020

05/10/2020 2009BREILMAL Breil-Malville 30/09/2020

DSP�Novaé

Mémoire�des�factures�fournisseurs�de�Gaz

 CTA 

 Consommation 

mois N PEGN MA 

(MWh PCS) 

 Prix unitaire mois 

N PEGN MA(� HT 

/ MWh PCS) 

 Montant mois N 

PEGN MA (� HT) 

 Consommation 

mois N PEGN EOD 

(MWh PCS) 

 Prix unitaire mois 

N PEGN EOD (� HT 

/ MWh PCS) 

 Montant mois 

N PEGN EOD (� 

HT) 

 Montant total 

mois N (� HT) 

  TOTAL CTA (� 

HT) 

 Prix unitaire (� 

HT / MWh PCS) 

  TOTAL TICGN (� 

HT) 
 Pénalités  PEG  GRD 

 FACTURE GAZ 

FOURNISSEUR (� 

HT) 

2636.940 16.45 �                       43 377.66 �              1379.004 13.62 �                       18 782.03 �       62 159.70 �             941.64             8.450                    33 934.73         167.02               108 860.90 �        

2374.027 16.45 �                       39 052.74 �              1037.942 13.62 �                       14 136.77 �       53 189.51 �             799.46             8.450                    28 831.14         1 178.89            93 590.95 �           

1787.631 16.45 �                       29 406.53 �              1418.467 13.62 �                       19 319.52 �       48 726.05 �             803.91             8.450                    27 091.53         61.73                  86 167.80 �           

1583.656 16.45 �                       26 051.14 �              1321.994 13.76 �                       18 190.64 �       44 241.78 �             808.35             8.450                    24 552.74         78 961.11 �           

-  �                           -  �                    -  �                          23.42               8.450                    3 247.18            5 842.43            115.27               12 273.62 �           

-  �                           -  �                    -  �                          23.42               8.450                    2 999.05            5 395.99            127.76               11 604.81 �           

-  �                           -  �                    -  �                          23.42               8.450                    3 119.21            5 612.08            24.59                  12 132.61 �           

-  �                           -  �                    -  �                          23.42               8.450                    6 572.56            11 753.11         23 064.49 �           

2700.368 14.90 �                       40 235.48 �              1436.000 11.72 �                       16 829.92 �       57 065.40 �             1 246.69         8.450                    34 952.31         105 020.62 �        

1984.198 14.90 �                       29 564.55 �              1149.790 11.72 �                       13 475.54 �       43 040.09 �             1 071.12         8.450                    26 482.20         79 957.41 �           

1744.246 14.90 �                       25 989.27 �              1483.071 11.72 �                       17 381.59 �       43 370.86 �             1 076.61         8.450                    27 270.83         81 220.28 �           

1492.338 14.90 �                       22 235.84 �              1514.300 11.72 �                       17 747.60 �       39 983.43 �             1 082.09         8.450                    25 406.09         75 912.67 �           

-  �                           -  �                    -  �                          23.36               8.450                    2 509.03            4 892.06            127.76               10 242.52 �           

-  �                           -  �                    -  �                          23.36               8.450                    2 763.62            5 388.54            24.59                  11 271.70 �           

-  �                           -  �                    -  �                          23.36               8.450                    3 046.67            5 940.34            115.27               12 008.32 �           

-  �                           -  �                    -  �                          23.36               8.450                    5 862.39            11 427.63         -                       21 532.77 �           

527.090 11.73 �                       6 182.77 �                 920.000 9.64 �                         8 868.80 �          15 051.57 �             1 246.69         8.450                    12 227.91         38 077.18 �           

1834.111 11.73 �                       21 514.12 �              1083.230 9.69 �                         10 496.50 �       32 010.62 �             1 071.12         8.450                    24 651.53         66 919.62 �           

1433.457 11.73 �                       16 814.45 �              1245.860 9.69 �                         12 072.38 �       28 886.83 �             1 076.61         8.450                    22 640.23         61 656.29 �           

1522.692 11.73 �                       17 861.18 �              1214.120 9.69 �                         11 764.82 �       29 626.00 �             1 082.09         8.450                    23 126.06         63 053.95 �           

578.112 11.78 �                       6 810.16 �                 -  �                    6 810.16 �                23.29               8.450                    6 030.17            19 228.94 �           

231.200 11.78 �                       2 723.54 �                 -  �                    2 723.54 �                23.29               8.450                    2 384.93            8 739.16 �             

37.902 14.95 �                       566.63 �                    18.997 11.78 �                       223.78 �             790.42 �                   7.83                 8.450                    627.89               180.19               2 422.00 �             

51.034 14.95 �                       762.96 �                    237.145 11.78 �                       2 793.57 �          3 556.53 �                23.29               8.450                    2 435.11            127.76               8 810.62 �             

61.784 14.95 �                       923.67 �                    287.098 11.78 �                       3 382.01 �          4 305.69 �                23.29               8.450                    2 948.05            115.27               10 230.00 �           

213.640 9.75 �                         2 082.99 �                 -  �                    2 082.99 �                21.79               8.450                    2 038.11            127.76               6 925.83 �             

575.796 9.75 �                         5 614.01 �                 -  �                    5 614.01 �                21.79               8.450                    5 415.78            15 723.65 �           

225.132 9.75 �                         2 195.04 �                 -  �                    2 195.04 �                21.79               8.450                    2 151.56            24.59                  7 347.21 �             

261.130 9.75 �                         2 546.02 �                 -  �                    2 546.02 �                21.79               8.450                    2 491.17            115.27               8 041.91 �             

583.257 9.70 �                         5 657.59 �                 869.710 9.01 �                         7 836.09 �          13 493.68 �             1 246.69         8.450                    12 277.57         36 574.07 �           

2177.453 9.70 �                         21 121.29 �              1126.810 8.98 �                         10 118.75 �       31 240.05 �             1 071.12         8.450                    27 921.02         69 735.08 �           

1460.422 9.70 �                         14 166.09 �              1359.170 8.98 �                         12 205.35 �       26 371.44 �             1 076.61         8.450                    23 825.55         60 441.25 �           

1593.760 9.70 �                         15 459.47 �              1304.640 8.98 �                         11 715.67 �       27 175.14 �             1 082.09         8.450                    24 491.48         62 101.01 �           

-  �                           -  �                    -  �                          -                       -  �                       

-  �                           -  �                    -  �                          -                       -  �                       

137.858 9.08 �                         1 251.75 �                 -  �                    1 251.75 �                23.29               8.450                    1 479.70            115.27               4 871.61 �             

88.412 9.08 �                         802.78 �                    -  �                    802.78 �                   23.29               8.450                    948.97               127.76               3 533.01 �             

94.234 9.08 �                         855.64 �                    -  �                    855.64 �                   23.29               8.450                    1 030.76            24.59                  3 910.84 �             

345.373 9.08 �                         3 135.99 �                 -  �                    3 135.99 �                23.29               8.450                    3 528.87            10 113.61 �           

-  �                           -  �                    -  �                          -                       148.59 �                

-  �                           -  �                    -  �                          -                       267.53 �                

-  �                           -  �                    -  �                          7.52                 8.450                    420.78               1 111.64 �             

0.649 11.78 �                       7.65 �                         -  �                    7.65 �                        8.45 220.25               531.08 �                

646.580 9.03 �                         5 838.62 �                 -  �                    5 838.62 �                1 246.69         8.450                    5 463.60            20 080.85 �           

563.816 9.03 �                         5 091.26 �                 -  �                    5 091.26 �                1 071.12         8.450                    4 764.25            17 134.28 �           

482.444 9.03 �                         4 356.47 �                 -  �                    4 356.47 �                1 076.61         8.450                    4 076.65            15 662.66 �           

367.077 9.03 �                         3 314.71 �                 -  �                    3 314.71 �                1 082.09         8.450                    3 101.80            13 683.23 �           

252.398 14.95 �                       3 773.35 �                 -  �                    3 773.35 �                19.53               8.45 2 132.76            7 584.46 �             

225.622 11.78 �                       2 657.83 �                 -  �                    2 657.83 �                23.29               8.45 2 323.12            7 567.25 �             

294.588 16.60 �                       4 890.16 �                 -  �                    4 890.16 �                21.45               8.45 2 730.16            65.33                  10 183.80 �           

444.221 7.21 �                         3 202.83 �                 -  �                    3 202.83 �                1 246.69         8.45 3 753.67            15 569.14 �           

440.281 7.21 �                         3 174.43 �                 -  �                    3 174.43 �                1 071.12         8.45 3 720.37            14 063.35 �           

379.056 7.21 �                         2 732.99 �                 -  �                    2 732.99 �                1 076.61         8.45 3 203.02            13 064.81 �           

241.241 7.21 �                         1 739.35 �                 -  �                    1 739.35 �                1 082.09         8.45 2 038.49            10 941.41 �           

216.781 9.75 �                         2 113.61 �                 -  �                    2 113.61 �                21.79               8.45 2 048.23            65.33                  6 172.42 �             

55.190 9.75 �                         538.10 �                    -  �                    538.10 �                   39.82               8.45 1 020.93            518.42               4 014.31 �             

-  �                           -  �                    -  �                          23.29               -                       24.59                  1 002.33 �             

182.753 5.48 �                         1 001.49 �                 -  �                    1 001.49 �                23.29               8.45 1 857.06            4 737.03 �             

159.12 �-                    -  �                    159.12 �-                   6.90                 69.49 -                 149.19 �-                

-  �                           -  �                    -  �                          23.29               -                       127.76               845.46 �                

-  �                           -  �                    -  �                          23.29               -                       115.27               718.64 �                

238.930 5.43 �                         1 297.39 �                 -  �                    1 297.39 �                1 071.12         8.45 2 018.96            10 328.62 �           

222.702 5.43 �                         1 209.27 �                 -  �                    1 209.27 �                1 076.61         8.45 1 881.83            10 102.89 �           

-  �                           -  �                    -  �                          1 082.09         -                       6 965.77 �             

138.472 5.43 �                         751.90 �                    -  �                    751.90 �                   1 246.69         8.45 1 170.09            10 283.85 �           

-  �                           -  �                    -  �                          22.91               -                       24.59                  973.00 �                

3.509 8.43 �                         29.58 �                       30.89 �                60.47 �                      7.57                 8.45 29.65                  342.70               612.80 �                

91.446 5.79 �                         529.47 �                    -  �                    529.47 �                   22.91               8.45 887.17               2 431.10 �             

-  �                           -  �                    -  �                          23.29               -                       224.65 �                

146.662 9.08 �                         1 331.69 �                 -  �                    1 331.69 �                23.29               8.45 1 530.70            65.33                  4 696.30 �             

-  �                           -  �                    -  �                          22.91               -                       115.27               701.39 �                

-  �                           -  �                    -  �                          22.91               -                       127.76               824.52 �                

109.146 5.91 �                         645.05 �                    -  �                    645.05 �                   1 241.44         8.45 922.28               425.56               10 301.31 �           

239.683 5.91 �                         1 416.53 �                 -  �                    1 416.53 �                1 066.34         8.45 2 025.32            425.56               10 854.84 �           

222.022 5.91 �                         1 312.15 �                 -  �                    1 312.15 �                1 071.81         8.45 1 876.09            509.02               10 680.32 �           

-  �                           -  �                    -  �                          1 077.29         -                       222.40               7 160.25 �             

115.310 8.50 �                         980.14 �                    -  �                    980.14 �                   1 241.44         8.45 974.37               212.78               10 480.85 �           

TICGN Consommations 
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Date facture
Référence 

facture
SITE

 Date fin de mois 

facture 

06/01/2020 1912BREILMAL Breil-Malville 31/12/2019

DSP�Novaé

Mémoire�des�factures�fournisseurs�de�Gaz

05/10/2020 2009CHENEANG Chêne des Anglais 30/09/2020

05/10/2020 2009BOUTPAV Bout des pavés 30/09/2020

05/10/2020 2009BOISS Boissière 30/09/2020

14/09/2020 F00236814 Paraguay 31/08/2020

14/09/2020 F00236815 Le Breil 31/08/2020

14/09/2020 F00236816 Bout des Landes 31/08/2020

09/07/2020 F00219816 Cité Navale 30/06/2020

08/06/2020 F00210647 Saint Jean de Boiseau 31/05/2020

14/09/2020 F00236813 Les Anglais 31/08/2020

04/11/2020 F00250351 Bout des pavés 31/10/2020

04/11/2020 F00250352 Chêne des Anglais 31/10/2020

04/11/2020 F00250355 Bout des Landes 31/10/2020

04/11/2020 F00250353 Bout des Landes 30/09/2020

11/08/2020 F00227502 Cité Navale 31/07/2020

09/07/2020 F00219815 Saint Jean de Boiseau 30/06/2020

14/09/2020 F00236818 Cité Navale 31/08/2020

04/11/2020 F00250358 Boissière 31/10/2020

04/11/2020 F00250360 Breil-Malville 31/10/2020

11/08/2020 F00227501 Saint Jean de Boiseau 31/07/2020

04/11/2020 F00250362 Les Anglais 31/10/2020

04/11/2020 F00250361 Les Anglais 30/09/2020

12/10/2020 F00244608 Le Breil 30/09/2020

14/09/2020 F00236817 Saint Jean de Boiseau 31/08/2020

12/10/2020 F00244605 Résidence Le Cellini 30/09/2020

12/10/2020 F00244604 Les Anglais 30/09/2020

12/10/2020 F00244606 Bout des Landes 30/09/2020

04/11/2020 F00250354 Cité Navale 30/09/2020

15/10/2020 F00244770 Paraguay 30/09/2020

04/11/2020 F00250351 Bout des pavés 31/10/2020

04/11/2020 F00250352 Chêne des Anglais 31/10/2020

04/11/2020 F00250355 Bout des Landes 31/10/2020

04/11/2020 F00250353 Bout des Landes 30/09/2020

12/10/2020 F00244603 Cité Navale 30/09/2020

04/11/2020 F00250356 Saint Jean de Boiseau 30/09/2020

04/11/2020 F00250354 Cité Navale 30/09/2020

04/11/2020 F00250358 Boissière 31/10/2020

04/11/2020 F00250360 Breil-Malville 31/10/2020

12/10/2020 F00244607 Saint Jean de Boiseau 30/09/2020

04/11/2020 F00250362 Les Anglais 31/10/2020

04/11/2020 F00250361 Les Anglais 30/09/2020

06/11/2020 F00250373 Bois Saint Louis 31/10/2020

09/11/2020 F00250484 Centre pénitentiaire 31/10/2020

26/11/2020 F00254373 Résidence Le Cellini 31/10/2020

04/11/2020 F00250357 Cité Navale 31/10/2020

09/12/2020 F00258347 Centre pénitentiaire 30/11/2020

09/12/2020 F00258348 Chêne des Anglais 30/11/2020

09/12/2020 F00258346 Bout des Landes 30/11/2020

09/12/2020 F00258351 Breil-Malville 30/11/2020

09/12/2020 F00258349 Bout des pavés 30/11/2020

04/11/2020 F00250356 Saint Jean de Boiseau 30/09/2020

09/12/2020 F00258352 Bois Saint Louis 30/11/2020

09/12/2020 F00258353 Les Anglais 30/11/2020

07/01/2021 F00265521 Les Anglais 31/12/2020

07/01/2021 F00265517 Bout des pavés 31/12/2020

04/11/2020 F00250357 Cité Navale 31/10/2020

07/01/2021 F00265518 Breil-Malville 31/12/2020

07/01/2021 F00265519 Chêne des Anglais 31/12/2020

04/11/2020 F00250359 Saint Jean de Boiseau 31/10/2020

07/01/2021 F00265522 Bout des Landes 31/12/2020

07/01/2021 F00265525 Bois Saint Louis 31/12/2020

07/01/2021 F00265526 Boissière 31/12/2020

07/01/2021 F00265524 Centre pénitentiaire 31/12/2020

04/11/2020 F00250359 Saint Jean de Boiseau 31/10/2020

09/12/2020 F00258350 Saint Jean de Boiseau 30/11/2020

07/01/2021 F00265523 Saint Jean de Boiseau 31/12/2020

09/12/2020 F00258345 Cité Navale 30/11/2020

07/01/2021 F00265520 Cité Navale 31/12/2020

08/06/2020 F00210646 Bout des Landes 31/05/2020

 CTA 

 Consommation 

mois N PEGN MA 

(MWh PCS) 

 Prix unitaire mois 

N PEGN MA(� HT 

/ MWh PCS) 

 Montant mois N 

PEGN MA (� HT) 

 Consommation 

mois N PEGN EOD 

(MWh PCS) 

 Prix unitaire mois 

N PEGN EOD (� HT 

/ MWh PCS) 

 Montant mois 

N PEGN EOD (� 

HT) 

 Montant total 

mois N (� HT) 

  TOTAL CTA (� 

HT) 

 Prix unitaire (� 

HT / MWh PCS) 

  TOTAL TICGN (� 

HT) 
 Pénalités  PEG  GRD 

 FACTURE GAZ 

FOURNISSEUR (� 

HT) 

TICGN Consommations 

255.459 8.50 �                         2 171.40 �                 -  �                    2 171.40 �                1 066.34         8.45 2 158.63            235.76               11 566.29 �           

249.482 8.50 �                         2 120.60 �                 -  �                    2 120.60 �                1 071.81         8.45 2 108.12            256.01               11 492.45 �           

-  �                           -  �                    -  �                          1 077.29         -                       111.20               7 049.05 �             

-  �                           -  �                    -  �                          23.74               -                       123.61               843.85 �                

-  �                           -  �                    -  �                          22.21               -                       917.14 �                

111.198 5.96 �                         662.74 �                    -  �                    662.74 �                   23.74               8.45 1 160.29            3 118.77 �             

-  �                           -  �                    -  �                          23.29               -                       332.04               550.07 �                

116.591 7.26 �                         846.45 �                    -  �                    846.45 �                   22.54               8.45 1 190.17            65.33                  3 531.48 �             

0.901 5.96 �                         5.37 �                         -  �                    5.37 �                        23.74               8.45 9.21                    111.53               739.68 �                

660.386 13.94 �                       9 205.78 �                 -  �                    9 205.78 �                1 089.38         8.45 5 580.26            22 251.78 �           

475.117 13.94 �                       6 623.13 �                 -  �                    6 623.13 �                1 083.82         8.45 4 014.74            17 931.98 �           

41.234 13.94 �                       574.80 �                    -  �                    574.80 �                   19.91               8.45 348.43               1 444.02 �             

5.723 8.55 �                         48.93 �                       -  �                    48.93 �                      3.06                 8.45 48.36                  173.71 �                

-  �                           -  �                    -  �                          22.91               -                       341.97               555.18 �                

95.182 5.48 �                         521.60 �                    -  �                    521.60 �                   23.29               8.45 970.64               65.33                  2 770.91 �             

-  �                           -  �                    -  �                          23.74               -                       330.85               551.52 �                

726.668 11.87 �                       8 625.55 �                 -  �                    8 625.55 �                1 094.94         8.45 6 140.34            22 420.57 �           

351.182 13.94 �                       4 895.48 �                 -  �                    4 895.48 �                1 261.79         8.45 2 967.49            16 506.98 �           

88.732 5.79 �                         513.76 �                    -  �                    513.76 �                   22.91               869.96               65.33                  2 526.01 �             

31.667 13.94 �                       441.44 �                    -  �                    441.44 �                   19.91               8.45 267.59               114.81               1 520.20 �             

2.345 8.55 �                         20.05 �                       -  �                    20.05 �                      3.06                 8.45 19.82                  131.99 �                

-  �                           -  �                    -  �                          28.34               -                       75.11                  1 245.25 �             

79.654 5.96 �                         474.74 �                    -  �                    474.74 �                   23.74               8.45 811.69               63.20                  2 417.41 �             

3.663 8.55 �                         31.32 �                       -  �                    31.32 �                      6.17                 8.45 44.28                  263.45 �                

2.060 8.55 �                         17.61 �                       -  �                    17.61 �                      23.74               8.45 19.63                  114.81               773.43 �                

152.887 8.55 �                         1 307.18 �                 -  �                    1 307.18 �                23.74               8.45 1 481.11            4 291.82 �             

131.528 8.55 �                         1 124.56 �                 -  �                    1 124.56 �                3.06                 8.45 1 111.41            3 045.73 �             

-  �                           -  �                    -  �                          15.32               -                       203.05               667.79 �                

660.386 13.94 �                       9 205.78 �                 -  �                    9 205.78 �                1 089.38         8.45 5 580.26            22 251.78 �           

475.117 13.94 �                       6 623.13 �                 -  �                    6 623.13 �                1 083.82         8.45 4 014.74            17 931.98 �           

41.234 13.94 �                       574.80 �                    -  �                    574.80 �                   19.91               8.45 348.43               1 444.02 �             

5.723 8.55 �                         48.93 �                       -  �                    48.93 �                      3.06                 8.45 48.36                  173.71 �                

353.230 8.55 �                         3 020.12 �                 -  �                    3 020.12 �                23.74               8.45 3 416.07            340.60               9 703.01 �             

16.308 8.55 �                         139.43 �                    -  �                    139.43 �                   3.06                 8.45 137.80               426.00 �                

131.528 8.55 �                         1 124.56 �                 -  �                    1 124.56 �                3.06                 8.45 1 111.41            3 045.73 �             

726.668 11.87 �                       8 625.55 �                 -  �                    8 625.55 �                1 094.94         8.45 6 140.34            22 420.57 �           

351.182 13.94 �                       4 895.48 �                 -  �                    4 895.48 �                1 261.79         8.45 2 967.49            16 506.98 �           

93.881 8.55 �                         802.68 �                    -  �                    802.68 �                   23.74               8.45 912.38               65.07                  2 907.72 �             

31.667 13.94 �                       441.44 �                    -  �                    441.44 �                   19.91               8.45 267.59               114.81               1 520.20 �             

2.345 8.55 �                         20.05 �                       -  �                    20.05 �                      3.06                 8.45 19.82                  131.99 �                

68.845 13.94 �                       959.70 �                    -  �                    959.70 �                   20.68               8.45 581.74               3 186.55 �             

363.603 13.94 �                       5 068.63 �                 -  �                    5 068.63 �                20.68               8.45 3 072.45            11 314.86 �           

6.137 13.94 �                       85.55 �                       -  �                    85.55 �                      3.21                 8.45 51.86                  246.11               505.08 �                

1355.692 13.94 �                       18 898.35 �              -  �                    18 898.35 �             19.91               8.45 11 455.60         38 591.83 �           

379.611 13.85 �                       5 257.61 �                 -  �                    5 257.61 �                20.68               8.45 3 417.54            12 437.69 �           

542.195 13.85 �                       7 509.40 �                 -  �                    7 509.40 �                1 048.86         4.99 2 705.55            17 342.17 �           

48.904 13.85 �                       677.32 �                    -  �                    677.32 �                   23.74               8.45 486.86               1 956.79 �             

981.609 13.85 �                       13 595.28 �              -  �                    13 595.28 �             1 221.09         5.48 5 379.22            27 872.36 �           

957.604 13.85 �                       13 262.82 �              -  �                    13 262.82 �             1 054.24         4.74 4 539.04            25 291.16 �           

16.308 8.55 �                         139.43 �                    -  �                    139.43 �                   3.06                 8.45 137.80               426.00 �                

218.749 13.85 �                       3 029.67 �                 -  �                    3 029.67 �                22.98               8.45 1 848.43            7 551.01 �             

145.701 13.85 �                       2 017.96 �                 -  �                    2 017.96 �                26.04               8.45 1 320.82            5 079.81 �             

-  �                           -  �                    -  �                          20.68               -                       118.15               645.96 �                

1311.290 16.29 �                       21 360.91 �              -  �                    21 360.91 �             1 089.38         4.74 6 215.51            256.01               35 838.43 �           

1355.692 13.94 �                       18 898.35 �              -  �                    18 898.35 �             19.91               8.45 11 455.60         38 591.83 �           

320.429 16.29 �                       5 219.79 �                 -  �                    5 219.79 �                1 261.79         5.48 1 755.95            212.78               15 807.02 �           

483.824 16.29 �                       7 881.49 �                 -  �                    7 881.49 �                1 083.82         4.99 2 414.28            235.76               17 832.86 �           

144.741 13.94 �                       2 017.69 �                 -  �                    2 017.69 �                19.91               8.45 1 223.06            4 437.86 �             

30.293 16.29 �                       493.47 �                    -  �                    493.47 �                   22.98               8.45 290.62               1 363.47 �             

-  �                           -  �                    -  �                          23.74               -                       76.84                  1 496.16 �             

2884.878 14.44 �                       41 657.64 �              -  �                    41 657.64 �             1 094.94         4.82 13 905.11         111.20               65 119.95 �           

561.830 16.29 �                       9 152.21 �                 -  �                    9 152.21 �                23.74               8.45 5 570.10            151.14               21 301.56 �           

144.741 13.94 �                       2 017.69 �                 -  �                    2 017.69 �                19.91               8.45 1 223.06            4 437.86 �             

118.137 13.85 �                       1 636.20 �                 -  �                    1 636.20 �                23.74               8.45 1 154.42            130.14               4 392.11 �             

173.343 16.29 �                       2 823.76 �                 -  �                    2 823.76 �                22.98               8.45 1 667.18            65.07                  6 449.00 �             

-  �                           -  �                    -  �                          23.74               -                       681.20               901.87 �                

553.651 16.29 �                       9 018.97 �                 -  �                    9 018.97 �                22.98               8.45 5 315.83            340.60               19 670.63 �           

276.342 7.26 �                         2 006.24 �                 -  �                    2 006.24 �                22.54               8.45 2 808.34            7 579.78 �             

57 817.37       665 718.63       2 292 020.82      
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V;V8\ V#!WH%6% =X111̂c%?Y%Z%?,!%̀;)__=V G5]// 11]1 G5]// 11]1

_A*$!H G5]// ` G5]// `
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V#!WH%6% =X111F4%?,!%('8_
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V#!XH%6% =Y111\4%?,!%?-X#C-%'8V.;)7V
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V#!XH%6% =Y11212%?Z%̀)Y7=Y
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V#!WH%6% =X112FG%?'%>)]V8<;%[%??=% 8?
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V#!WH%6% =X112//%]_ %'=]7_=: =% \;]%_
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V;V8W V#!XH%6% =Y112G2%\Z %'_\7Z=: =%̀%')= F1]2/2̂/ 11]1 F1]2/2̂/ 11]1
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V#!XH%6% =Y112G/%=.V(
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